JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvormik@phi.rs.ba

0086

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Bro_j_ZVjeStaja o uzorku HHZ/1066/V/10/2018. B
Datum izdavanja izvjestaja 12.10.2018. N -

Datum prijema uzorka 08.10.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1066/V

'PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv
_Adresa:
Tel:

'AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA® o
HaJduk Stanka br. 20, Bijeljina

055/226-460

BrOJ i datum podnosenja zahtjeva Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv: Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvoda¢/adresa:

'AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“BljeIJIna B

Mjesto uzorkovanja:

VODOTORANJ BIJELJINA

Datum uzorkovanja: 08.10.201

8.

Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

|zvjestaj o uzorku sadr2i ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Cine sljedeci

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Il

. Jzvjestaj o uzorku odobrila:
p/ Tehnlcki rukavodilac odjeljenja zg higijenu
"6 7e=nLazié dr Vesna/
spec.hig !jerl(' M,;_.A_;
zdravstvene vk,gwgi]e

\e /S

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj |zvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja



O REPUBLIKE SRPSKE
v REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

RS 75 400, Zvornik, Karakaj bb 0270

Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odelienje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1066/\V/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1066/V
Naziv uzorka voda za piée
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 08.10.2018.u 10.05
Datum zavrSetka IzvjeStaja 09.10.2018.

Sun&ano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere lspitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 14,8 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1066/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potroénju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehnic¢ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstveng‘ekologije

i e
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1IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1066/V

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
TellFax: 056/232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

Broj izvjestaja

MZ-1066/V/10/2018

Naziv uzorka:
Identifikacioni broj uzorka:

' Datum zavrsetka ispitivan;a
Stanje uzorka pri prijemu

Voda za pice iz centralnog vodovoda
1066/V

| 08102018
| 12.10.2018

“Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar

'Ukupne koliformne bakter)e
\Escherichia coli
Broj kolonija na 22 + 2°C

Broj kolonija na 36 + 2°C

Enterococci

*Sulfitoredukujuce klostridije

| Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanj_a
Ivrijednost: vrijednost | mjere

0 0 L 100 ml BAS EN SO 9308-1
0 ‘ 0 [ 100ml | ~ BAS EN 1S09308-1
0 100 1 ml BAS EN (SO 6222
0 20 1 ml BAS EN SO 6222
0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
0 0 100 ml BAS EN SO 26461-2

*Pravilnik 0 zdravslvenoy ispravinosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u

granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za precis¢ene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjeslaj o rezuitatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio Izvjeétaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati 1 umnoZavati iskljuéivo u cijelosti Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
O 75400 Zvornik, Karakaj bb
- Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
\z [ J 7RS Fax: (+387)056 232-126 0125
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1066/V

Broj izvjestaja HZ/1066/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1066/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 08.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 12.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;ﬁf;g;;g;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv prf;ﬁf}g:j;gﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pH-vrijednont) (20,3 oC)J 7,31 6,5-9,5 iedﬁnica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 525 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mal/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,4 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5™ B
Hloridi (CI") 8,7 max 250 ma/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologijeSanja Giijl'.ic':
W'

IzvjeStaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje¥taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email; rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1065/V/10/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 12.10.2018.

Datum prijema uzorka 08.10.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1065/V

| PODNOSILAC ZAHTJEVA:!

Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA"

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
| Tel: - - 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor B
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon;

'PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za piée — centralni vodovod

_E’_roizvodaé/adrg'éa:_

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“BueIuna

Mjesto uzorkovanja:

CIGLANA BIJELJINA

Datum uzorkovanja:

08.10.2018.

Uzorkovanje izvr§io:

Radnik Regmnalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢&ine sljededi

lzvjestaji o rezultatima |sp|t|vanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvje$taj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

' Lazi¢ dr Vesn
(.' spec.higijere-

- izvjestaj o uzorku odobrila:
/ ehmck1 rukovodilac odjeljenja Za higijenu

zdra\istvene ekologije

o

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzviestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

O REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

y 75 400, Zvornik, Karakaj bb
Z V. RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvomik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1065/Vv/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1065/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 08.10.2018. u 09.35
Datum zavr$etka lzvjesStaja 09.10.2018.

Sunc&ano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
.. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 17,8 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1065/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehnié¢ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna, spg€ijalista
higijene-zdravstyene ekologije
g —
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| Broj_izvjeétaja.
Naziv uzorka

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
TellFax: 056/232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

‘ LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI

SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

0088

IZVJESTAJ 0 REZUL'i'IATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:1065/V |

 MZ-1065/V/10/2018

Identifikacioni bl’Oj uzorka
| Datum pruema ‘uzorka u Iaboratoru

Voda za pice iz centralnog vodovoda

1065/V

| 08.10.2018.

Datum zavréetka | lspmvanja

12.10.2018.

Stanje uzorka pri | pri prijemu

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN [SO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

i Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
. |vrijednost| vrijednost | mjere |

’Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
\Escherichia coli 0 0 100 ml 'BAS EN [S09308-1
iBroj kolonija na 22 + 2°C 0 100 iml | BASENISO6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci | 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
|*Sulfltoreduku1uce kiostrldue ] 0 0 100 mi | BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstveng ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u grani

cama referentnih vrijednosti

vode namijenjene za ljuds

Napomena:

Izv;estaj 0 rezullatima mikrobioloskih ispitivanj

moZe reprodukovati | umnozavati 1skljucivo

prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
ku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéidcene vode.

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec med mikrobiologije sa parazitologijom

u

ja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno Dokument se
cijelosli Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
D Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

v Fax: (+387)056 232-126
]J/RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1065/V

Broj izvjestaja HZ/1065/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1065/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 08.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 12.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pﬁéﬁiéégij;ﬁﬁz UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv pn°;[|%é;§:j('£§f UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pHvrilednost) . (20,4 OC)J 7,34 6.59,5 o s | BASISO 10523:2002
Elektroprovodliivost (na 20 °C) 525 max 2500 pS/icm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mga/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NOs ) 18,7 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hioridi (CI") 8,8 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologi't;: Saﬁfn%a GJ()é.ic
T m \ .
)X >

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1064/\V/10/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 12.10.2018.

Datum prijema uzorka 08.10.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1064/V

| PODNOSILAC ZAHTJEVA:

 Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" B
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: i 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

'PODAC! O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodac/adresa:

AD ,VODOVOD I KANALIZACIJA“BueI]ma

Mjesto uzorkovanja:

OBDANIQTE STRUMPFOGRAD LJELJENCA

“Datum uzorkovanja:

08.10.2018.

| Uzorkovanje izvrsio:

'Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

|zvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjesdtaj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

.

Tehmckl rukovodllac odjeljenja za higijenu
‘Lazi¢ dr Vesna oo
spec.higijene e

zdravstvene ek&logije

Dokument se moze reprodukovati i umnoZzavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja

’ 'Iz'\};éé'taj o uzorku odobrila:
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: tz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1064/V/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1064/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 08.10.2018.u 09.25
Datum zavr$etka lzvjestaja 09.10.2018.

Sunéano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 19428

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN 1SO 5667-5,

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
N Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 17,4 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti para
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdra

potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

metara za uzorak pod identifikacionim brojem 1064/V su u granicama
vstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

Ovijera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazié dr Vesna/specijalista
higijene-zdravgivene /?; logije
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| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA T
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
4 REPUBLIKE SRPSKE

Q REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

| 75400 Zvornik, Karakaj bb

| Tel/Fax: 056/232-126
"i RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

| LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
_ SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1064/V J'

| Broj izvjestaja;

_ | Mz-1064/v/10/2018
Naziv uzorka

Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka ' 1064/V

Datum prijema uzorka ugboratorija—1 08 102018 R a
' Datum zavréetka Ispitivanja ' 12102018 o ~
' Stanje uzorka pri prijemu I Uzorak isp_unjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC |

7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

~ Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispiiivanja
o - vrijednost | vrijednost mjere |
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml | BAS EN I1SO 9308-1
‘Eschen’ch/a coli 0 0 100 ml ~ BAS ENIS09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 mi BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci R 0o | 0 100 ml | BAS EN 1SO7899-2
'*Sulfitorgd'Ukuque klo?ndlje o

| 0 100 mi | BAS EN ISO 26461-2

"Praviinik o zdravstvenoj ispravnosti vode namienjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pregiséene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovié
spec.med mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjeslaj o rezullatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja 0 uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljudivo u cijelosti, Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
. Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
‘z ] ]ZRS Fax: (+387)056 232-126 GNaE
. E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1064/V

Broj izvjesdtaja HZ/1064/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1064/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 08.10.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 12.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatijiva za
Boja prihvatijiva pr:’;[j%é;g:jémz UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:;[f;ggjéﬁﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H :
(pH-vrijednost) (20,0 OC)J 7,34 6,5-9,5 iedﬁnica BAS I1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 510 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17.4 max 50 mg/l  [SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 8,7 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnolog{'j%é??f(@ﬁié

Izvjetaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjetaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALN!I CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb 0086

Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

>
tf’(f RS

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1063/Vv/10/2018. B

Datum izdavanja izvjestaja 12.10.2018.

‘Datum prijema uzorka 08.10.2018. |
Identifikacioni broj uzorka 1063/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“

Adresa: B Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina - .
Tel: - - 055/226-460
'Broj i datum podnos$enja zahtjeva: Ugovor - |
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:

| PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za piée — centralni vodovod

Proizvoda¢/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKOLA VELIKA OBARSKA

Datum uzorkovanja:

08.10.2018.

Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Cine sljedeci
|zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

i1 jevjestaj o uzorku odobrila:
/Tehnicki rukevodilac odjeljenja 23 higijenu
/ "\ Lazi¢ dr Vesna
' spec.higijene
zdravstvene ek

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskjju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Zalba na ovaj lzviestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Jzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

O REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
wr 75 400, Zvornik, Karakaj bb 0270
1]/ RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126
i Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www. phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

iZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1063/Vv/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1063/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 08.10.2018.u 09.10
Datum zavr$etka lzvjestaja 09.10.2018.

Sunc¢ano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 18,9 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1063/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrosnju, Si. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazié dr Vesna, specijalista

higijene-zdravstveng ekologije
(?4..4 1 -




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

L.7 75400 Zvornik, Karakaj bb
{ i/ RS

Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs ba 0088

Web www phirs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1063/V
Broj izvjestaja ) | Mz-1063/v/10/2018 -
| Naziv uzorka - Voda za piée iz gn_{ralnog vodovoda )
' Identifikaciont broj uzorka 1063/V
| Datum prijema uzorka u laboratoriju : 08 102018 D
Datum zavrsetka ispitivanja_ - 12.10.2018. ]
Stanje uzorka pri prijemu Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena = Referentna |Jedinica Metoda ispiti_vénja
: - vrijednost | vrijednost | mjere -
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1SO9308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 | 20 ' 1ml | BASENISO6222
\Enterococci o 0 | 100 ml | BAS EN [SO7899-2 |
“Sulfitoredukujuce klostridije | 0 0 [100ml | BASENISO 26461-2
| | I— (L

*Pravilnik o zdravstveno) ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preci$¢ene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Izvjestaj o rezullatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku Mogu se koristiti samo zajedno Dokument se
moze reprodukovati | umnozavati iskljuivo u cijelosti Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
D — Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

1MM7RQ Fax: (+387)056 232-126
l] _ZBS E-mail: 1z zvornik@phi.rs.ba 0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1063/V

Broj izvjestaja HZ/1063/v/10/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1063/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 08.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 12.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:;[ﬁ:g;;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv prf’;[jf;g;;g;z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pH-vrijednost) (20,0 OC)J 7,33 6,5-9,5 _iedF;nica BAS I1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 510 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NO3) 17,3 max 50 mg/l |SMEWW 22" 4500-NOs” B
Hloridi (CI") 8.3 max 250 mg/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢
CgJ gﬂcf ;

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio [zvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno,
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1062/V/10/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 12.10.2018.

Datum prijema uzorka | 08.10.2018. _
Identifikacioni broj uzorka_ | 1062/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podnodenja zahtjeva:

Ugovor

"PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv:

| Adresa:

Telefon:

[ PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pié¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKOLA VELINO SELO

‘Datum uzorkovanja:

08.10.2018.

“Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Cine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezuitatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

B
T AUIRG

hnicki rukovodilac odjeljenja za higijenu

f/ @ \Jzvjestaj.o uzorku odobrila:
T

zdravstvene

Lazi‘i?. dr Vesna
spet.higijepe”,,
ologije v

/
o/
~

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj Izvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvje$taja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
7 75 400, Zvornik, Karakaj bb
| ] 4 RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Uslovi okoline

Broj lzvjeStaja HHZ/1062/V/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1062/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 08.10.2018.u 08.40
LRatum zavrsetka lzvje§taja 09.10.2018.
Sunéano

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu isl.)

MJERENJA NA TERENU
P ta Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica Metoda
arametar ) vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hior 0,1 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 18,5 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev kiijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1062/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potro$nju, SI. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazié dr Vesna, specijalista

hig:ic‘mZi‘/stvene ekologije
o
= -{__t;




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
\) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
g 75400 Zvornik, Karakaj bb
TellFax 056/232-126 |
L8 R‘ E-mail 1z zvornik@phi rs ba 0088

Web www.phi rs.ba

SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

|
|
I LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI ‘
|

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1062/V ‘
‘Broj izvjestaja [ 'mz-1062/v/1012018 ) ]
| Naziv uzorka Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
" Identifikacioni broj uzorka - 1—062/\/ - o
" Datum prijema uzorka u laboratoriju 08.10.2018.
‘Datum zavréetka ispitivanja 12.10.2018.
{_Stanjeﬁbﬁa pri prijemu Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

|' 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolokoj analizi

I | — —

Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica/ Metoda ispitiv—anja_
- vrijednost | vrijednost | mjere

!Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN SO 9308-1
Escherichia coll 0 0 100 ml | BAS EN [SO9308-1
Brojkolonijana 22 +2°C | 0 100 ml BAS EN 1SO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C o | 20 Tm | BAS EN 1SO 6222
\Enterococci ) 0 [ 100mI | BASENISO7899-2
[ Sulfltoredukujuce klostridije | 0 0 100 ml | - BAS EN SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj 1spravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pregiséene vode

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovid
spec med mikrobiologije sa parazitologijom

IZVJestaJ o rezultalima mikrobiolokin ispitivanja je saslavni dio Izvjeslaja o uzorku. Mogu se korisliti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovall | umnozaval iskljucivo u cijelosli Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
R Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

7DC Fax: (+387)056 232-126
” Z,RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1062/V

Broj izvjestaja HZ/1062/v/10/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1062/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 08.10.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 12.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[}°f§§:j;2i‘iz UMHZ053
promijena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:;[ffgg:‘j;ﬁﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H .
(Hiviednost) (201 °C) 7,29 6595 edinica | BAS 180 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 524 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO;) 18,8 max 50 ma/l  |SMEWW 22™ 4500-NO3” B
Hloridi (CI) 9,3 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologjje Sanja Glii¢
.

Izvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

'kaﬁ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
e 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

. Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1061/V/10/2018. |
Datum izdavanja izvjestaja 12.10.2018.
Datum prijema uzorka 08.10.2018.
| Identifikacioni broj uzorka 1061/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA!
Naziv ) | AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA® —
Adresa: _ - Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
 Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
' PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv: Adresa: Telefon:

'PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pice — centralni vodovod

Proizvodac/adresa: ) AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina |
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA BALATUN
Datum uzorkovanja: 08.10.2018.

| Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik ]
Napomene:

Izvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica)

3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

AN

.I_-"?"'-'i'é;\ijeétaj'o uzorku odobrila:

Teh :"i"é-ki rukovodilac odjeljenja za higijenu
' © Lazié _cﬁr Vesha
_ spec.higije 2, —

zdravstvene ekologije v
4 S
rd

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljucivo u cjelosti Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzviestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
TellFaks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

0270

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1061/V/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1061V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja | mjerenja na terenu 08.10.2018.u 08.25
Datum zavréetka lzvjestaja 09.10.2018.

Sunéano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) _]
MJERENJA NA TERENU
P & Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica Metoda
arametar J vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,15 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 20,4 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1061/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehni&ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravs




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
o REPUBLIKE SRPSKE
\;:j‘ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

RS Tel/Fax: 056/232-126 0088

E-mail: 1z zvornik@phirs ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1061/V
Broj izvjestaja [ Mz-1081/v/10/2018
Naziv uzorka - Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1061/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 08 102018
Datum zavréetka ispitivanja 12102018
Stanje uzorka pri prijemu Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo8koj analizi
L_ S| R |
- Parametar [ Utvrdena | Referentna [Jedinica] =~ Metoda ispitivanja
_ _|vrijednost | vrijednost | mjere
|Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 m! BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml | BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 | 1ml BAS EN 1SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN SO 6222
Enterococci 0 0 | 100mi BAS EN 1SO7899-2
"Sulfitoredukujuce klostridije | 0

0 [ 100 ml BAS EN ISO 26461-2
! | 1 _

"Pravilnik o zdravstveno) ispravnosti vode namienjene za hudsku polrosnju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednostl jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Praviinku o zdravstvenoj ispravnost
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za precis¢ene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjeSta) o rezullalima mikiobiolo$kih ispilivanja je sastavni dio |zvje$laja o uzorku Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati | umnozavati iskljucivo u cijelosli Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FiZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1061/V

Broj izvjestaja

HZ/1061/V/10/2018

Naziv uzorka

Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka

1061V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 08.10.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja 12.10.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prinvatljiva pff’;[jf;g:j;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv prf’etL%é;g:Jggﬁ‘z UMHZ054
promjena
Mutnoc¢a 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H X
(pH-vriiednost) (20,3 OC)J 7,33 6,5-9,5 jedFi)nica BAS I1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 515 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnO, (oksidativhost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3) 17,5 max 50 ma/l  |SMEWW 22" 4500-NO5™ B
Hloridi (CI") 8,6 max 250 mg/| BAS 1S0O 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnolo?j.p Sanja Glsi¢
WL 0>

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
Q REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

= 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

. Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

| 1IZVJESTAJ O UZORKU
'Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1060/V/10/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 12.10.2018.
Datum prijema uzorka 08.10.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1060/V
 PODNOSILAC ZAHTJEVA: ]
| Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: ] Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
| Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor -
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) -
Naziv: Adresa: Telefon

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
Proizvodal/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mijesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA POPOVI

| Datum uzorkovanja: 08.10.2018.

‘Uzorkovanje izvr§io: ) Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lIzvjestaja o uzorku Cine sljededi
|zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvje$taj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

. lzvjestaj o uzorku odobrila:
‘Tehniéki rukovodilac odjeljenja za higijenu
Nas: s Lazi¢ dr Vesna /J
\ — spec.higijene _~ e

N y ALy g
zdravstvene ekofdgije ¥

Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja 1zvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

O REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Z | | /., RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270
g QOdelienje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1060/v/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1060/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 08.10.2018. u 07.45
Datum zavrsetka lzvjeStaja 09.10.2018.

Sungano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu isl)

MJERENJA NA TERENU
= Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 16,8 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1060/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstvene ekologije

—
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| Broj izvjestaja:

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

‘ IZVJESTAJ 0O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA | ID:1060/V

REPUBLIKE SRPSKE

76400 Zvornik, Karakaj bb
TellFax 056/232-126
E-mail: 1z zvormk@phi rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

0088

| MZ-1060/v/10/2018

' Naziv uzorka:
| Identifikacioni broj uzorka:

| Voda za pice iz centralnog vodovoda

1060/V
| Datum prijema uzorka u Iaboratoruu 08.10.2018.
Datum zavréetka |sp|t|vanja [ 12102018 - )

Stanje uzorka pri prijemu

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

|

Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
| ‘vrijednost_ vrijednost | mjere -
‘Ukupne koliformne bakterije 0 , 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0| 0 | 100 ml 'BAS EN [SO9308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN 1SO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 mi BAS EN ISO 26461-2

*Praviinik o zdravstvenoy ispravnosti vode namienjene za ljudsku potrosnju (8l. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéi§éene vode.

Napomena:

Izvjesta) o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije

dr Zana Biréakovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

|zv1eslaj o rezultatima mikrobiolo§kih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
______ S Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

. z [JZRS Fax: (+387)056 232-126 5772

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1060/V

Broj izvjestaja HZ/1060/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1060/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 08.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 12.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;ﬁf;g;g:ﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:é[]?;g:j;gﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(oH.vriedn olst) (20,0 °C)J 7,41 6,5-9,5 odnica | BAS 1O 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 508 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrodak KMnQO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mga/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/! UMHZ038
Nitriti (NO,) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,2 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NOs” B
Hloridi (CI") 8.7 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnolc&g{zﬁﬁ(jﬂa{g{iéié

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
“» REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
S 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

 Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1025/V/10/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 05.10.2018.
Datum prijema uzorka 01.10.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1025/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: B
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
| Tel: 055/226-460
_Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) ]
Naziv: Adresa: Telefon:

| |

| PODACI O UZORKU:

~Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod |
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA NOVO NASELJE, JANJA
Datum uzorkovanja: ] 01.10.2018. B
Uzorkovanje izvrsio. Radnik Regionalnog centra Zvornik
| Napomene:

|

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Cine sljiededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

oo Jzviestaj o uzorku odobrila:
_}_,{,f‘-‘}__'véhlh-imt“:kf;’rﬂk\ovodilac odjeljenja za higijenu

M= ] R\ Laziédr Vesna
~=|| spe€.higijene
R R 2 ologije

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cielosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvomik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1025/V/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1025/V -
Naziv uzorka voda za piée

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu

01.10.2018. u 12.10

Datum zavrsetka lzvjestaja

01.10.2018.

Uslovi okoline

Suncano

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
| (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost viijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 19,2 = °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1025/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravgﬁe ekoﬁmﬁe-

AN




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
\a__u‘ ’ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
) e 75400 Zvornik, Karakaj bb

‘,;'7; l{s Tgl/Fax: 056/232-126 - 0088

E-mail: r# zvornik@phi rs.ba
‘ Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1025/V
| Broj izvjestaja | MZ-1025/v/10/2018
_ Naziv uzorka _ B Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1025/V
‘Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 01.10.2018.
Datum zavr$etka ispi’tivanja: | 05.10.2018. - o
Stanje uzorka pri prijemu “Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
| 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar | Utvrdena | Referentna | Jedinica| Metoda ispitivanja
o - vrijednost | vrijednost | mjere )

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli ' 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 Tml BAS EN SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 m! BAS EN ISO7899-2
"@ulfitoredukujuc’e klostridije 0 0 100 mi BAS EN SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéi§éene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dio zvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

o 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

' z I] 7RS Fax: (+387)056 232-126 Sa5E

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1025/V

Broj izvjestaja HZ/1025/\//10/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1025/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 04.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pr?;ff;ggj'egﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;L%étig:J;ﬁﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pH-vriiedncgst) (20,2 OC)J 7,29 6,5-9,5 ied?nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 463 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativnost) 0,39 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 15,0 max 50 mg/l | SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI") 8,9 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisic
'~

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALN! CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

| Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1024/V/10/2018.
| Datum izdavanja izvjestaja 05.10.2018.

Datum prijema uzorka ~101.10.2018.
‘Identifikacioni broj uzorka | 1024/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!

Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa. Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv:

Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Nazw uzorka:

Voda za pic¢e - centralni vodovod

Proizvodaé/adresa:

| AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“Butema

Mjesto uzorkovanja:
Datum uzorkovanja.

BUNAR B 11, PRIM, BIJELJINA

01.10.2018.

| Uzorkovanje izvr$io

Napomene:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove |zvje$taja o uzorku Cine sljedei

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

——{zvjestaj o uzorku odobrila:

"7\ Lazi¢ ¢gr Vesna
,  Ee2SP igijene
i zdrra)vjlfj e.ekologije

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja

ihﬂiqvodllac odjeljenja za higijenu
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phirs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja

HHZ/1024/v/10/2018

I Identifikacioni bro_j uzorka

10241V

Naziv uzorka

voda za pite

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 01.10.2018.u 11.05
Datum zavrsetka lzvjestaja 01.10.2018. B
Suncéano
Uslovi okoline
Metoda uzorkovanja BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428
Komentar o uzimanju uzorka
| (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) B
MJERENJA NA TERENU
N ' Referentna Jedinica Metoda
Parametar SiyrdenawrliSdnost vrijednost mjere ~_ispitivanja
Temperatura 13,9 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1024/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista

higijene-zdravstvene ek/okfgije

/_ A4 s

=



‘ ‘ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
| i INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

%g’ y REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

b - 75400 Zvornik, Karakaj bb

rd RS TellFax. 056/232-126 0088
- E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

; LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
| SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1024/V

| Broj izvjestaja [ mz-10241vi102018
Naziv uzorka Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: B 1024/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju; 01.10.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: R 05.10.2018.
%nje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISC/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar | Utvrdena [ Referentna [Jedinica Metoda ispitivanja
- i o vrijednost vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 10 100 ml BAS EN 1SO 9308-1
Escherichia coli 0 10 100 ml BAS EN 1S09308-1
'Broj kolonija na 22 + 2°C 0 T 300 1 ml BAS EN SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C o | 100 Tml | - BASENISO 6222
"Werooooc/ o 0 0 | 100ml BAS EN IS07899-2
i*éulfitoredukuju_ée kiostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namienjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za nepreti$¢ene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birtakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

ir Zana Dipres
--._'-;'_'_' Ny

lzvje$la) o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjeslaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti, Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
O 75400 Zvornik, Karakaj bb
. . Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
\'( | }'/RS Fax: (+387)056 232-126 SH5E
' E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1024/V

Broj izvjestaja HZ/1024/\//10/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1024V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 04.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pn°;[]°0§;§:j('a2;2 UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatjiv p:;[l%éggzjégﬁ\z UMHZ054
promjena

Mutnocéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H .
(pH-vriiednojst) (20,2 OC)J 7,24 6,5-9,5 jedF;nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 572 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnQO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l Oy UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO5 ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3) 22,3 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hloridi (CIN) 13,2 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢
() 2,

Izvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1023/V/10/2018.
‘Datum izdavanja izvjestaja 05.10.2018.

'Datum prijema uzorka 01.10.2018.
 Identifikacioni broj uzorka 1023/V

EODNOSILI_-\C ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj | datum podnogenja zahtjeva:

Ugovoar

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

| Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za piée — centralni vodovod

_Proizvodag/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

‘Mjesto uzorkovanja:

BOLNICA, BIJELJINA

Datum uzorkovanja:

01.10.2018.

‘Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionainog centra Zvornik

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove izvjestaja o uzorku Cine sliededi

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskin ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

T
5 A
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'II\'.‘l
L ' '.1
s < e =l

=52 Ay ' Ensl zdrav
\! : ' e/ 4 /3

A ’ . Y i -
\ j sy e " L

i~ lzvjestaj o uzorku odobrila:
S Tehnidki rukovodilac odjeljenja za higijenu
' e e Lazi¢ dr Vesna

spec

gijene

ene ekglogije

_AL'(,J_,-(J

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126

0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

| B[oj lzvjestaja

Identifikacioni broj uzorka

Naziv uzorka

HHZ/1023/V/10/2018

10231V

voda za pice

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu

01.10.2018. u 10.45

Datum zavrsetka lzvjestaja

01.10.2018.

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

Sunéano

BAS EN iSO 5667-3, BAS EN I1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

o Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost | mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 15,3 - °C UMHHZ008

Metade dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1023/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrednju, Si. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehni¢ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstveme ekologije

A,



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
I REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

\_Z‘ RS 75400 Zvomik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: 1z zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phirs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1023/V

[ Broj izviestaja - 1 MZ-1023/v/10/2018 - B _
Naziv uzorka - Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka 1023/V
' Datum prijema uzorka u laboratoriju 1 01102018, - - B B
“Datum zavrsetka ispitivanja 05.10.2018. o
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar [ Utvrdena | Referentna [Jedinica Metoda ispitivanja
. - - | vrijednost| vrijednost | mjere
\Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
b _ .
|Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN IS09308-1
[Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 mi BAS EN ISO 6222
\Broj kolonija na 36 + 2°C 0 200 | 1ml BAS EN ISO 6222
\Enterococci 0 0 100 ml BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuée knostri_d'ije_|' 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preti§éene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir¢akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr zqr_m D '"' j

speoijel f St

lzvjestaj o rezullatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio |zvjetaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati 1 umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
i o Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
‘( [ l 7RS Fax: (+387)056 232-126 O
: S E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1023/V

Broj izvjestaja HZ/1023/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centraini vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1023V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 04.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pf;ﬁ;g;;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pr?;[j%égggj'egﬁ‘z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H ,
(pH-vrijednost) (20,3 °C)J 122 6,5-9,5 jedFi)nica BAS 1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 522 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3) 18,3 max 50 mg/l |SMEWW 22" 4500-NO5~ B
Hloridi (CI7) 10,5 max 250 mg/l BAS SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije, Sanja ?Iiéic
4 d“?{{f £

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
' REPUBLIKE SRPSKE
' REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
[\:’ 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 : 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

| Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1022/V/10/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 05.10.2018.
Datum prijema uzorka 01.10.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1022/V
' PODNOSILAC ZAHTJEVA! i
Naziv B AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
| Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
| PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)
| Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod B
Proizvodac/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja: DJECIJI VRTIC BAJKA, BIJELJINA

Datum uzorkovanja: 01.10.2018.

Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

|

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

ZZecii0-, tzyjesdtaj o uzorku odobrila:
f>' Iehmck: siikevodilac odjeljenja za higijenu

./:-"-(."Zé c\;asn}d#/\’esna
BES 2y || speshigijene
= i - Gdtavetvetid-ekologie

Dokument se moze reprodukovatl i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja izvje$taja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvernik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

1IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

Broj lzvjestaja HHZ/1022/V/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1022V
Naziv uzorka voda za pice |
| Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 01.10.2018.u 10.25 |
Datum zavrietka lzvjestaja 01.10.2018. - -
Sunéano

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
| (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu isl)

MJERENJA NA TERENU

Parametar Utvrdena vrijednost I?;:ifjee:jer?ct:;ta Jen(:;zli'za is“:iiit\(/)::jg
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mgl/l UMHHZ021
Temperatura 15,4 x ) UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta - o o
Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1022/V su u granicama

referentnih vrijednosti prema Pravilniku o z

potrodnju, SI. glasnik RS br. 88/17.

dravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju

Tehni&ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazié dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstve}@e)kologije

P TR e




{ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
- REPUBLIKE SRPSKE
‘ p “\ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
RS Tel/lFax: 056/232-126 0088
| E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
|

| LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

‘ IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA , ID:1022/V !

Broj izvjestaja ' _ ' MZ-1022/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za pice iz centralnog vodovoda

|dentifikacioni broj uzorka 1022/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja: 05.10.2018

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

| Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
f vrijednost‘ vrijednost | mjere

[Ukupne koliformne baktenje 0 ' 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli I 0 100 ml BAS EN 1SO9308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN SO 6222
|Enterococci - 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN SO 26461-2

“Pravilinik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za prei§¢ene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

specijalista
L parleniaing

lzvjes$la) o rezultalima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavali iskljuCivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
. = Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
k( 1J7RS Fax: (+387)056 232-126 0125
' E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1022/V

Broj izvjestaja Hz/1022/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za pic¢e (centraini vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1022V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 04.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pr?éﬁiggj'egﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;[foé;g:jggﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pH-vriiedngst) (20,2 OC)J 7,27 6,5-9,5 iedr?nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 519 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrodak KMnQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH.") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3) 18,2 max 50 ma/ll | SMEWW 22™ 4500-NOs” B
Hloridi (CI") 10,7 max 250 mg/| BAS I1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezuitate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologjje Sanja (g_é.ic
éfﬁfd?af .

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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[ ' JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
M, 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
E"Z RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
LN Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1021/\V/10/2018. B
| Datum izdavanja izvjeStaja 05.10.2018. - i |
Datum prijema uzorka 01.10.2018. -

Identifikacioni broj uzorka 1021/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA: B

Naziv ) AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA#

Adresa; Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460
| Broj i datum po__dnoserua zahtjeva Ugovor B

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

| PODACI O UZORKU.

Naziv uzorka: - Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvoda¢/adresa: AD ,,vODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA BATKOVIC

“Datum uzorkovanja: ~ |o1.10.201s.
Uzorkovanje izvrsio: | Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljedeci
[zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

: ~._ lzvjestaj o uzorku odobrila:

! '}Tehnlckr\rukovodllac odjeljenja za higijenu
J Lazi¢ dr esha

spec.higijene

pdraystiens gkologije—

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjeStaj prima se u roku od pet (56) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phirs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjé_étaja HHZ/1021/Vv/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1021/V
Naziv uzorka voda za EJiée
Datum uzorkov;nja i mjerenja na terenu 101.10.2018. u 09.40
Datum zavrsetka lzvjeStaja 01.10.2018.
Sunéano -

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

BAS EN SO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

MJERENJA NA TERENU

= Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost | mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 19,0 5 SC UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1021/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna,

higijene-zdra
L

ecijalista

e phologife™




| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

|
t'(:' RS ‘ 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
i E-mail: rz zvernik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1021/V

| Broj izvjestaja: _ MZ-1021/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za pic’:e_iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka 10217V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018
| Datum zavr$etka Tspit_ivaTja'_ 05.10.2018. -
'%_nje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar B Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda isp_)i?ivanja
_ | vrijednost | vrijednost | mjere - i
|Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli ] 0 0 100 ml BAS EN 1SO9308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 mi BAS EN ISO 6222
|Enterococci - 0 0 100 ml BAS EN [S0O7899-2

] — - |
‘Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml | BAS EN ISO 26461-2
S N —— =

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preci§cene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava;
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Izvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
- G Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
I J/RS Fax: (+387)056 232-126 0125
L= E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba
Web; www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1021/V
Broj izvjestaja HZ/1021/v/10/2018
Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 1021V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja 04.10.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
, ) " potrodacga i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenin UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
. " B potrodada i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenih UMHZ054
| promjena
Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH ,
(pH-vriiednost) (20,2 °C) 7,26 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 523 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro§ak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH[) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO, ) 18,3 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;~ B
Hloridi (CI") 11,8 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su

u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku ©

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiticar
dip!. ing. tehnologije Sanja Glisi¢
‘S,

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

- REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
e 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
W Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

% Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

' Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1020/V/10/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 05.10.2018.
Datum prijema uzorka 01.10.2018.
_Identifikacioni broj uzorka 1020/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: ) Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina -
Tel: 055/226-460 -
Broj i datum podno$enja zahtjeva Ugovor B |
. PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) I |
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka Voda za pi¢e — centralni vodovod

Prmzvodac/adresa AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Butema o
' Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA DONJE CRNJELOVO

Datum uzorkovanja: B 01.10.2018.

Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove IzvjesStaja o uzorku Cine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

I‘zv;esta] o uzorku odobrila:
’Tehmq;kl rukovodflac odjeljenja za higijenu
ity ZVOIN La ic dr Vesna

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja |zvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126

Odeljenje za higijenu: 056 232 128

Email; rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: wwiv.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja

HHZ/1020/V/10/2018

Identifikacioni broj uzorka

Naziv uzorka

1020/V

voda za pice

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu

1 01.10.2018. u 09.15

Datum zavrsetka lzvjeStaja 01.10.2018.
. R Sunéano o
Uslovi okoline
Metoda uzorkovanja BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428
Komentar o uzimanju uzorka
| (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)
MJERENJA NA TERENU
. Referentna Jedinica Metoda
L Parametar Utvrdena vnjjednost vrijednost miere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/! UMHHZ021
Temperatura 19,5 " "€ UMHHZ008 J

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1020/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potroénju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju

Tehniéki rukovodilac Odjeljenj
Lazi¢ dr Vesna, s

za higijenu
cijalista

higijene-zdravsty€ng,qkologije
r/*)’"é



' JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

e REPUBLIKE SRPSKE
- i% REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
| Y . 75400 Zvomnik. Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
Z RB E-mail: rz zvornik@phi rs ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

| LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
| SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1020/V
Broj izvjestaja - MZ-1020/V/10/2018
Nagiv uzorka - Voda za pice iz centralnog vodovoda
ldentifikacioni broj uzorka 1020/V
Datum prijema uzorka u Iaboratoriju._ i 01.10.2018
Datum zavrsetka ispitivanja 05.10.2018. )
Stanje uzorka pri prijemu ~Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
- ~_|vrijednost| vrijednost | mjere o

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 1 o 0 100ml | BAS EN 1SO9308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN I1SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 mi "BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 | 100mi BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za prediséene vode.

Napomena:

[zvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvje$taj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
_ Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
»( i ]7 RS Fax: (+387)056 232-126 0125
! J = E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1020/V

Broj izvjestaja HZ/1020/v/10/2018
Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 1020V
‘| Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja 04.10.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva prfet[]%égggj;ﬁ;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pr?émiggjgmz UMHZ054
promjena
Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pH-vrijednrjst) (20,2 OC)J 7,30 6,5-9,5 ied?nica BAS I1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 520 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,8 max 50 mg/l |SMEWW 22™ 4500-NO;™ B
Hioridi (CI") 9,8 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢
5iens.

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

~ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
T 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
‘ﬁ( RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

» Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1019/V/10/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 05.10.2018. K
Datum prijema uzorka 01.10.2018.
| Identifikacioni broj uzorka 1019/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA!
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
| Adresa | Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
' Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito) _ _ o B
| Naziv: Adresa: Telefon.

PQDACl O UZORKU:
N

aziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
\__Fjr_oizvodaé/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina
Mjesto uzorkovanija: OSNOVNA SKOLA KOVILJUSE
Datum uzorkovanja: 01.10.2018.
Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:
== = — .

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku €ine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

7 izv;estaj o uzorku odobirila:
T'ehmckr rukovodllac odjeljenja za higijenu
~~\ Lazi¢ dr Vesna

: ;’ spec.higijene
& Z

_y ekologije
Ry

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web. www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1019/Vv/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1019/V
Naziv uzorka voda za piée
' Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 01.10.2018. u 08.45
Datum zavr$etka lzvjeStaja 01.10.2018. |
“|suntano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
= Referentna Jedinica Metoda
- _Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost  mijere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 17.9 - “© UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1019/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovijera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazié dr Vesna, specijalista

higijene-zdra)Wene ekologije

A, 7




| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
‘ INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

pra— REPUBLIKE SRPSKE
"&.1‘? REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
\(’ I{S 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: rz zvormnik@phi.rs ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1019/V
Broj izviestaja, MZ-1019/V/10/2018
Naziv uzorka Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1019/V
| Datum prijema uzorka u laboratoriju; 01.10.2018.
’}_D—atum zavrdetka ispitivanja: 105.10.2018, -
Stanje uzorka pri prijemu Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

~ Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
L ) vrijednost| vrijednost | mjere
iUkupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
\Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
'Broj kolonija na 22 + 2°C o | 100 | 1ml | BAS EN 1SO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
|Enterococc/ 0 ' 0 100 ml BAS EN IS0O7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 mi BAS EN ISO 26461-2

"Praviinik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Praviiniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pretiséene vode.

Napomena:

Izvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

feakovic
robiolog

loz

HIL;{-':’E'J"(.I! lis

i pdraetly

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku. Mogu se Kkoristiti samo zajedno. Dokument se
moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
. Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
‘( l J 7RS Fax: (+387)056 232-126 amE
= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ha

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1019/V

Broj izvjestaja HZ/1019/V/10/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1019V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 04.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:et[f;g:j;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv prf’;[f;g:j;:ﬁ]z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (20,1 °C) 734 Giohe jedinica BAS 1S0 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 517 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrodak KMnO, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,0 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5" B
Hloridi (CI") 9,7 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiticar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢

aay’ >

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

| REPUBLIKE SRPSKE
-~ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
T 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
-7 RS Tel: (+387)056 232 125 : 056 232 127
> Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku | HHZ/1018/V/10/2018.
Datum izdavanja izvje$taja 05.10.2018. o
Datum prijema uzorka 01.10.2018. B
Identifikacioni broj uzorka 1018/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA!: -

_Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“

Adresa: - Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina -

Tel: 055/226-460
Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliito) §
Naziv: Adresa: Telefon:

[ PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: ) Voda za pi¢e — centralni vodovod

| Proizvoda¢/adresa: ] AD ,,vODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

| Mjesto uzorkovanja: OBDANISTE ZORAN | DRAGAN, BIJELJINA

| Datum uzorkovanja: 01.10.2018. } ]
Uzorkovanije izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove IzvjeStaja o uzorku Eine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanjaﬂ(l_gtranica )

|'i‘ehﬁ|cki rukowjdi lac odjeljenja za hlguenu
o WIHADIE <5y gpié dr Vesna

_f:_, jpec higijene
Sk zd;. sjvene ekologije

e
[}4-——‘4{{_‘-{,_-0

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

Email: rz.zvarnik@phi.rs ba , Web: www.phi.rs.ba

REPUBLIKE SRPSKE

75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128

0270

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Uslovi okoline

Broj lzvjestaja _ | HHZ/1018/V/10/2018
Identifikacioni broj uzorka 1018/V
_Naziv uzorka voda za piée §
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 01.10.2018.u 08.20 ) -
Datum zavr$etka lzvjestaja 01.10.2018. o - B
Sunano i

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
. - ~ Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja ‘
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 22,7 . °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1018/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Praviiniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehnic¢ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna, specijalis
higijene-zdravstvene ekelogije
C —f*‘m""-*(//




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

= 75400 Zvornik, Karakaj bb
_ RS

Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: 1z zvornik@phi s ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
I_ SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1018/V
Broj izvjestaja MZ-1018/V/10/2018 -
Nazi_v uzorka - | Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1018/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 101.10.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja: 05.10.2018.
'_Stan_je uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
L - vrijednost| vrijednost | mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN 1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 Tml BAS EN ISO 6222
i — = ] =——| e e -
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 | 20 1 mi BAS EN1SO 6222
Enterococci 0 0 100ml |  BASENISO7899-2 !
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 n7)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéi§éene vode.

Napomena:

[zvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava;
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir¢akovi¢
spec med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultalima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dio lzvje§taja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovali i umnozavati iskljudivo u cijelosti Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
. Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
\( [ J 7R Fax: (+387)056 232-126 0125
' 1= E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1018/V

Broj izvjestaja HZ/1018/Vv/10/2018

Naziv uzorka Voda za pic¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1018/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.10.2018.
| Datum zavr3etka ispitivanja 04.10.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva pr?;ﬁf;g;;gﬁf UMHZ053
promijena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;[fgg:j;ﬁ;z UMHZ054
promjena

Mutnoda 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN [SO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(oHovriiedn E o (201 °C)J 745 6,5-9,5 e | BASISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 515 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,080 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOs ) 18,4 max 50 mg/l | SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hloridi (CI) 9,6 max 250 mg/| BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiticar

dip!. ing. tehnologije Sanja Glisi¢
BYUCS.

Tzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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[ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA 1
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
“» REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
= 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
h'( RS Tel: (+387)056 232 125 : 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

-
r_Broj izvjestaja o uzorku HHZ/996/V/10/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 28.09.2018.
| Datum prijema uzorka 24.09.2018.
| Identifikacioni broj uzorka 996/V |
| PODNOSILAC ZAHTJEVA.
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
| Adresa: Hajduk Stanka br, 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
| Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv: Adresa; Telefon:
——
| PODACI O UZORKU:
| Naziv uzorka: Voda za pice - centralni vodovod
 Proizvodaé¢/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: BUNAR B-17, BIJELJINA
| Datum uzorkovanja: 24.09.2018.
| Uzorkovanije izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sljiedeéi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)

2. lzvijestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

“oéwﬂpuﬁpﬁd taj o uzorku odobrila:

i S
i@&a‘hﬁcr{i‘fu avodilac odjeljenja za higijenu
) azi¢ dr Vesna

o)

.higijene—
eMgije
Y

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

\_:) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

z RS Tel/Fax: 056/232-126 0088

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI!
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:996/V
Broj izvjestaja: MZ-996/Vv/09/2018
Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
[dentifikacioni broj uzorka: 996/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 24.09.2018.
Datum zavréetka ispitivanja: 28.09.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
- vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 10 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 10 100 ml BAS EN IS0O9308-1
Broj kalonija na 22 + 2°C 0 300 | 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 100 1ml BAS EN 1SO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 mi BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za neprecis¢ene vode.

Napomena:

|zvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjedtaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
— Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
I ] 7 RS Fax: (+387)056 232-126 0125
: E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 996/V
Broj izvjestaja HZ/996/V/09/2018
Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 996/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 25.09.2018.
Datum zavrgetka ispitivanja 28.09.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura * 13,9 °C UMHZ052
prihvatljiva za
. . . potro$ada i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promijena
prihvatljiv za
e . - potro$ada i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenin UMHZ054
promjena
Slobodni rezidualni hlor 0,0** 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (20,7 °C) 7,28 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 469 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
UtroSak KMnQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (_NH[') 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 14,3 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI7) 6,2 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja
** voda se ne hlorige

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. gl. RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Petrovig
MQM@” S

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

o REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

= 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086

.f( 1y RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

: Bt Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

|—Broj izvjestaja o uzorku HHZ/995/V/10/2018. ]
Datum izdavanja izvjestaja 28.09.2018.

' Datum prijema uzorka 24.09.2018.
Identifikacioni broj uzorka 995/V

| PODNOSILAC ZAHTJEVA.

| Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

| Tel: 055/226-460

_Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor

| PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) ]
Naziv: Adresa; Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za piée - centralni vodovod
Proizvodac/adresa: AD ,vVODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: ROJ KOMERC TR AMAJLIJE

“Datum uzorkovanja: 24.09.2018.

_Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionainog centra Zvornik
Napomene:

Lo

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sljededi
lzvijestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

godilac odjeljenja za higijenu

4 dr Vesna
: .higijgn‘(

£
3
ene-¢kologije

P4

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

75400 Zvomnik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

’ IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:9956/V

Broj izvjestaja

‘MZ-995/V/09/2018

Naziv uzorka:

| Voda za piée iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 995/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 24.09.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja: 28.09.2018,

' Stanje uzorka pri prijemu;

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 mil BAS EN 1SO9308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml | BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju, SluZzbeni glasnik broj 88/17 za preliéene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni€ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

/1 i '-g_}gﬂi?i-(;'
L]_r_rn.F it 'J!Ug

Jinlnm

moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
Q 75400 Zvornik, Karakaj bb
— Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
] ] 7 RS Fax: (+387)056 232-126 0125
- E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 995/V
Broj izvjestaja HZ/995/Vv/09/2018
Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 995/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 25.09.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja 28.09.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura * 21,1 °C UMHZ052
prihvatljiva za
. , . potrogaca i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
o . - potrosaca i bez
Miris prihvatijiv neuobicajenin UMHZ054
promjena
Slobodni rezidualni hlor * 0,25 0,1-0,5 mg/I UMHZ039
Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN SO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH i
(pH-vriiednost) (20,7 °C) 7,23 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost {(na 20°C) 518 max 2500 uS/em BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (__NH[') 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO;) 16,8 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI7) 7,7 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. gl. RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiar

dipl. ing. tehnologije,Sanja Petrovj¢
/%?)Wr/}.

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se Kkoristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb 0086

Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email; rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HHZ/994/V/10/2018.

Datum izdavanja izvjeStaja 28.09.2018.

Datum prijema uzorka

24.09.2018.

Identifikacioni broj uzorka 994/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA;

Naziv - AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv:

Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za piée — centralni vodovod

Proizvodac/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKOLA BALATUN

Datum uzorkovanija:

24.09.2018,

Uzorkovanje izvrsio.

Radnik Regionélno,q centra Zvornik

Napomene;

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvje$taja o uzorku Cine sljededi

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

-7.Lazi¢ dr Vesna

. '__\ ¢ P
NG v"""'lli*j b 7
S by wind S

i »‘1 o Au\.:\l

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj Izvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja |zvjestaja

odilac odjeljenja za higijenu
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
RS 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba ooss
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
- SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

B IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:994/V
“Broj izvjedtaja: MZ-994/V/09/2018 ]
Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 994/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 24.09.2018

Datum zavrsetka ispitivanja: 28.09.2018.

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
L 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolokoj analizi
[ Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja ]
I vrijednost| vrijednost mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
[Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN iS09308-1

Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222

Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1 ml BAS EN SO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2

*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 mi BAS EN IS0 26461-2 J

*Praviinik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti
vode namijenjene za ljudsku potrosn]

Napomena:

lzvie$taj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio 1zvj
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljen

(Sl. Glasnik R.Srpske 88 n7)

prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
u, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pretidéene vode.

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

estaja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno. Dokument se

a upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
O 75400 Zvornik, Karakaj bb
. Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
‘( []7 RS Fax: (+387)056 232-126 0125
= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 994/V
Broj izvjestaja HZ/994/Vv/09/2018
Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 994/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 25.09.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja 28.09.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura * 235 °C UMHZ052
prihvatljiva za
) . , potro$aca i bez
Boja prihvatljiva neuobitajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
L g . potrosacda i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenih UMHZ054
promjena
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 ma/l UMHZ039
Mutno¢a 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH j
(pH-vrijednost) (20,4 °C) 7,25 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodijivost (na 20°C) 527 max 2500 MS/cm BAS EN 27888:2002
Utrodak KMnO, (oksidativnost) 0,57 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NOa ) 17,6 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NOs™ B
Hloridi (CI") 9,0 max 250 mg/l BAS 1SO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. gl. RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologijig Sanja Petrpyi¢
' >

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

0 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
- 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/993/V/10/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 28.09.2018.

Datum prijema uzorka 24.09.2018.

Identifikacioni broj uzorka 993/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“ o
| Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina -
| Tel: 055/226-460 ]

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

| PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: - Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA BATKOVIC
Datum uzorkovanja: 24.09.2018.

Uzorkovanije izvr§io: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

'

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

\ o ’
| RS 75400 Zvornik, Karakaj bb
/ TellFax: 056/232-126
- - E-mail: rz zvornik@phi rs ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:993/V
Broj izvjestaja: MZ-993/v/09/2018
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
ldentifikacioni broj uzorka: 993V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 24.09.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja: 28.09.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar | Utvrdena | Referentna [Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 * 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci a 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pregi$¢ene vode.

Napomena:

I1zvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnigki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvie$taj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
S Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
l J / RS Fax: (+387)056 232-126 0125
: E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 993/V
Broj izvjestaja HZ/993/V/09/2018
Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 993/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 25.09.2018.
Datum zavrdetka ispitivanja 28.09.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura * 20,3 °C UMHZ052
prihvatljiva za
. i B potrodaca i bez
Boja prinvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
. . . potro$aca i bez
Miris prihvatljiv neuobitajenih UMHZ054
promjena
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/I UMHZ039
Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU [ BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH X
(pH-vriiednost) (19,9 °C) 7,31 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20°C) 507 max 2500 puS/icm BAS EN 27888:2002
UtroSak KMnQ, (oksidativnost) 0,28 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/I UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO;) 17,1 max 50 mg/l |SMEWW 22™ 4500-NO;™ B
Hloridi (CI) 8,3 max 250 mg/| BAS SO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (Si. gl. RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnolog/gs nja Petr

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje§taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozZavati isklju&ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTYO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

Q,) 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086

RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
: Fax: (+387) 056 232 126
Email; rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

'Broj izvjestaja o uzorku HHZ/992/V/10/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 28.09.2018.

Datum prijema uzorka 24.09.2018.

Identifikacioni broj uzorka 992V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor 1
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU: -

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA- VELIKA OBARSKA
Datum uzorkovanja: 24.09.2018.

Uzorkovanje izvr$io: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove |zvjestaja o uzorku ¢&ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjesta) o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjedtaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
™« J’ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

| ] y y Tel/Fax: 056/232-126
Z RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA 1D:992/V
IBroj izvjestaja: MZ-992/Vv/09/2018
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
| Identifikacioni broj uzorka: 992V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 24.09.2018.
' Datum zavrdetka ispitivanja: 28.09.2018.
“Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
| vrijednost | vrijednost | mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN IS09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1S0O7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potronju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pregis¢ene vode.

Napomena:

|zvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir¢akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
- 75400 Zvornik, Karakaj bb
— Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
UZRS Fax: (+387)056 232-126 0125
e == E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba
Web:; www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 992/V
Broj izvjestaja HZ/992/V/09/2018
Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 992V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 25.09.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja 28.09.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura * 21,4 °C UMHZ052
prihvatljiva za
. . B potrodaca i bez
Boja prinvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
o i " potrosada i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenih UMHZ054
promjena
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 ma/l UMHZ039
Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vrijednost) (20,2 °C) 7,36 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20°C) 547 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnQ, (oksidativnost) 0,81 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mgl/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17.4 max 50 mg/l  |SMEWW 22" 4500-NO5™ B
Hloridi (CI") 8.8 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Si. gl. RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije. Sanja Petrovi

v ge’>

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
Q REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
. 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
"’( ' RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/991/V/10/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 28.09.2018.

Datum prijema uzorka 24.09.2018.

Identifikacioni broj uzorka 991V

'PODNOSILAC ZAHTJEVA!
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA* ]
Adresa; Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podnos$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

' PODACI O UZORKU:

| Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodac¢/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OBDANISTE STRUMPFOGRAD LJELJENCA
Datum uzorkovanja: 24.09.2018,

| Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Cine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

nstaj o uzorku odobrila:
odilac odjeljenja za higijenu
J\azi¢ dr Vesna

.higijene

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj |zvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

a Y
L( — 75400 Zvomnik, Karakaj bb

1
- Tel/Fax: 056/232-126
RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba oosgs

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:991/V
_ Broj izvjestaja: MZ-991/v/09/2018
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 991V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 24.09.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja: 28.09.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 m! BAS EN SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 83 nT7)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, SluZbeni glasnik broj 88/17 za pretiscene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehniéki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
I I / RS Fax: (+387)056 232-126 0125
= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 991/V
Broj izvjeétaja HZ/991/V/09/2018
Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 991/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 25.09.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja 28.09.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura * 221 °C UMHZ052
prihvatljiva za
, . . potrodada i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promjena
prinvatljiv za
L . . potrosaca i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenih UMHZ054
promjena
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH i
(pH-vrijednost) (19,9 °C) 7,30 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20°C) 561 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,40 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,4") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 19,6 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5™ B
Hloridi (CI) 9,5 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. gl. RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiticar

dip!. ing. tehnologije ganja Petrovi
g/ﬁ%ﬂ )

Izvje$taj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZzavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb 0086

Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HHZ/990/V/10/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 28.09.2018.

Datum prijema uzorka

24.09.2018.

Identifikacioni broj uzorka 990/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za piée — centralni vodovod

' Proizvodac/adresa:

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

CIGLANA, BIJELJINA

“Datum uzorkovanja:

24.09.2018.

Uzorkovanije izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

Izvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
[zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica)

,snpi.BC_T_Hb‘ ,
£ gﬂfﬂtv{gs'}] o uzorku odobrila:
) iru gailac odjeljenja za higijenu

i¢ dr Vesna

Dokument se mozZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja 1zvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
\;’) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
7 75400 Zvornik, Karakaj bb

E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba
Weh: www.phi.rs.ba

‘ J Z RS Tel/Fax: 056/232-126 0088

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:990/V
Broj izvjestaja MZ-990/Vv/09/2018
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 990V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 24.09.2018,
Datum zavré$etka ispitivanja: 28.09.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISC/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 mi BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml BAS EN IS0 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1S0O7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 mi BAS EN 1SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za precis¢ene vode,

Napomena:

Izvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjetaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
s Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
[ ]7 RS Fax: (+387)056 232-126 0125
' - E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 990/V
Broj izvjestaja HZ/990/V/09/2018
Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 990/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 25.09.2018.
Datum zavrdetka ispitivanja 28.09.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura * 221 °C UMHZ052
prihvatljiva za
. . i, potrosaca i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenin UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
. . . potro$aca i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenin UMHZ054
promjena
Slobodni rezidualni hlor * 0,25 0,1-0,5 mg/| UMHZ039
Mutnoc¢a 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (20,2 °C) 7,32 6,5-9,5 Ehinies BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (ha 20°C) 567 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnOQ, (oksidativnhost) 0,65 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3) 20,6 max 50 mg/l  |SMEWW 22" 4500-NO;” B
Hloridi (CI") 10,2 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. gl. RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnolo;ﬁﬁ Sanja Petrovic

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje¥taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
0 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
‘f{ RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
% Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/989/V/10/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 28.09.2018.

Datum prijema uzorka 24.09.2018.

Identifikacioni broj uzorka 989/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon;

PODACI! O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodaé/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja: VODOTORANJ, BIJELJINA

Datum uzorkovanja: - 24.09.2018.

Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik -
Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126

E-mail: rz zvoriiik@phi.rs.ba

Web: www phi.rs.ba

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:989/V

MZ-989/V/09/2018

| Broj izvjestaja:
| Naziv uzorka:

Voda za piée iz centralnog vodovoda

|

Identifikacioni broj uzorka: 989V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 24.09.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 28.09.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 ml BAS EN SO 6222
Broj kolonija'na 36 +2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 100 ml BAS EN 1S0O7899-2
*Sulfitoredukujuce Klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro8nju (Si. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéiséene vode.

Napomena:

lzvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije

dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D/§jregrov
SP{!(.'ijL'.L“.Sf
1 p

dAfobiolog

Izvjedtaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
@ 75400 Zvornik, Karakaj bb
: . Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
| l ] RS Fax: (+387)056 232-126 0125
=t i E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 989/V
Broj izvjestaja HZ/989/V/09/2018
Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 989/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 25.09.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja 28.09.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura * 15,0 °C UMHZ052
prihvatljiva za
, . - potrosada i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
. g . potro$ada i bez
Miris prihvatljiv neuobicajeni UMHZ054
promiena
Slobodni reziduaini hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Mutnocéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vriiednost) (20,2 °C) 7,34 6,5-9,5 jedinica BAS 1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20°C) 513 max 2500 puS/em BAS EN 27888:2002
Utroak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/I UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,3 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI7) 8,3 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. gl. RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologijg Sanja Petrawic
oS

Izvjestaj o rezultatima fizidko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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