JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
|/ RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
: Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1197/N/11/2018.

Datum izdavanja izvjeStaja 15.11.2018.

Datum prijema uzorka 12.11.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1197/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,.VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: BUNAR B 11 PRIM BIJELJINA

Datum uzorkovanja: 12.11.2018.

Uzorkovanje izvr§io: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizi€ko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
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LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1197/V

Broj izvjestaja HZ/1197/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1197V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 12.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 14.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:;[f;g:j 1bez UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pfé[j%ﬁ;i:j;gﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H }
(pH-vrilednost) (20,0 OC)J 7,29 6,5-9,5 _iedFi)nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 519 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOj ) 17,9 max 50 mg/l |SMEWW 22™ 4500-NO;~ B
Hloridi (CI) 8,5 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Praviliniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analititar

dip!. ing. tehnologije %@aﬁ}é{é

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

o REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
\( /RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
: Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

| Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1196/V/11/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 15.11.2018.
Datum prijema uzorka 12.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1196/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podnosenija zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: BOLNICA BIJELJINA
Datum uzorkovanja: 12.11.2018.
Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sliedeci
Izvjesétaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

6@0“’5?\_15? taj o uzorku odobrila:
ﬁgﬂ&im Gyodilac odjeljenja za higijenu
4 ___.'?U:.f']'ﬂ It “VL\(:!’\_a ic dr Vesna

(,_?',l{l)‘,'é_ IVORNIK =2

ene ekologije
%
& Lty =
%

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju€ivo u cjelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj |zvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
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LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1196/V

Broj izvjestaja HZ/1196/\V//11/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1196/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 12.11.2018.

Datum zavrSetka ispitivanja 14.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:;;?;g;;ﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:;[ﬁf;ggjéﬁﬁf UMHZ054
promijena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H .
oo deancet) (20,0 °C) 7,24 6,5-9,5 o | BASISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 496 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO» ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NOa ) 17,5 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI") 8,0 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja Gli§ic

OUNe'?.

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

O REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
"( JZRS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Lo Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1195/V/11/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 15.11.2018.

Datum prijema uzorka 12.11.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1195/V
"PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv | AD ,,VODOVOD I KANALIZACIJA*
Adresa. Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum p: oSenja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VL. " *NIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

"PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: | Voda za piée - centralni vodovod
Proizvodac/ac ; AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorke 1! OSNOVNA SKOLA PATKOVACA

Datum uzorke: ja: 12.11.2018.

Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnhog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzc.. u sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjeStaja o uzorku €ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestej o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestsi » rezultatima fizi€ko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

B0 1717 N .
;@3:‘\_&_\“?‘#}? eétaj o uzorku odobrila:
ehpicki ru covodilac odjeljenja za higijenu
565 SB0PHUK Laz' dr Vesna

Dokument se mozc >produkovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjes!  prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvje$taja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1195/V/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1195/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 12.11.2018. u 09.50
Datum zavr$etka lzvjeStaja 13.11.2018.

Sundano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN I1SO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
.. Referentna Jedinica Metoda ]
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 14,6 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1195/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjesStaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, spegcijalista
higijene-zdravstve/ugzkoiogije

Ay Ay ¥

o



p REPUBLIKE SRPSKE
@ - REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
| " 75400 Zvornik, Karakaj bb
& : TellFax: 056/232-126
"% RS | E-mail: rz zvornik@phi.rs ba 0088
‘ Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I1Z OBLASTI
- ‘ SANITARNE MIKROBIOLOGIJE -
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1195/V
 Brojizvjestaja. - | mz-1195vi2018 ) ]
' Naziv uzorka. - | Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identlflkamonl broj uzorka 1195/V
Datum pruema uzorka u laboratoruu 12.11.2018.
| Datum zavrsetka |sp|t|vanja - 15.11.2018 )
| Stanje uzorka pri prijemu: | Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN [SO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

‘ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Parametar | Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne ‘bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichiacoli |0 0 100 m BAS EN [S09308-1
Brojkolonjana22+2°C | 0 | 100 Tm | BASENISO6222
:Broj kolonija na3+2C 0 20 Tm |  BASENISO 6222
Enterococc 0 ] 0 | 100m BAS EN 1SO7899-2
"*Sulfltoredukuwce klostridije 0 l 0 100ml | BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namyenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preciscene vode.

Napomena:

[zvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije

dr Zana Bir&akovi¢

spec. med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjesla o rezullalima mikrobioloSkih ispilivanja je saslavni dio lzvjes$taja o uzorku Mogu se koristili samo zajedno Dokumenl se

moze reprodukovati i umnoZavali iskljuéivo u cijelosti Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
o Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
”ZRS Fax: (+387)056 232-126 0125

o e E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1195/V

)

Broj izvjestaja HZ/1195/V/11/2018
Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 1195/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 12.11.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja 14.11.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pﬁ;ﬁfgigp‘é:ﬁz UMHZ053
promjena

prihvatljiv za
potro$ada i bez

Miris prihvatljiv neuobidajenin UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017

Koncentracija vodonikovih jona pH .

(pH-vrijednost) (20,1 °C)J e BiS=22 jedinica BAS 1SO 10523:2002

Elektroprovodljivost (na 20 °C) 464 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002

Utrosak KMnQ, (oksidativhost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005

Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/I UMHZ038

Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041

Nitrati (NO:_;) 15,3 max 50 ma/t |[SMEWW 22™ 4500-NO;~ B

Hloridi (CI") 7.3 max 250 mag/l BAS ISO 9297.2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije S%z{(}aiiéié
'S,

Izvjeitaj o rezultatima fizidko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1194/V/11/2018.

Datum izdavanja izvjeStaja 15.11.2018.

Datum prijema uzorka | 12.11.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1194/V o
'PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA
Adresa Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: ) 055/226-460

Broj i datum odnoSenja zahtjeva: Ugovor

PODACI O . L 4ASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa: Telefon:

'PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

| Proizvodad/dinsa:

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA"“Bijeljina

Mjesto uzork nja:

CIGLANA BIJELJINA

Datum uzc:iovanja:

712.11.2018.

Uzorkovanije izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvje$taj ¢ uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku &ine sljedeci

|zviestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjesta) o rezultatima mikrobioloSkih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

11

TR LR . g S

Rey % o e A=A
S I00py,, -;-_Llazi},c dr Mesna
ux “hn - spge.gijene

Dokument s roze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na oviij Izvjesiaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja

— ., | ‘\‘ M
/35 Ipvidstaj o uzorku odobrila:
picki ruﬁdﬁbq}jac odjeljenja za higijenu

, Zdraystvene ekologije ™




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

O REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75 400, Zvornik, Karakaj bb
z RS TellFaks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1194/V/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1194
Naziv uzorka voda za picte
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 12.11.2018. u 09.25
Datum zavrsetka lzvjestaja 13.11.2018.

Sunéano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu isl.)

MJERENJA NA TERENU
.. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere Ispltivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 16,4 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1194/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potroénju, SI. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkoyanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljep.j{vza hi‘(ﬂe_gg_
Lazi¢ dr Vesna, spesijalisty
higijene-zdravsivene ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
i REPUBLIKE SRPSKE
%.—__ P ' REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
‘} = . 75400 Zvornik, Karakaj bb |
7 d RS TellFax 056/232-126 0088
S | E-mail rz zvornik@pht rs ba
| Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE |Z OBLASTI
- -  SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1194/V
 Brojizviestaig | Mz-1194vA1/2018 - )
' Naziv u_z_or_ka; S Voda za pice iz centrainog vodovoda -
| Identifikacioni broj uzorka: 1194/V
| Datum prijema uzorka u laboratoriju: 12.11.2018. R
| Datum zavréetka ispitivanjé - 15.11.2018
| Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

i S — E—

‘___ Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Met_odﬁspitivanja

_ - ) vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
\Escherichia coli 0 0 100 mi BAS EN ISO9308-1 |
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 Tm | BAS EN 1SO 6222

Broj kolonijana36+2°C | 0 20 1 ml BASEN SO 6222
Enterococci o | 0 [ 100ml | BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujucée klostridije | 0 0 100ml |  BASENISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preciscene vode

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birtakovi¢
spec med mikrobiologije sa parazitologijom

i Bana B

[ it A NEGLLL

lzvjeslaj o rezultalima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovali i umnozaval iskljucivo u cijelosti Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

TM7R Fax: (+387)056 232-126
U ZRS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0125

Web: www.phi.rs.ba

)

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1194/V

Broj izvjestaja HZ/1194/v/11/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1194/

Datum prijema uzorka u laboratoriju 12.11.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 14.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:;[:f;g;;ﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;[f;g:jég;z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H i
(pH-vrijednojst) (20,1 OC)J 7,24 6,5-9,56 iedri)nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 568 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NHs") 0,00 max 0,5 mgl/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 22,6 max 50 mg/l |SMEWW 22™ 4500-NO3” B
Hloridi (CI") 10,1 max 250 ma/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja

'ﬂﬂgliéié

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZRAAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1193/V/11/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 15.11.2018.

Datum prijema uzorka 12.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1193/V

i PODNO“lLAC ZAHTJEVA
Naziv

| Adresa:

AD ,,vODOVOD | KANALIZACIJA*

Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel:

055/226-460

Broj i datum poinoSenja zahtjeva:

Ugovor

'PODACI O VL/4SNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODAC! O UZO'RKU:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Naziv uzorka:
Proizvodac¢/adr

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina

Mjesto uzorkov J :

OBDANISTE STRUMPFOGRAD LJELJENCA

Datum uzorkovanija:

12.11.2018.

_Uzorkovanie izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Naporaen::

Izvjestaj o zuv
lzvjestaji ¢ .cat

' u sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove |zvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
latima ispitivanja

1. lzviedtei o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvie
3. lzvjesty;

Dokument sc 70
Zalba na ovaj izvjes:

$la’ o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )
o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica)

Ak (T[lfJ

3

a5 s

vjeStaj o uzorku odobrila:
@hﬁ;ck”i rukmvodllac odjeljenja za higijenu
~Lazi¢ dr Vesna
.~Spec,higijene
ik zdrd stvene ekologije

< oa

~rodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

o REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

T 75 400, Zvornik, Karakaj bb 7
z | / RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1193/V/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1193V
Naziv uzorka voda za piée
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 12.11.2018.u 09.15
Datum zavrsetka lzvjeStaja 13.11.2018.

Sunéano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
i Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,15 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 16,2 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1193/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanj
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za/higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstvene eké!qgije

At

S




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

%‘;' » REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
E? [{q 75400 Zvomik, Karakaj bb
Tel/lFax 056/232-126
i - E-mail: rz zvormik@gphi rs ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

[IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 1193V
| Brojizviestaja. MZ-1193/V/11/2018
Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
dentifikacioni broj uzorka; 1193V
Datum prijema uzorka u_lg)o_ratorijut 12.11 ,201_8 T
| Datum zavr$etka ispitivanja | 15112018
Stanje uzorka pri prijemu Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar | Utvrdena | Referentna [Jedinica  Metoda ispitivanja
M _|vrijednost| vrijednost | mjere | ]
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
'Escherichiacoli | 0 0 100m | BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 +2°C 0 100 Tm | BAS EN SO 6222
‘Broj kolonija na 36 + 2°C o |20 | 1ml BAS EN [SO 6222 o
\Enterococei 0 0 100ml | BAS EN 1SO7899-2
I*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN 1SO 26461-2

*Pravilnik 0 zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Praviiniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pretis¢ene vode.

Napomena:

Izvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bircakovi¢
spec med mikrobiologije sa parazitologijom

IzvjeStaj o rezuilatima mikrobioloékih ispilivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se korisliti samo zajedno Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLINE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
~ 75400 Zvornik, Karakaj bb
A Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
UZRS Fax: (+387)056 232-126 0125
= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1193/V
Broj izvjestaja HZ/1193/V/11/2018
Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 1193/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 12.11.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja 14.11.2018,
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
. . " potrosada i bez
Boja prihvatljiva neuobiajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
o . . potrodaca i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenin UMHZ054
promjena
Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (20,1 °C) 7,26 6,5-9,5 Ehinics BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 537 max 2500 uS/em BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3) 17,9 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NOs” B
Hloridi (CI") 8,3 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja ?iiéié
GUAIES

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku, Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
0 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
t:;—/ 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
#." RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
e S22 Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1192/V/11/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 15.11.2018.

Datum prijema uzorka 12.11.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1192/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv | AD ,,vODOVOD I KANALIZACIJA®

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

| Tel: 055/226-460 B
Broj i datum podnoéenja zahtjeva Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

‘Naziv: Adresa: Telefon:

PODAC| O UZORKU:

| Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA DONJE CRNJELOVO

| Datum uzorkovanja: 12.11.2018.
Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene;

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

B

/i ’%‘5"" “V"A“ ;zv $taj o uzorku odobrila:
Te’ﬁnlckl ru’ko odilac odjeljenja za higijenu
* SB0pY E azi¢ dr Vesna

CDE VOR; 5'“. specgdigijene

SeEdavetvene ekologije
.._‘w ’___m(_,_{_,_rj

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj Izvje$taj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

o REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

' r 7 75 400, Zvornik, Karakaj bb 70
z . RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 02

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1192/Vv/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1192V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 12.11.2018. u 08.40
Datum zavrSetka Izvjestaja 13.11.2018.

Sunéano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
" Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,15 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 15,4 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1192/V su u granicama
referentnin vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potroénju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju .
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalis
higijene-zdravstvenS ekolggije
y

d
/




| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

‘Z [ 75400 Zvornik, Karakaj bb

RS TeliFax: 056/232-126 0088
E-mail: 1z avarmik@phi rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
'SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1192/V
| Brojizvjestaja ) ] MZ-1192/V/11/2018 -
| Naziv uzorka Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda _ B
' Identifikacioni broj uzorka: 1192/V -
| Datum prijema uzorka_u_latgc;r-atorij_u—'TzT_zo-i8 o -
| Datum zavréetka ispitivanja - | 15.11.2018. -
" Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar “Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
M o _ vrijednost | vrijedn_cﬁ mjere -
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
\'Escher/ch/a coli ) 0 0 100 ml ~ BAS EN IS09308-1
Broj kolonija na 22  2°C 0 100 Tml | BAS EN 1SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1m | BASENISO6222
\Enterococci i 0 0 | 100m | BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije | 0 0 | 100mI|  BASENISO26461-2

s I I —— F— - — ———

*Pravilnik 0 zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za precis¢ene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birtakovi¢
spec med mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana I,
specijuliste

Izviestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvjeslaja o uzorku Mogu se koristiti samo zajedno Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosli Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1192/V

Broj izvjestaja

HZ/1192/V/11/2018

Naziv uzorka

Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka

1192V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 12.11.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja 14.11.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva pr:’;[f;g;;ﬁﬁz UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:é[j%égggj;gﬁf UMHZ054
promjena
Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vriiednost) (20,1 OC)J 7,31 6,5-9,5 Edinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 501 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 ma/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOs ) 17,5 max 50 mg/l_ |SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hioridi (CI") 8.2 max 250 ma/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiticar

dipl. ing. tehnologije, Sanja Gli§i¢
B

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno,
Dokument se moe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

’ B | r REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
\_.‘/ 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086

f RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

“ : Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba
ODJE&JENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU
Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1191/VV/11/2018.
| Datum izdavanja izvjeStaja 15.11.2018.

Datum prijema uzorka 12.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1191/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv. =~ | AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: _ ) | 055/226-460
Broj i datum podnos$enja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliéito)
Naziv: Adresa; Telefon:

PODACI O UZORKU:
| Naziv uzorka:
Proizvodac/adresa:
Mjesto uzorkovanja:
Datum uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrsio:
Napomene:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

AD ,,vODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
OSNOVNA SKOLA BATKOVICI

12.11.2018.

Radnik Regionalnog centra Zvornik

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjeStaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjedtaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

ZCIBO Jo
Ry NI RER 0N, :
[ M lzvfestaj o uzorku odobrila:

oy

efinick] rukovpdilac o

S85% 2vopyy --agic df Vesna
\ 2 _p.SPEC higijene
2 ik L

stvene‘ekologije

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljudivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

O REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75 400, Zvornik, Karakaj bb
z IJ Z RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

b — Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1191/V/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1191V
Naziv uzorka voda za pi¢e
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 12.11.2018.u 08.25
Datum zavr$etka lzvjeStaja 13.11.2018.

Sunéano

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgted uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 15,1 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1191/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijefiu
Lazi¢ dr Vesna, specijdlista




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

D
/RS

REPUBLIKE SRPSKE

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/lFax 056/232-126
E-mail: rz zvormik@phi rs ba
Web: www phi.rs.ba

| Broj izviedtajar

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
| SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

0088

ID:1191/V

Naziv uzorka:
" Identifikacioni broj uzorka

MZ-1191/V/11/2018

1191/V

| Datum zavrsetka ispitivanja.
| a

{Datum prijema uzorka u laboratoriju

12.11.2018.

15.11.2018

LStanje uzorka pri prijemu:

| Voda za pice iz centralnog vodovoda

Uzorak i_spunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC |
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi |

~ Metoda i_spit_iT/anja

Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica|
L - ~|vrijednost| vrijednost | mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml
Escherichia coli ' 0 0 100 ml
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 Il |
Broj kolonjana 36 +2°C | 0 20 T ml
'Enterococci o0 | o 100ml |
*Sulfitoredukujuce klostridije"'i_ 0 0 17100 mi

"BAS EN ISO 9308-1

"~ BASEN SO 6222

BAS EN 1S09308-1

BAS EN ISO 6222
BAS EN 1S07899-2 '

BAS EN I1SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preciscene vode

Napomena:

lzvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije

dr Zana Birtakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

izvjedta) o rezultatima mikrobiolokih ispilivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno Dokument se
moze reprodukovali i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

0125

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1191V

Broj izvjestaja HZ/1191/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1191V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 12.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 14.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[f;g:jggﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pf;ﬁ;ggjéﬁﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H j
(pH-vrilednost) (20,2 °C) 7,32 6,5-9,5 iedr?nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 509 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mga/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NOs ) 17,8 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5™ B
Hloridi (CI") 7,6 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro&nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja (Gliéié

.ﬁ(.

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
) REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
Q 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
"‘é RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
' Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku [ HHZ/1190/V/11/2018.

Datum izdavanja izvjeStaja 15.11.2018.

Datum prijema uzorka 12.11.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1190/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv B AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“
| Adresa: i Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
‘Tel. 055/226-460

Broj i datum podnos$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: - Voda za pi¢e — centralni vodovod

| Proizvodal/adresa: - AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA MEDJASI
Datum uzorkovanja: 12.11.2018.
Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
Zalba na ovaj |zvjes$taj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



‘ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
: REPUBLIKE SRPSKE
\‘;9 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
(; 75400 Zvornik, Karakaj bb
[ Tel/Fax: 056/232-126
. I{" E-mail: 1z zvarnik@phl.rs ba 0088
‘ Web: www.phi.rs.ba
|

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1190/V
| Broj izvjestaja MZ-1190/V/11/2018 - -
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
dentifikacioni broj uzorka. | 1190V =
| Datum prijema uzorka u laboratoriju: 12.11.2018. B
Datum zavréetka ispitivanja. 156.11.2018. :
] Stanje uzorka pri”brijemu. o Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
| 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi

' Parametar '[—Utﬁd'eha Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja

B | vrijednost| vrijednost | mjere T
’Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN SO 9308-1
\Escherichia coli ‘ 0 0 100 ml BAS EN 1SO9308-1
'Broj kolonija na 22 + 2°C 1 0 100 | iml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C I 20 Tml | BAS EN SO 6222
Enterococci | 0 0 [ 100ml | BAS EN1S07899-2

| ) S—

*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Si. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pretisé¢ene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovi¢
spec.med mikrobiclogije sa parazitologijom

dr Zana D. /
e \ Il_|.'-.;.‘.: §

--.,,"I'

Izvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjetaja o uzorku. Mogu se korisliti samo zajedno Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti Nije dozvoljena upolreba u reklamne svrhe

Strana 1 0od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
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LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1190/V

Broj izvjestaja HZ/1190/Vv/11/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1190/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 12.11.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 14.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;f;g:};ﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;ﬁ;g:j;g;z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vrijednost) (20,1 °C) 735 6,5-9.5 jedinica | BAS 1S0 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 511 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnOQ, (oksidativhost) 0,24 max 5,0 mga/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3) 17,8 max 50 mg/l  [SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 9,1 max 250 mg/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologgzs/anja Glisic

fe'S

Izvjedtaj o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 194/18

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTIEVA ZA ISPITIVANIE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvieStaju za fizicko-hemijska i mikrobioloka ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1968-1977

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovania :
09.10.2018 Mladen Gligi¢ 50 3667 {L.2,3.11)
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
09.10.2018 14.10.2018 UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:

Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu
m  Fizicko-hemijska ispitivanja 0 Po zahtjevu
m  Mikrobioloska ispitivanja 0 Po zalbi
O Toksikoloska ispitivanja 0 Vanredna ispitivanja

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
IzvjesStaj se smije umnozavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:

O Korisnik
0 Arhiva

Rukovodilac Sluzbe za laboratoriju i laboratorijske poslove

}.L" ( D S W :
Jovanka Jovich’} dipl.hemi%r-master
\\

OB-LAB-510-07-B Strana 1/1
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizitko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 195/18

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANIE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija®

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreZe) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjestaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1979-1988

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanija :
10.10.2018 Mladen Gligi¢ 150 5667 {F.2,3,.10)
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
10.10.2018 15.10.2018 UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:

Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu

m Fizicko-hemijska ispitivanja 0O Po zahtjevu

m Mikrobioloska ispitivanja 0 Po zalbi

0

O Toksikoloska ispitivanja Vanredna ispitivanja

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnoZavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:

O Korisnik
O Arhiva

Rukovodilac Sluzbe za Iqboratoriju i laboratorijske poslove

Yihotdro/
Jovanka JQ icic, d|p|.h74ucar-master

OB-LAB-510-07-B Strana 1/1



Z/1 euens g-2/£0-015-9v1-90
(3)s661:££49C (1/bw)
600°0> 600'0> 600'0> 600°0> 600'0> 600°0> 600'0> 600'0> 600'0> 600'0> 05’0 N3 Svd (*ON) nuAN
(3)686T1:£626
¥6'S £e'L €e’L £0'8 £0'8 34 €0’ XA £0'8 €/'8 0S¢ 0SI svd e\mE\vm_n_wo__._
(1/bw
80°0> 800> €0 vz'o 01’0 (7’0 0£'0 sz'o $1'0 €10 0S'0 v/8T Jojy iujenpizai
-1’0 -A-d , Tdd lupoqo|s
v/6T:+8T (1/6w) (L*HN)
061'0> 061°0> 061°0> 061°0> 061°0> 061°0> 061'0> 061°0> 06T°0> 061°0> 0S0 "IZ'H SNC wnfiuowy
(1/c0 bw)
S (3)s66T (3souanepisyo)
S9'0> G9'0> S9'0> S9'0> 590> G9'0> S9'0> G9'0> S9’'0> G9'0> :/9%8 OSI SVA | *OulM Yesonn
(edwuipal Hd)
1soupafiJA Hd
6€'L ov'L Se'L WL ¢ 0€'L 0€'L 14394 0€'L qe's 6’66’9 | b-AI-d ,Tdd -euol
YIAONIUOPOA
elibenuaduoy
(NIN)
L0'0 z1'o S0'0 01’0 ST'0 200 ST'0 S0°0 800 €€0 1 p-AI-d , Tid eQ0UINW
¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd ¢ ddd Z-NI'd , Tid SUIl
cddd cddd -ddd cddd ddd cddd ddd cddd «ddd ¢ddd cddd | G-AI-d ,Tdd efog
0/61:90T°T°Z'H (Do)
b1 0'p1 L'ST 1'0C 6'8T T'L1 p'ST L'ST £'81 A . snc eimesedwa]
jusz7 Jizpeiey| BARS fewz ¢ | eluaquss
L1-9 Z1-9 | agieqez | djdoil | efizeuws | YNA SO | B9AS SO | Slglaeqez ad afiifewy | ; AW epoon Jejpweled
VINVAORIOZN OL1SACK
8861 /86T | 986T | G861 86T €861 786T | T186T | 086T | 6461 YI0ZN co¥d INOIDWIIAILNIAI

VINVALLIJSTI HDISCIW3IH-OMJIZId LLV.L1INZ3Yy

8T/S6T 19 NCNVAILLIMSI O [V1S3CAZI

09%-922-SS0 Pl
eulfj2(ig ‘0z exues dnpley
201d ez apoaA elueads! exsojolqoIW | exsliway-oxRizy ez elojelogen
«elloezijeuey | poAOPOA,, Qv




g-2/,0-01S-9v1-90

Z/1 euens
oYY
afibojouyay-zuydip’inyas eueljiy
Jenijeuy
eusfwoud yiusfegiqonau zaq | epesonod ez ealfjeAyld - . ddd
0661 peiboag ‘Zzzs ‘nsouaeids) aysusfibly alueAnids! ez apojow sup.epue)s ‘99id ez epoA — , Tdd
1soupaflJA eus{joazop oujewisyei -; HAW
nsoupafUA AW | epoaw yiaifus{wid epusba
£1/88'1q Sy’19°IS nfusonjod myspnlj
va va va va va va va va va va ez sua{uafiweu 3poA IsouAelds]
_.°=w>um>mhﬂN o MjIUjiAeld m._m>om_u0
(7/bw)
ove 09€ G/€ 0L€ 08¢ 08¢ 8/€ 9/€ 08¢ LLE / [-NI-d ,Tdd efusiedst
afijsod yeye1so
(wo/sr)
00Ssz | (2)£661:888/Z | D, 0T BUISOA
62S £95 885 78S 165 065 065 685 ¥6S 85 N3 Svd ifiporosdoipRla
(1/6w)
$S'ST 96'9T 76’81 0z'sT [4%:)! $0'61 v6'8T 76'81 58T 8b'81 0S J/TE-Ad ,Tdd | (FON) BeniN
j§usz izpeiey| eres | fewz ([ | efusquss
LT-9 Z1-g | aseqez | oudosy | efizeuwnd | DA SO | RIAS SO | SglAeqez ad afjfewy | ; AW epoion Jejpweled
VLNVAOXEOZN OLS3CIN
886T | /86T | 9861 | G861 | 86l | €861 | ¢86T | 1861 | 086T [ 6/6T | WDMOZN cO¥d INOIDVIIJILNIAI
VENVAILLIASI HDISCIW3H-0MDIZId 1LV.LINZ3Y

8T/S6T 1q NCNVAILIASI O [V1SIACAZI

09%-97¢-SS0 ‘|2
eulfjafig ‘0z exuels 3npley

201d ez apoa elueAnids] exsojoiqoiw | eysfiway-oxRizly ez efliojeloqeT
.eloezijeuey | POAOPOA,, AV




/1 euens g-z/£0-015-av1-90

(epoowt 4IW)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Id [WOOT
n B)SJA SN2]0.d

0 0 ¢ SWd (epojow 4iW)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jwooT
N 122020.1=a]u3

(epojew dp)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o1 0 ¢ SWd [woOT
N {]0D elydLRYyds3

(epojsw )
000Z:T | IwoOT N a[Lapjeq

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 -80€6 auwLioyIoy

0SI audnyjn

(3) 6661
0 0 0 0T 1] 0 S 0 0 o1 00T | OC 17229 [WT N D, TF9E
0sI eu efiuojoy foig
JUaZ Aeqez dizpeley| BABS _mEN.m.w elaquias *10]Yy
L1-4 719 OAIN'S'IN | Midoyy. | efizeuwn | "A'SO 'S'S'O | dislneqez ad afjffewy | N | IOH | epoldW Jepwesed
VENVAOXEOZN OLSACKH BPOoA DI
8867 | /861 | 9861 | G861 | 86T | €861 | ¢86T | T86T | 0861 [ 6767 YY0zZN cO¥d INOIDWIIJILNIAI

VLNVAILLIdSI HDISOTOISO¥IIW ILVLINZ3H

8T/S6T 14 NCNVAILIASI O [VLS3A[AZI
09t-92¢¢-SS0 ‘el
eulf;a(ig ‘oz ®jueis ynpleH
221d ez opoA elueAnids! exgojoiqoiw | eysliway-oxRizy ez eflloyeloge
.efloezjjeuey| 1 pOAOPOA,, QY




Z/1 euens g-2//0-01S-9v1-dO

alibojoyizeled | mmm@@ﬂw_xﬁxmxmﬁm_.umE.umammu_E_m eyjuely Jq

¥ it AUy~
DLLGH- TN, CFHOS (8T 01a) TOOZ PeS IAON JefuLig efluep JQ ‘edluIey JUJOAIZ BJ0UOY B3SOOIGOMIW - ¢ SWd
066T peiboag ‘7zzs ‘nsouneids aysua(ibly slueantds) ez apojaw aupiepuels’aoid ez epop -, Iid
3soupafliA eus(joazop oujewisye -, MAW
epojow Yyiallusfwnd epusban
L1/88 "1q SY'19°|s nfugonod
va va va va va va va va va va mjspnl] ez sua{uafiuieu apoA souAeidsi
fouanysaelpz o mjlujiaeld eteaobpo
dds ads
/ / / snjjoeg / / / / snjjioeg / Iwziuebioo.IWw 1ULAOJOZ]
(epoauw 4i)
[wooT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ SWd n esouibnioe
seuowopnoasd
(epojaw NdW)
SPOA |wOOT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 ¢ SWd n SfipHisopy
aon[mynpatolyns
JUSZ" Aeqez Dizpeiey eAeS fewz'() | elaquss “Io]y
L1-4 Z1-9 | JIOINSTIN | >idoal | efizeuws | “A'S'O 'S'S'0 | asineqez ad offfewy | N | JOH | epojom Jejowered
VICNVYAOXYEOZN OLS3ACIN OPOoA ;. AW
886T | /(86T | 986T | G861 | #86T | €861 | 86T | T186T | 0861 | 6461 YYRI0ZN cOd9 INOIDVIIJILNIAI
VENVALLIAST HDISOTOIFGOMNIN ILV.LINZ3d

8T/S6T 419 NCNVAILIASI O [VL1SACAZI

09-922-SS0 ‘1P
euijalig ‘oz ejueis xnpley
901d Bz 9poA efueAnids! exsojoiqosjiw | exsliway-oxizy) ez efliojeloqe

«efloezijeuey| | poAOpOA, QY




Tel. 055-226-460

AD "Vodovod i kanalizacija"
Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 196/18

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina

Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjestaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1989-1998

Datum uzorkovanja:

Uzorkovao:

Metoda uzorkovanja :
ISO 5667 (1,2,3,11)

11.10.2018 Mladen Glisi¢
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvréeno prema
11.10.2018 16.10.2018 UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANJA

D: SVRHA ISPITIVANJA:

m Mikrobioloska ispitivanja
0 Toksikoloska ispitivanja

Osnovna analiza prema Pravilniku Sl. GL. RS 88/17
m Fizicko-hemijska ispitivanja

Za internu upotrebu
Po zahtjevu

Po zalbi

Vanredna ispitivanja

OO0O0Om=m

Napomene:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.

Izvjestaj se smije umnoZzavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
0O Korisnik
O Arhiva

OB-LAB-510-07-B

Rukovodilac SluZbe za laboratoriju i laboratorijske poslove

E:%k_ ;L(LLL ) v
Jovanka Joyicic, diplﬁémicar-master

Strana 1/1
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJIU br 197/18

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU
Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreZe) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjestaju za fizicko-hemijska i mikrobioloSka ispitivanja
Identifikacioni broj uzorka: 1999-2008

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
12.10.2018 Mladen Gligié 1565667 (1,23, 11)
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
12.10.2018 17.10.2018 UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:

Za internu upotrebu
Po zahtjevu

Po Zalbi

Vanredna ispitivanja

Osnovna analiza prema Pravilniku Sl. GL. RS 88/17
m Fizicko-hemijska ispitivanja
m Mikrobioloska ispitivanja
1 Toksikoloska ispitivanja

OO00m

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izviestaj se smije umnozavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
0 Korisnik
0 Arhiva

Rukovodilac Sluzbe za laboratoriju i laboratorijske poslove

il
o f.»‘-i'_ o=

Jovanka Jovi¢ é,&—ﬁipi.h'e i¢ar-master
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJIU br 197/18

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreZe) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: pijezometar P-4

Identifikacioni broj uzorka: 2009

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
12.10.2018 Mladen Gligié 150 SCOA(L2Ap)
Datum prijema uzorka : Datum zavrsetka analize: Uzorkovanje izvr$eno prema
12.10.2018 17.10.2018 UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:
Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 Za internu upotrebu

Po zahtjevu
Po Zalbi
Vanredna ispitivanja

m Fizicko-hemijska ispitivanja
m Mikrobioloska ispitivanja
O ToksikoloSka ispitivanja

OO00Ow.

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnoZavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:

O Korisnik
O Arhiva

Rukovodilac SluZbe za laboratoriju i laboratorijske poslove

Jovanka Joviﬁ ﬁpﬁ%h{'é%?ar-master

OB-LAB-510-07-B Strana 1/1



¢/1 euens

g-2/£0-015-9v1-90

(1/bw)
ob'LT 0S J/1€-Ad ,Tdd | (FON) heniN
(@)c661:££79T (1/bw)
600°0> 0s'0 N3 svd (*ON) RN
(3)686T1:L6T6
98°€T 0S¢ OSI Svd (1/6w) 1pHoOlH
(1/6w)
05’0 v/8T1 oy lujenpizai
80'0> -T'0 -A-d ,Tdd Iupoqo|s
v/6T:H8T (1/6w) (,*HN)
06T'0> 0S50 "IZ'H snC wn(luowy
(/0 bw)
q (3)c66T (3sounnepisyo)
59'0> :/9%8 OSI Svd | *ouwy desonn
(eoiupaf Hd)
1soupafua Hd
61, §'6-6'9 | +-AI-d , Idd -euol
UIAOYIUOPOA
elibenuasuoy|
(NIN)
100 T ¥-AI-d , Tdd eoouInjy
¢ ddd ¢ ddd -NI'd , Idd SUIl
¢ ddd cddd | S-AI-d . Idd elog
0/6T:90T°'T'Z'H (Do)
/ - SNC eimesedwa |
b-d  AANW Epoj°on Jejsweled
VILNVAONYOZN OLSALN
600¢C WIN0ZN COd9d INOIDWIIJLILNIAI

VLNVAILLIAST HINSCIWIH-OMDIZIH LLV.LINZ3A

8T/L6T 19 NCNVAILIASI O [(V1S3aCAZI

091-9¢¢-5S0 “lP1.

euifjplig ‘0z ejuels dnpleH

201d ez apoA efueAnids) e3S0[oIqoIW | BysfiwBy-0xIzY ez eluojelogen]
.elibezijeuey| | poAOpOA, Qv




Z/1 euens

alibojouysyzuridipmies eueljif]

g-2/£0-015-9v1-90

Jeiljeuy
eusfwouid yjus(eiqonau zaq | epesosiod ez eAlljeAyld - ¢ ddd
0661 pesboag ‘zzzs ‘nsouaeids) jsuaibly afueAnids! ez apojow suplepuels ‘a91d ez epoA - , TYd
1s0uUpallIA BUD(JOAZOp OujetuIsyely -1 AW
NsoupaflIA AW 1 epolaw YiAlfusfwud epusba
L1/8871q
va SY'19°IS 221d ez 3poA nsouaelds)
[oudAlSARIPZ O MjlUjiAeld BleAobpo
(7/bw)
oz / [-N-d .Tdd efusseds]
afiisod ee3so
(wo/srl)
G99 00SZ | (3)£66T:888/C | D, 0T BU ISOA
N3 Svd ifjporoidoippel3
-d  AANW epolol Jlejsuieled
VINVAOUOZN O1S3ACN
600¢ WIH0ZN [OY9 INOIOWIIALLNIAI

VENVAILLIASI HIISCIW3IH-OXMJIZId ILVLINZ3Y

8T/Z6T 19 NCNVAILIMSI O [VIS3[AZI

09t-9¢¢-SS0 [P

eulfjafig ‘0z exueis ynpley

a21d ez apoA efueands) exsojoiqoiw | eysliway-oxRizy ez efliojeioqer
.efloezijeues| | poAOpOA, QY




¢/1 euens

g-7/,0-015-av1-90

(eporew 4)
0 0 0 . Tid |WoOT
n BJSJA Sn204d
0 0 ¢ Sd (epojaw 4in)
0 {wooT
N 12200012U7
(epojow JwW)
0 01 0 ¢ SWd lwooT
n 1|00 elyousYyds3
(eporRw di)
000Z:T | wQOT N afuspeq
0t 1] 0 -80€6 SuuLIoJ|0Y
0SI audnyn
(3) 6661
0z 00T | 0O¢ 17C9 JWT N D, TFE
0SI eu efjuojoy foig
1oy
-d teyewozalld °N | IOH | epoo Jejpweled
VLNVAOXYEOZN OLS3ACKW SpoA AW
ol WI0ZN £O¥9 INOIDWII4ILNIAI

VCNVALLIdSI HDISOTOISOMWIINW LLV.LINZ3Y

8T/L6T 419 NCNVAILIASI O [V.1S3CAZI

901d ez opoA elueAnids] exgojoIqo.NI | eysliway-oxizy ez eflojeloqe]

09+-922-5S0 ‘12l
eulf;afig ‘oz equeas ynpley

«efloezjjeuey | pOAOPOA, AV




¢/1 euens a-7/£0-015-9v1-90

afibojoyizesed 1l _nw:_e jsupIpawrIds IS ejuely
") \m«,_.\,_‘”.ﬂmu
T_

(81 01a) TOOZ PES IAON hm.E_b_m efliepy 1@ ‘edludiwieu 1UJ0AIZ BOJIUCY BYZOI0IGOYIN - - SWd

066T peiboag ‘7z7zs ‘souaeids) jsuslibly afueanids) ez apojew aupiepueis’@id ez epoA —, Tid
1soupallIA euB[j0AZOP OUlBWISYBI -; MAW

epojow Yialfuafwud epusban

L1/88q
SY19'Is 221d ez apoA IsouAelds)
fouaAjsARIpZ 0 MjlUjiAeld BieAobpO
dds eneises ‘dds snjjioeg Iwziuebioonjiw jUBAO|OZ]
(epojaw JiW)
jwooT

0 0 0 ¢ SWd n esouibniae
SeuoLopnasd
(eporew NdW)

SPOA |WOO0T

0 T 0 ¢ SWd n alipuIsop

aon[nynpa.1oiyins
1oy
-d Jerewozalld N | OH | epoiowp Jepweled
VLNVAOXYOZN OLSICKH 9POA AW

600¢ YI0ZN [Od9 INOIDVIIJILNAAI

VCNVALLIASI HINSOTOIS0¥IINW LLY1INZ3Y

8T//Z6T 19 NCNVAILIASI O [VI1SICAZI
09t-92¢-SS0 "PL

eulfjafig ‘0z eyue3s 3npley

a71d ez apoa efueanids] exgojolqoyiw | eysfiway-oxizy ez elliojesoge

.2lioezijeuey | poAOPOA,, QY




AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 198/18

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANIE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjeStaju za fizicko-hemijska i mikrobioloSka ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 2010-1019

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
15.10.2018 Mladen Glii¢ 158 5607 (11231
Datum prijema uzorka : Datum zavrsetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
15.10.2018 20.10.2018 UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:

Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu
m Fizicko-hemijska ispitivanja 0 Po zahtjevu
m Mikrobioloska ispitivanja O Po zalbi
O Toksikoloska ispitivanja 0 Vanredna ispitivanja

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnozavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:

0O Korisnik
O Arhiva

Rukovodilac Sluzbe za Iabo\ratoriju i laboratorijske poslove

/ G o /
Jovanka Jov&'é,{ dfplfﬁg’ ni¢ar-master
Vi
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pi¢e
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 199/18

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANIE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija®

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreZe) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjestaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja
Identifikacioni broj uzorka: 2021-2034

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
16.10.2018 Mladenka Mitrovi¢ 15015667 (L 23:L1)
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
16.10.2018 21.10.2018 UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:
Osnovna analiza prema Pravilniku Sl. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu
m Fizicko-hemijska ispitivanja 0 Po zahtjevu
m Mikrobioloska ispitivanja 0 Po zalbi
0 Toksikoloska ispitivanja 0 Vanredna ispitivanja

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnoZzavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:

O Korisnik
0O Arhiva

Rukovodilac Sluzbe za laboratoriju i laboratorijske poslove

‘ ’ V. II .C': G -'5-'.6;»
Jovanka Jovicig dlpl.hemicfr—master

OB-LAB-510-07-B Strana 1/1
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

I1ZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 200/18

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANIJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjestaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 2035-2044

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanija :
17.10.2018 Mladen Gligi¢ 150 5667 (1,2,3,11)
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
17.10.2018 22.10.2018 UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:
Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu
m Fizicko-hemijska ispitivanja 0 Po zahtjevu
m Mikrobioloska ispitivanja 0 Po zalbi
0 Toksikoloska ispitivanija 0 Vanredna ispitivanja

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnozavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
O Korisnik
O Arhiva

Rukovodilac SluZbe za laboratoriju i laboratorijske poslove

A%

Jovanka Jovicic, d%gf.%é’rﬁ(lé”?f—master

OB-LAB-510-07-B Strana 1/1
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