~  JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA T
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
-y REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
T 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
o | RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
“» Fax: (+387) 056 232 126

Email rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

‘Broj izvjeStaja o uzorku | HHZ/1312/V/12/2018,
“Datum izdavanja izvjestaja | 21.12.2018.
| Datum prijema uzorka | 17.12.2018. B
Identifikacioni broj uzorka | 1312IV
= — |

"PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD I KANALIZACWA® i
“Adresa | HadukStankabr.20,Bielina

Tel [055/226-460
| Broj i datum podnogenja zahtjeva: Ugovor
| PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv: Adresa: Telefon:

L -
| PODACIO UZORKU: | - |
Naziv uzorka: ) Voda za piGe — centralni vodovod

Proizvodac/adresa. - AD ,VODOVOD! KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA JANJA

Datum uzorkovanja: 17.12.2018.

Uzorkovanje izvisio. | Radnik Regionalnog cenira Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢&ine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Aaniestaj o uzorku odobrila:
odilac odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna
spee.higijene

Dokument se moze reprodukovatii umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvijestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja izvjestaja
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JAVNA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

ZDRAVSTVENA USTANOVA

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA iD:1312/V

Broj izvjestaja:

MZ-1312/V/12/2018

Naziv uzorka;

Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1312/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 17.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 21.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
- vrijednost| vrijednost | mjere N

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN I1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 mi BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 Tml BAS EN IS0 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 mi BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 m! BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju, SluZbeni glasnik broj 88/17 za preci$¢ene vode.

Napomena:

lzvjetaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

lzvje$taj o rezuitatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
D Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

F Fax: (+387)056 232-126
I .I /RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA iD: 1312/V

Broj izvjestaja HZ/1312/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1312V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 17.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 19.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prinvatljiva pr:’éL‘f;g:j;ﬁ;Z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:é[]%é;g:jégﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pH-vriiedncgst) (20,2°C) J 7,31 S0 iedrinica BRSNS ISoecevte
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 593 max 2500 HS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NHs") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOs) 15,1 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;™ B
Hloridi (CI") 6,6 max 250 ma/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar /
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisié

Izvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

) REPUBLIKE SRPSKE
0 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
L( ] S Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
J=le M Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1208/\V//11/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 26.11.2018.
Datum prijema uzorka 19.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1208/V
| PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: TR ROJ AMAJLIJE
Datum uzorkovanja: 19.11.2018.

Uzorkovanije izvr§io: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku &ine sliededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

uzorku odobrila:
ac odjeljenja za higijenu
3N a5 IPE e o é«tg{,ve‘gﬁs‘
i 1 EHTR L -y
" spgc.higijene
zdravstvene ekologije

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1208/V

0125

Broj izvjestaja HZ/1208/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1208/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 19.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 22.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[f;g:j;g;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;ﬁ;g:j;g;z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pH-vrijednost) (20,6 ") 7,39 Bi5=2i0 odinica |  BAS 150 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 657 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,080 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOs ) 16,7 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5™ B
Hloridi (CI) 8,9 max 250 mg/| BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiSar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢

Ne'S

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1209/\//11/2018.
‘Datum izdavanja izvjestaja 26.11.2018.

Datum prijema uzorka 19.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1209/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv:

Adresa: Telefon;

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pié¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKOLA BALATUN

Datum uzorkovanja:

19.11.2018.

Uzorkovanije izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku cine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

\(I[

e Izv]estaj o uzorku odobrila:
-'-‘.-_-‘l'-ehmckl rukochjeljenja za higijenu
o Q(Qr Vesna—

5% pec.higiféne
NS o s 'Zd_r;ivstvene ekologije

Dokument se moZe reprodukovati i umnoz2avati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj Izvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Q REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALN! CENTAR ZVORNIK

) 75 400, Zvornik, Karakaj bb
z }j RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Odetjenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www,phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIVENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1209/V/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1209V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 19.11.2018. u 8.50
Datum zavrSetka IzvjeStaja 20.11.2018.

Oblaéno

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN 1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
|_({izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 14,8 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1209/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Qdjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higiquers‘id.rau@tyg},p&ekutogije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

gy REPUBLIKE SRPSKE
%‘; y REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
L) 75400 Zvornik, Karakaj bb
"1 RS Tel/Fax: 056/232-126 0088
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ 0] REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1209/V
!___B@_izngstaja o [ mMz-1200v11/2018 )
_ Naziv uzorka: ) | Voda za pice iz centralnog vodovoda -
Identifikacioni brOj uzorka 1209/V
| Datum p_rljema uzorka u Iaboratoruu 19.11.2018
Datum zavrsetka | ispitivanja: | 26.11.2018.
Stanje uzorka bn prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
\ - | 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi |

' “Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja

f ~_ |vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 m! BAS EN [SO 9308-1
Escherichia coli o 0 0 100 mi BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
'Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1 ml BAS EN 1SO 6222
\Enterococci 0 0 100 ml - BASENIS07899-2
!*SU|fitoredukuju_@e'EiééEa'ije" 0 0 100ml | BASENISO26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, SluZzbeni glasnik broj 88/17 za preci$¢ene vode.

Napomena:

[zvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzviestaj o rezullatima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dio lzvjeslaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
. Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

‘z l JZRS Fax: (+387)056 232-126 0125

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1209/V

Broj izvjestaja HZ/1209/v/11/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1209V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 19.11.2018.

Datum zavréetka ispitivanja 22.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva prféff;g:j;ﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pr:’é[]%s;g;'egﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoc¢a 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pHovriiednost) (200 °C) 7,34 6,5-9,5 je dFi’nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 666 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0.24 max 5,0 mga/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/I UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,7 max 50 mg/l |SMEWW 22™ 4500-NO;3” B
Hloridi (CI) 8.5 max 250 mg/| BAS |SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢
alae's,

Izvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku, Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba
I ODJEEJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU
Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1210/\//11/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 26.11.2018,.
Datum prijema uzorka 19.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1210/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:;

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pice — centralni vodovod

Proizvodac/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKOLA VELINO SELO

Datum uzorkovanja:

19.11.2018.

Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

|zvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Cine sljedeci

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

"Izv;eétaj o uzorku odobrila:
ehmékl rukovodll djeljenja za higijenu
ST 2y LaziC dr Vesna
: t ( ﬂﬁspé‘t.‘hrgqpﬁe
,.wZdravstvene ekologije

Dokument se moze reprodukovatii umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

o REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

% [ 7 75 400, Zvornik, Karakaj bb
1L ,RS TellFaks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1210/VvI11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1210V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 19.11.2018. u 9.00
Datum zavrSetka lzvjestaja 20.11.2018.

Oblaéno

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
{(izgled uzorka, vremenske prilike na terenuii sl.)

MJERENJA NA TERENU
. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,15 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 13,1 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1210/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjelft/aia’g uzorkovanju
Tehnicki rukoxoditac,Odjeljenja_za higijenu
Lazié dr Vesna spécijalista
higijene-zdravstvene ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

~y, REPUBLIKE SRPSKE
S 14 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
hb? /RS 75400 Zvomik, Karakaj bb
P Tel/lFax: 056/232-126
» E-mail: 1z zvornik@phirs ba 0088
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
B | SANITARNE MIKROBIOLOGIJE ) -
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1210/V
Broj izvjestaja. - MZ-1210/V/11/2018 )
Nazi\_/ liZOFKa | Voda za pice iz centralnog vodovoda )
| Identifikacioni broj uzorka: 1210/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 19.11.2018,
‘Datum zavrsetka ispitivanja 26.11.2018. )
Stanje uzorka pri prijemu: - Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
S B | 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja o

| ) - v_rijednost v_[i_jegnost mjere

lUkupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
\Escherichia coli 0 0 100 mi "BAS EN 1S09308-1

Broj kolonija na 22 + 2°C o0 | 100 1 mi BAS EN ISO 6222

Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1 ml BAS EN SO 6222

| Enterococci o | o | 100ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 | 100mi BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za precidcene vode.

Napomena;

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnitki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zanal fRiréakovié
specijalfs krohiolog
i nlag

lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
‘m 75400 Zvornik, Karakaj bb
S Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
[]ZRS Fax: (+387)056 232-126 0125
fen ittt E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1210/V

Broj izvjestaja HZ/1210/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1210/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 19.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 22.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[j%é;g;;g;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prinvatijiv p:;[fj;g;;gﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pH-vriiednont) (200 °C). 7.35 6,5-9,5 jedFi’nica BAS 1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 662 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro8ak KMnQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NHs") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/I UMHZ041
Nitrati (NOa ) 18,2 max 50 ma/l  |SMEWW 22" 4500-NO;” B
Hloridi (CI") 8,5 max 250 mg/| BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiSar
dipl. ing. tehnologije SJE é;_}i?;i,(:g
WA

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email; rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku

HHZ/1211/\//11/2018.

Datum izdavanja izvjeStaja 26.11.2018.

Datum prijema uzorka

19.11.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1211V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*

Adresa:

Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel:

055/226-460

Broj i datum podno&enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodac/adresa:

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJABijeljina

Mjesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKOLA VELIKA OBARSKA

Datum uzorkovanla:

19.11.2018.

Uzorkovanije izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene;

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sljededi

Izvjestaji o rezultatima ispitivanj

a

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

S GLE "L‘aznc dr
Wt Ui 3 o .!. spec. hlguene
. v zdravstvene ekologije

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

O REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75 400, Zvornik, Karakaj bb
z IJZRS TellFaks: (+387) 056 232 126 0270

e Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1211/V/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1211V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 19.11.2018. u 9.30
Datum zavrSetka Izvjestaja 20.11.2018.

Obla¢no

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
P ta Utvrdena vriiednost Referentna Jedinica Metoda
arametar J vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 13,5 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1211/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehni¢ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

l.azi¢ dr Vesna, specijalista
higijen ravstvene ekologije
"'_A{'L.L___{ r——
S




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
gy, REPUBLIKE SRPSKE
- D REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
‘f_-;.,_\r/"f 75400 Zvornik, Karakaj bb
, RS TellFax: 056/232-126 0088
- E-mail: rz zvornik@phi rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
o SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1211/V
| Broj izvjestaja: - MZ-1211/V/11/2018
'. Naziv uzorka: B Voda za piée iz centrainog vodovoda
! Ident|f|ka0|on| brOJ uzorka 12111V
| Datum pruema uzorka u Iaboratoruu 19.11.2018. -
l Datum zavréetka lsp|t|vanja | 26.11.2018. )
| Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
' S 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi
Parametar | Utvrdena | Referentna [Jedinica| Metoda ispitivanja
- |vrijedr_|q$t vrijednost | mjere S

|Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISC 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml | BAS EN 1SO9308-1
Brojkolonjana22+2°C | 0 | 100 | 1ml |  BASENISO6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 20 20 | 1ml BAS EN SO 6222
\Enterococci 0 o | 100mi BAS EN ISO7899-2
'*Sulfltoredukujuce klostridije 0 0 | 100mi BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za predis¢ene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezullatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$laja o uzorku, Mogu se koristiti samo zajedno Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

S Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

] ]ZRS Fax: (+387)056 232-126 0125

p E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

)

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1211V

Broj izvjestaja HZ/1211/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1211V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 19.11.2018.

Datum zavréetka ispitivanja 22.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[:’fgg:j;ﬁ;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris privatljiv p:;ﬁf}ggjgmz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pHvriednost) (19,9 c) 7338 81598 jedinica | BAS 180 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 668 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnQ, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,9 max 50 mg/l | SMEWW 22" 4500-NOs” B
Hloridi (CI") 8.8 max 250 magl/l BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢

S,

Izvjetaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

O REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
\( [T/ RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
! St Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1212/\//11/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 26.11.2018.

Datum prijema uzorka 19.11.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1212V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

| PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pic¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OBDANISTE ZORAN | DRAGAN BIJELJINA
Datum uzorkovanja: 19.11.2018.

Uzorkovanje izvr$io: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjes$taj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjes$taja o uzorku &ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

ATy IZvjestaj o rku odobrila:

hmckl rylkovodl ¢ odjeljenja za higijenu
% *’Lazﬁ"dr*VQSna

~~ % < spec.higijene

\ zd_rav,stvene ekologije

Dokument se mozZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjeStaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
— REPUBLIKE SRPSKE
q,h:\a REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
?‘»,/“' 75400 Zvornik, Karakaj bb
€ L RS TellFax: 056/232-126 0088
e =" E-mail: rz zvarmik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
o I} _ SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
1IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1212V
| Broj izvjestaja o [ MZ-1212/V/11/2018 "
Ez_iv u_zgrka: - B Voda za piée iz centralnog vodovoda
identifikacioni broj uzorka: 1212/V
| Datum prijema uzorka u laboratoriju: 19 11 2018. :
Datum zavréetka ispitivarfa_ o 26.11.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
| S - 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi
Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
- vrijednost| vrijednost | mjere _
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 2308-1
\Escherichia coli 0 0 100 mi BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 ml BAS EN SO 6222
'Broj kolonija na 36  2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enlterococci 0 0 | 100ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije"'[ 0 0 1 100 ml | BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pretiscene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnigki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Jzvjesla) o rezullatima mikrobioloskih ispilivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku Mogu se korisliti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovali i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
lJZRS Fax: (+387)056 232-126 0125

= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

9

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1212/V

Broj izvjedtaja HZ/1212/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1212V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 19.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 22,11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pr?etffgggjéﬁﬁ]z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;ﬁjg:j'eﬁﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH ]
(pH-vrijednost) (19,9 °C) 7,46 6,5-9,5 iedinica BAS I1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 654 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro§ak KMnQO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,1 max 50 mg/l  |[SMEWW 22" 4500-NO;™ B
Hloridi (CI") 8.7 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologijeﬁz/nja Gligie
%

Izvje$taj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svthe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel: (+387)056 232 125 ; 0566 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1213/\//11/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 26.11.2018.

Datum prijema uzorka 19.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1213/IV

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*

Adresa:

Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel:

055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

VODOTORANJ BIJELJINA

Datum uzorkovania.

19.11.2018.

Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove IzvjeStaja o uzorku Cine sljedeci

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezuitatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

J.':I . =l
' 3= 2o,

Ze0100- Tzvjestaj o uzosheu odobrila:
/ Tehnlékl rukOvodllac felienja za hlgljenu
B X \ -~

.| spec.higijene
zdrhvstvene ekologije

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
Zalba na ovaj Izvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

o REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALN! CENTAR ZVORNIK

' - 75 400, Zvornik, Karakaj bb
z 1]/ RS TellFaks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1213/V/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1213V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 19.11.2018. u 10.00
Datum zavrs$etka lzvjeStaja 20.11.2018.

Oblaéno

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
= ta Utvrdena vrilednost Referentna Jedinica Metoda |
arametar ) vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 13,3 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1213/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestajd/o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilag’Odjeljenja~Za higijenu
Lazi¢ drVpenajspecijalista
higijeWé-zdravstvene ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
oy | REPUBLIKE SRPSKE
T ) | REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
| g RS . 75400 Zvornik, Karakaj bb
{ Tel/Fax: 056/232-126
&"9 E-mail: 1z 2vornik@phi.rs ba 0088
Web: www phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
- SANITARNE MIKROBIOLOGIJE -
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1213/V
Broj izvjestaja. | Mz-1213/v/1112018 B
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
| Identifikacioni broj uzorka: 1213V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 19.11.2018.
Datum zavrietka ispitivanja: 26.11.2018 )
| Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi
. ~ Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica]  Metoda ispitivanja
| | vrijednost vrijednost | mjere _
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 | 0 100 ml  BAS ENS09308-1
Brojkolonfjana22+2°C | 0 100 [ 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonjana36+2°C | 0 | 20 1T ml - BASENISO6222
\Enterococci 0 0 100 ml BAS EN [SO7899-2
i*'squi'torédukuj'uEé klostridije | 0 0 100 mi BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za prediscene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni€ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

specijaliste mify 0g

i neert)
wa

dr Zana D. Bin /ﬂ i¢

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se korisliti samo zajedno. Dokumenl se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosli Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

JZRS

Fax: (+387)056 232-126
E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SANITARNE HEMIJE

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1213/V

Broj izvjestaja HZ/1213/v/11/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1213V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 19.11.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 22.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[?oé;ggjégﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv prf’;[j%s;g:jéﬁﬁ‘z UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN SO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vrijednost) (20,2 °C) 7,31 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 668 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrodak KMnQ, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO,) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,3 max 50 mg/l  |SMEWW 22" 4500-NO;” B
Hloridi (CI) 8,8 max 250 mg/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologi's?

Sanja{G iSic

/N -

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1214/\V/11/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 26.11.2018.

Datum prijema uzorka 19.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1214/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!:

Naziv

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA®

Adresa:

Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel:

055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,,VODOVOD I KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

BUNAR B - 11 BIJELJINA

' Datum uzorkovanja:

19.11.2018.

Uzorkovanie izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Eine sljededi

Izvjestaji o rezultatima ispitivanj

a

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

e

o0 wlra-,.'__-[,_. mqestaj ou
Tehmcki rukovodilac odjeljenja za higijenu
Va3 fLazm’edr Vesna
l spec.higijene
zd)'avstvene ekologije

rku odobrila:

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjedtaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
, INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
p— REPUBLIKE SRPSKE
DA REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

6 ‘RS Tel/Fax: 056/232-126 S8
- E-mail: rz zvornik@phirs ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLAST!
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1214/V
Broj izviestaja MZ-1214/V/11/2018 -
“Naziv uzorka B Voda za pice iz centralnog vodovoda
Ident|f|ka0|on| broj uzorka: | 1214'/v :
Datum pruema uzorka u Iaboratorlju “119.11. 2018 -
Datum zavrsetka |sp|t|vanja. 126.11.2 2018. -
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak i |spunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

B 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi |

Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica| Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere | ]

Ukupne koliformne bakterije 0 10 100 ml BAS EN SO 9308-1
\Escherichia coli 0 10 100 ml BAS EN 1S09308-1
l"Brbj'Rmonija na22+2°C 0 300 1 ml BAS EN ISO 6222
|"B_rc'>j kolonija na 36 £ 2°C 0 100 1 ml BAS EN 1SO 6222
Enterococci | 0 0 100 ml ~ BAS EN1S07899-2
*Sulfitoredukujuce kiostridije | 0 0 100 ml BAS EN SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S). Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za nepreliscene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehniki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir¢akovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

QLJL\” di
l 'Jf.r it Ir?h'ﬁ

lzvie$taj o rezullatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se korisliti samo zajedno Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI! CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
”ZRS Fax: (+387)056 232-126 0125

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

)

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1214/V

Broj izvjestaja HZ/1214/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centraini vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1214V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 19.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 22.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:;[f;gzj'eﬁ;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prinvatijiv p:;[f;g;;g;z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pHovrijedn cjst) (19,9 °C)J 7,30 6,5-9,5 e dﬁmca BAS 1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (ha 20 °C) 665 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,9 max 50 ma/l | SMEWW 22" 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 9,4 max 250 mag/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiéar

dipl. ing. tehnologije Sapja Glisi
ipl. ing. tehnologije aﬁjaw{;%

o

Izviedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1215/V/11/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 26.11.2018.

Datum prijema uzorka 19.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1215/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*®
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: | Ugovor

?_ODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa; Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za piée — centralni vodovod

Proizvodac/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

OS NOVO NASELJE JANJA

 Datum uzorkovanja:

19.11.2018.

Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionainog centra Zvornik

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Cine sljededi

lzvjesdtaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

TR0~
¢ AVKA

T l"'. PJUHN .1-( r

ATt

Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja

4 Sy ii@jé_étaj o uzorku odobrila:
_ Tehinicki rukovodilagrodjeljenja za higijenu

' i > s l,.azi’g’(;)r Vesna

L o G jspReihigijene
Ty '_zq,pavstvene ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Q REPUBLIKE SRPSKE
| REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

i : 75 400, Zvornik, Karakaj bb 2
Z RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1215/v/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1215V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 19.11.2018.u 11.59
Datum zavrsetka lzvjestaja 20.11.2018.

Oblagno

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
P ta Utvrdena vriiednost Referentna Jedinica Metoda
arametar ) vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/I UMHHZ021
Temperatura - - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1215/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja uzork?a{ju
Tehniéki rukovodilac dfijeljenjd za higijenu
Lazié¢ dr Vespa, spetijalista
higijene-zdr ene ekologije

v

\




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
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LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1215/V

Broj izvjestaja HZ/1215/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1215/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 19.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 22.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva pﬁ;ﬁ;gg;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;[f;g;(‘agﬁ\z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pH-vrijedncist} (19,9 OC)J 7,35 6,5-9,5 iedﬁnica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 585 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnQ, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3) 14,7 max 50 mg/l | SMEWW 22™ 4500-NO5 B
Hloridi (CI") 7,1 max 250 mg/l BAS SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiCar

dipl. ing. tehnologijﬁnja Glisic
U0,

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

«‘3 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
S 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
“( /RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

& [4LIDO Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

1 ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1227/\//12/2018. B
Datum izdavanja izvjestaja 03.12.2018.
Datum prijema uzorka 26.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1227V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: - ]
Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
_Broj i datum podnos$enja zahtjeva: Ugovor -
'PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) i
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: ) Voda za piée — centralni vodovod -
ProizvodaC/adresa. AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina __
Mjesto uzorkovanja: KUHINJA P.D. SEMBERIJA

Datum uzorkovanja: 26.11.2018.
Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik o
Napomene:

|zvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove 1zvjestaja o uzorku Cine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvje$taja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

1 ZRS 75 400, Zvornik, Karakaj bb 0270

Tel/iFaks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1227/VI11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1227
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 26.11.2018. u 07.40
Datum zavrSetka lzvjestaja 27.11.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
- Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere lspitivanja
Rezidualni hlor 0,1 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 13,1 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1227/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potroénju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehni€ki rukovodilac®djeljenja za higijenu
Lazi¢ dr¥esna, specijalista
higij azdrqy(s__tf\.:ene*etulogije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

REPUBLIKE SRPSKE

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

0088

L

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:1227/V

Broj izvjestaja:

MZ-1227/V/12/2018

—

Naziv uzorka:

Voda za piée iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1227V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 27.11.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 03.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN 1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1SO9308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 ml BAS EN SO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 mi BAS EN 1S07899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti

vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispit
moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti.

Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
pretidéene vode.

Izvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

ivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
] _ Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
‘z I ]ZRS Fax: (+387)056 232-126 BilEE
g Sttt E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI——
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1227/V

Broj izvjestaja HZ/1227/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1227V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 26.11.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 28.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva pr?;L%S;gzj'egﬁz UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv prf’;[]%é;g:j'e:ﬁf UMHZ054
promjena

Mutnocéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (19,9 OC)J 745 6,5-9,56 iedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 666 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnOQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amoniiak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,7 max 50 mg/l |[SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hloridi (CI) 8,7 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnolg?j Sanja Glisi¢

\ﬂﬂj)

Izviedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjetaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

'“‘s REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
T 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
"é ' RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1228/\VV/12/2018. B

Datum izdavanja izvjestaja 103.12.2018.

Datum prijema uzorka 26.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1228/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®

Adresa; Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina B
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor |
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

'PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: _ Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodaé/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*“Bijeljina ]
} Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA DVOROVI
‘Datum uzorkovanja: 126.11.2018. -
Uzorkovanje izvrsio. - Radnik Regionalnog centra Zvornik -

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljiededi
|zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica)

taj o uzorku odobrila:
dilac odjeljenja za higijenu

azi¢ drVesna
pec-higijene

styéhieekologije

e 'y

G ¥ s 3poPHAK 57

" = =, 3~
e
b

<% €, IVORNIK =2
s )

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskjjugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1228/v/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1228V
Naziv uzorka voda za piée
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 26.11.2018. u 07.40
Datum zavrSetka lzvjestaja 27.11.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN I1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
5 Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0.25 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 12,8 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1228/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovijera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilag Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ esna, s

ijalista

higijehe-Zdravstvene ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
@ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

— —
Tel/Fax: 056/232-126
lJ Z’R‘S_ E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

L IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1228/V J
[ Broj izvjestaja: MZ-1228/V/12/2018 B

Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1228V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 27.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja: 03.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/EC
L 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolosko] analizi J

’7 Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja —‘
vrijednost| vrijednost mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 mi BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1mi BAS EN I1SO 6222
Enterococci 0 0 100 mi BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2 R

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (S1. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéiséene vode.

Napomena:

lzvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

o <l
dr L0 35

specijalistd

- L parg

lzvjeStaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati | umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
l l/ RS Fax: (+387)056 232-126 0125
' E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1228/V
Broj izvje$taja HZ/1228/\//11/2018
Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 1228V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 26.11.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja 28.11.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
) ) i, potrodaca i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
. . .\ potrodaca i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenih UMHZ054
promijena
Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vrijednost) (20,0 °C) 7,31 6,5-9,5 Ediniea BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 693 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
UtroSak KMnO4 (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/I UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NO;) 18,1 max 50 ma/l |SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI) 8,8 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti

parametara su

u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiéar

dipl. ing. tehnolog%anja Glisi¢

e

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

0086

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1229/V/12/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 03.12.2018.
Datum prijema uzorka 26.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1229V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®
Adresa: ~ Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa: Telefon:

_PODACl O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pice — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,,yODOVOD | KANALIZAClJA“BljeIJIna

Mijesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKO!__A BATKOVICI

Datum uzorkovanja: |

26.11.2018.

' Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

|zvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvje$taja o uzorku Cine sljededi

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzviestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

2Staj o uzorku odobrila:

S5 \azi¢ dr Vesna

ne eko/lgg_ijg_

A4y

Dokument se moze reprodukovatl i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvje3taja

dilac odjeljenja za higijenu



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

o REPUBLIKE SRPSKE
‘ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

(17 RS 75 400, Zvomik, Karakaj bb 0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1229/V/11/2018
ldentifikacioni broj uzorka 1229/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 26.11.2018. u 08.20
Datum zavrSetka lzvjeStaja 27.11.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN 1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
= Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 12,9 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1229/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja/6 uzorkovanju
Tehniéki rukovodilae’Odjeljenja za higijenu
Lazjé.df Vesna, specijalista

higijene-zdravstvene ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

=) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

I J Z RS Tel/Fax: 056/232-126

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

0088

[ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:1229/V J

Broj izvjestaja: MZ-1229/V/12/2018

Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1229V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 27.11.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja: 03.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN 1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1809308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potroénju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéi$éene vode.

Napomena:

lzvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:

Tehniéki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié

spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
_ Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
I ]/RS Fax: (+387)056 232-126 0125

)t E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

J

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1229/V

Broj izvjestaja HZ/1229/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1229V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 26.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 28.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva prf’;[fgggjgﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv pﬁ;ﬁ;g:j;g;z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H ,
(pH-vrijednont) 20,0°C). 743 2l edinica | BAS 180 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 662 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativhost) 0,24 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NOs ) 18,8 max 50 mg/l  |SMEWW 22" 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 8.4 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi

BTN,

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb 0086

Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1230/\V//12/2018.

Datum izdavanja izvjeStaja 03.12.2018. )
Datum prijema uzorka 26.11.2018. B
ldentifikacioni broj uzorka 1230/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“

Adresa: | Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: ) 055/226-460 |
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka:
Proizvodac¢/adresa:
Mjesto uzorkovanja:
Datum uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrsio:
Napomene:

Voda za piée - centralni vodovod

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
OSNOVNA SKOLA DONJE CRNJELOVO
26.11.2018.

Radnik Regionalnog centra Zvornik

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku g&ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjeStaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica)

J'l Z£ i
‘.:'5\ 3BOPHVK V”’
;,,- ZVORNIK '-,»,;k

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Zalba na ovaj lzvjedtaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjeétaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja HHZ/1230/V/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1230V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 26.11.2018. u 08.30
Datum zavrsetka lzvjesStaja 27.11.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN I1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
P ta Utvrdena vriiednost Referentna Jedinica Metoda
arametar | vrijednost mjere ispitivania
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 12,8 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1230/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za [judsku
potro$énju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju

Tehniéki rukovodilac O

jeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vésna, specijali

higij

trene ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

F, TellFax: 056/232-126
I ] /’1§ E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1230/V
| Broj izvjestaja: MZ-1230/V/12/2018
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1230V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 27.11.2018.
Datum zavréetka ispitivanja: 03.12.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN |SO/EC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja ]
vrijednost| vrijednost | mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN I1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £+ 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pretis¢ene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehniéki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjedtaja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

O 75400 Zvornik, Karakaj bb
| Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

‘( ]. |Z RS Fax: (+387)056 232-126 0125

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1230/V

Broj izvjestaja HZ/1230/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1230/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 26.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 28.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:et[]%éggzj;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pr?;[f;g:j;gﬁf UMHZ054
promjena

Mutnocéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H i
(pH-vrijednc:st) (19,9 OC}J 7,43 6,5-9,5 iedF:nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 652 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnO, (oksidativnost) | 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3) 18,3 max 50 ma/l  |SMEWW 22" 4500-NO;” B
Hloridi (CI') 8,3 max 250 mg/l BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢

Gl

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
~ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
S 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
‘( /RS Tel: (+387)056 232 125 : 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1231/\V/12/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 03.12.2018.
Datum prijema uzorka 26.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1231/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA!:
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
| Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
| PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)
Naziv: Adresa: Telefon:

'PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina ]
Mjesto uzorkovanja: OBDANISTE STRUMPFOGRAD LJELJENCA
| Datum uzorkovanja: 26.11.2018. ]
| Uzorkovanije izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

|zvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sliededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

GRG0~ 7
ey N 1, i2Xje$taj o uzorku odobrila:
“Fehnick mikpvodilac odjeljenja za higijenu
Lazj¢ dr Vesna
pec.higijene

favsivene-ekotogije

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju&ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj |zvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

o REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

(17 75 400, Zvornik, Karakaj bb
z £ RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.ts.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1231/VI11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1231V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 26.11.2018. u 09.00
Datum zavrSetka lzvjeStaja 27.11.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
= Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,15 0,1-0,5 mgl/l UMHHZ021
Temperatura 13,1 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1231/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovijera izvjestajao uzorkovanj
Tehniéki rukovod ﬁgl%m'iflﬂgijenu

Lazi¢ esna, specijalista
higijene-zdravstvene ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
J REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

f Tel/Fax: 056/232-126
[ P /—/J RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 20628

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1231/V
Broj izvjestaja: MZ-1231/Vv/12/2018
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1231/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 27.11.2018.
Datum zavrgetka ispitivanja: 03.12.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN 1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN IS09308-1
Broj kolonija na22+2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 100 ml BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 100 ml BAS EN 1SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preti§¢ene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjeravai:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzviedtaj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

Fax: (+387)056 232-126
I ]ZRS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1231/V

Broj izvjestaja HZ/1231/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1231V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 26.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 28.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prinvatijiva p:et{]%é;g:j'egﬁ UMHZ053
promijena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:;[f;ggjémz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vriiednost) (19,9 °C) 7,28 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 681 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3) 19.4 max 50 ma/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5~ B
Hloridi (CIN) 9,5 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije. Sanja %'géié
AlereD

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjesStaja o uzorku HHZ/1232/\//12/2018. B
Datum izdavanja izvjesStaja 03.12.2018.

Datum prijema uzorka 26.11.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1232/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“

Adresa:

Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel:

055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva.

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv;

Adresa: Telefon:

' PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pié¢e — centralni vodovod

Proizvodac/adresa:

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

CIGLANA BIJELJINA

Datum uzorkovanja:

26.11.2018.

 Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove |zvjestaja o uzorku ¢&ine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjedtaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica)

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Zalba na ovaj lzviestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja

L} dkovydilac odjeljenja za higijenu
oS % %\azié di,Vesna
1?4 v .';.r 39(\\1¥iVlK r"_: ?‘3’" &S
COT JYORNIK A= igljene
A



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

o REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75 400, Zvornik, Karakaj bb
; . RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjeStaja HHZ/1232/v/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1232/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja nha terenu 26.11.2018. u 092.20
Datum zavr$etka Izvjestaja 27.11.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN I1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
P ¢ Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica Metoda
arametar ] vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 13,3 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1232/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovijera izvjestaja g uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Pdjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr.Mespna, sg)e,oijaﬂsta
b =5
ravstverne ekologije




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvomnik, Karakaj bb

J Tel/Fax: 056/232-126
I l_/’_R‘S E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1232/V
Broj izvjestaja: MZ-1232/V/12/2018
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1232/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 27.11.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja: 03.12.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN ISO9308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 mi BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. Glasnik R.Srpske 88 n7)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pretis¢ene vode.

Napomena:

1zvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjedtaj o rezuitatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijetosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

== Fax: (+387)056 232-126
U[,RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba Sl

Web: www.phi.rs.ba

J

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1232/V

Broj izvjestaja HZ/1232/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1232V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 26.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 28.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva pr:’et[j’fggzj(‘egﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pr?et[l%s;g:jle:;z UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
(pH-vrijednost) (20,1 OC)J 7,25 6,5-9,5 iedr?nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (ha 20 °C) 744 max 2500 pS/em BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOs ) 23,7 max 50 mg/l  |SMEWW 22" 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 10,8 max 250 mg/I BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiticar

dipl. ing. tehnologije Sanja Glisig
C’S)i"/b"?(’fﬁ

Izvjeitaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
\‘:3 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

= 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
L( RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

: Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1233/\V/12/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 03.12.2018.
Datum prijema uzorka 26.11.2018.
| Identifikacioni broj uzorka 1233/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,,VODOVOD I KANALIZACIJA*
Adresa; Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)
Naziv: Adresa: Telefon:

| PODACI O UZORKU: [

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanija: BOLNICA BIJELJINA

| Datum uzorkovanja: 26.11.2018.
Uzorkovanje izvrsio: ) Radnik Regionalnog centra Zvornik .
Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢&ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

;h',ﬂﬁﬁ j o uzorku odobrila:
T 'ﬁ;‘(’ klﬁﬂ;ﬁ fac odjeljenja za higijenu
< 3poPHUK .J-:azhc Vesna
.higijene

feekslogije

'.«)o;'_} ZVORNIK
\r %, 22
N, T d - A

’,;,,'ffmw\‘ 4
2 Agr- UM .

B i 1

1A

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZzavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjesta] prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

0 REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

; 75 400, Zvornik, Karakaj bb
z J RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1233/v/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1233V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 26.11.2018. u 10.30
Datum zavrSetka lzvjeStaja 27.11.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
= Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hior 0,25 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 14,2 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1233/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr na, specijalista
higijene-#dravstvene ekologije
3 £ i

U
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIVE

75400 Zvomik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

1D:1233/V J

Broj izvjestaja:

MZ-1233/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za piée iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1233V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 27.11.2018.
Datum zavr3etka ispitivanja: 03.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN 1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1ml BAS EN IS0 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 mil BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1S07899-2
Eulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2 J

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju (

Utvrdene vrijednosti jesu u

vode namijenjene za ljudsku potro$nju,

Napomena:

\zvjestaj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sa
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti.

Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

ranicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pretiscéene vode.

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

stavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALN! CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
o Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
\( [ J7RS Fax: (+387)056 232-126 -
23 E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1233/V

Broj izvjestaja HZ/1233/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1233V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 26.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 28.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:é[j%é;gzj:eﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatiiv pr?;[foé;g:jég;z UMHZ054
promjena

Mutnoc¢a 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H ]
(pH-vriiednont) (20,2 OC)J 7,27 6,5-9,5 iedFi)nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 661 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativhost) 0,32 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/! UMHZ041
Nitrati (NO3) 17,9 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NOs~ B
Hloridi (CI") 7,6 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologijg, Sanja Gligi¢
i

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

0086

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1234/\//12/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 03.12.2018.

Datum prijema uzorka 26.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1234/V

' PODNOSILAC ZAHTJEVA: _
| Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

'PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa:

Telefon:

_PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka:
Proizvodaé/adresa:
Mjesto uzorkovanja:
~Datum uzorkovanja:
Uzorkovanje izvr8io;
Napomene:

Voda za pi¢e — centralni vodovod
AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
BUNAR B-7 BIJELJINA
26.11.2018. B
Radnik Regionalnog centra Zvornik

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvje$taja o uzorku &ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

dilac odjeljenja za higijenu
azi¢ dr Vesna

ol

ik 3¢ ol

e SN iii
zocspec.higijene
DA i engékolog'l';e
Y - 25y ot -

4 .

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja




O REPUBLIKE SRPSKE
» REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

75 400, Zvornik, Karakaj bb 270
; RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 o
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvarnik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1234/v/11/2018
Identifikacioni broj uzorka 1234V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 26.11.2018. u 10.45
Datum zavrSetka IzvjeStaja 27.11.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
- Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualini hlor - 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 13,9 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1234/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17, za nepreradene vode.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehni€ki rukovodilac deeijanja za higijenu
Lazié¢ dr Vé&na, specijalista

higijene-zdravstvene.ekelogije
C _‘_Ad{--f_.-{.‘-fj
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvomik, Karakaj bb

7RS Tel/Fax: 056/232-126
l J /:‘* = E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi,rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

i 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOF:‘:KIH ISPITIVANJA 1D:1234/V
Broj izvjestaja: T [Mz-1234/V/12/2018

Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda

identifikacioni broj uzorka: 1234V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 27.11.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja: 03.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
- - - | 7218:2008 otrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi
F Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja

vrijednost vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 10 100 ml BAS EN I1SO 9308-1
Escherichia coli 0 10 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 300 1 mi BAS EN I1SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN 1SO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije ‘ 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (S. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu U granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za neprediséene vode.

Napomena:

Izvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava.
Tehnitki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
' Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

11777 Fax: (+387)056 232-126
IJ[,RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba e

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1234/V

Broj izvjestaja HZ/1234/V/11/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1234/

Datum prijema uzorka u laboratoriju 26.11.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 28.11.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:et[fgggjéﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv pﬁ;ﬁf}ggjggﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(OR-vriednost)  (20.2 °C)j 7,27 6.5-9,5 odinica | BAS 1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 775 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro8ak KMnQ, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NHs") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (N03') 24,3 max 50 mg/l |SMEWW 22" 4500-NOs” B
Hloridi (CI") 11,7 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sar]_i%Gliéié
e,

Izvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

-y REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
N 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email; rz.zvornik@phi.rs.ba

__ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1254/V/12/2018. a
Datum izdavanja izvjeStaja 06.12.2018. N
Datum prijema uzorka 03.12.2018. ]
Identifikacioni broj uzorka 1254V

| PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina B
Tel: 055/226-460 B
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor i _
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) i B )
Naziv: Adresa: Telefon:

' PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pic¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA Bijeljina N
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA PUCILE

Datum uzorkovanja: 03.12.2018.

Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

250 SLING
U0 PO 7N
'ﬁ%w‘;&!wg?&\
X «_‘“‘1 Je }ﬂﬁ

{ dr Vesna
' .higijene_—
si¥ane gkologije

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

y RS 75 400, Zvornik, Karakaj bb 0270

TellFaks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1254/V/12/2018
Identifikacioni broj uzorka 1254N
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 03.12.2018. u 09.10
Datum zavrSetka lzvjestaja 04.12.2018.

Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN 1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
P ta Utvrdena vriiednost Referentna Jedinica Metoda
arametar / vrijednost mjere ispitivania
Rezidualni hlor 0,26 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 14,0 - e UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1254/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjesStaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijdlista
higijene-zdravstvene'ekologije
g, ©
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI! CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 066/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1254/V

Broj izvjestaja:

MZ-1254/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1254/
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 06.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN ISO9308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1S07899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrognju, SiuZbeni glasnik broj 88/17 za preci§¢ene vode.

Napomena:

1zvjedtaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
- e Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
;‘ | ]/RS Fax: (+387)056 232-126 0125
) E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1254/V

Broj izvjestaja HZ/1254/\//12/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1254V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 03.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 06.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;ﬁ;g:j;ﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv pr?;[l%é;g:j;ﬁﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijedncfst) (19,8 OC)J 7,62 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 581 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) | 0,65 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NHy") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 14,9 max 50 mg/l | SMEWW 22™ 4500-NO5™ B
Hloridi (CI7) 6,6 max 250 ma/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehno|ogije£:2ja Gliéé
‘ tﬂ(’é 2

[zvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

1ZVJESTAJ O UZORKU

 Broj izvje$taja o uzorku HHZ/1255/V/12/2018.
| Datum izdavanja izvjestaja 06.12.2018.

| Datum prijema uzorka 03.12.2018.
‘Identifikacioni broj uzorka 1255/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pice — centralni vodovod

| Proizvodad/adresa:

AD ,,vODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKOLA VELIKA OBARSKA

Datum uzorkovanja:

03.12.2018.

“Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Cine sljededi

lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjeétaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja (1 stranica)
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

_.-\’0.-‘-. o -
-”\:_;‘\\\ B ) i,
{9@‘5{: l#\‘@e A
jeKi ruky
G aaoPt LAz
43 Tk SEe

8yadiac odjeljenja za higijenu

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

o REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

Odeljenje za higijenu: 056 232 128

75 400, Zvornik, Karakaj bb
z RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1255/v/12/2018
ldentifikacioni broj uzorka 1255/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 03.12.2018.
Datum zavrSetka lzvjestaja 04.12.2018.
Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivania
Rezidualni hlor 0,20 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 11,5 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1255/ su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravsivene ekologije

L
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

75400 Zvomik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1255/V

Broj izvjestaja:

MZ-1255/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1255/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.12.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja: 06.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1SO9308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 mi BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za precis¢ene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se Kkoristiti samo zajedno. Dokument se

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D.
specijalisie
g

moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
¥ Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

7 Fax: (+387)056 232-126
I ] /RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1255/V

Broj izvjestaja HZ/1255/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1255/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 03.12.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 06.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:é[fgggj"egﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:;L%ééggjéﬁﬁ]z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H )
o Holednod.. (19 Sy 7,46 6,59,5 eqmica | BASISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 657 max 2500 puS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnO, (oksidativnost) 0,49 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3) 18,7 max 50 ma/l  |SMEWW 22™ 4500-NOs" B
Hloridi (CI") 7,9 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologijézzig%g'%ifﬁ

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu s¢ koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umno¥avati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
Q REGIONALNI! CENTAR ZVORNIK
oo 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
E‘( RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
k. Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

| Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1256/\V/12/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja | 06.12.2018. B
Datum prijema uzorka 03.12.2018. - B
Identifikacioni broj uzorka 1256/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: ) - _
Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa. - Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
| Tel: 055/226-460
Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
PODACI_Q VLASNIKU UZORKA (ako je razligito) B o
Naziv: Adresa: Telefon;

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: | Voda za pi¢e - centralni vodovod |
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
| Mjesto uzorkovanja: OBDANISTE ZORAN | DRAGAN
| Datum uzorkovanja: 03.12.2018.
Uzork_q\_/gm_e__lzvrsm o - Radnik Regionainog centra Zvornik
Napomene:

Izvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Cine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizi€ko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

ZV]BStElj o uzorku odobrila:

&ku}-{kovodllac jeljenja za higijenu
f\a P HEG _}f,. »'Lam r Vesna—"

5?:#, AROPHAK € sp cigijefre
LvoRM\K _zd” vstvene ekologije

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju€ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: rz zvomik@phi.rs.ba

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1256/V

Broj izvjestaja:

MZ-1256/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pic¢e iz centralnog vodovoda

ldentifikacioni broj uzorka: 1256/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.12.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja: 06.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentha |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN |SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrosnju, SluZbeni glasnik broj 88/17 za predidéene vode.

Napomena:

lzvje$taj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehniéki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

” . ':(fﬁﬁuiﬂ

a DOBRGE

dr Zant’@g }rr.qh:.-J."ﬁS
."-I'.a'-""r'ir::I 17

ra

g

moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

0125

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIVE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1256/V

Broj izvjestaja HZ/1256/\V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centraini vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1256/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 03.12.2018.

Datum zavr3etka ispitivanja 06.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[f;g;;:;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:;[j‘fggzjéﬁﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H j
(pHovriiednost) (20,0 "y 7,44 6,5-9,5 e Ph | BASISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 655 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,41 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,7 max 50 mg/l | SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI7) 8,5 max 250 ma/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku ©
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Gljsi¢
AL’

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1257/\//12/2018.

Datum izdavanja izvjeStaja 06.12.2018. )
Datum prijema uzorka 03.12.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1257/IV

PODNOSILAC ZAHTJEVA!

Naziv

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460 |
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor .

"PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv:

Adresa;

'PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pice — centralni vodovod

Proizvodaé/adresa:

AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina

- Mjesto uzorkovanja:

OSNOVNA SKOLA MEDASI

Datum uzorkovanja:
‘Uzorkovanije izvrsio:

03.12.2018.

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene;

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Cine sliededi

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica)
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

zic

pec.|
vetie ekologije

dr Vesna
hidijene

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj |zvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja |zvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

O REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

Lz - 75 400, Zvornik, Karakaj bb
¢ b RS Tel/Faks:; (+387) 056 232 126 0270

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjeStaja HHZ/1257/v/12/2018
Identifikacioni broj uzorka 1257V
Naziv uzorka voda za piée
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 03.12.2018.
Datum zavrSetka lzvjesStaja 04.12.2018.
Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivania
Rezidualni hlor 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 10,8 - i© UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1257/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju, SI. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovijera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista -
higijene-zdravggygﬁesakmiugij




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
") REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

TelfFax: 056/232-126
l J éRS E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1257/V
Broj izvjestaja: MZ-1257/Vv/12/2018
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1257V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 06.12.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolokoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN I1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 mi BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 100 ml BAS EN [S0O7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preti§c¢ene vode.

Napomena:

izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnitki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D. Birce kovit

specijaliste m ‘r.n’__:;?olug
L ‘g:".“f'.“ff'z%;j

Izvje$taj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

| J/ RS Fax: (+387)056 232-126 0125

= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1257V

Broj izvjestaja HZ/1257/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

identifikacioni broj uzorka 1257V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 03.12.2018.

Datum zavréetka ispitivanja 06.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva prfé[ffggzjégﬁz UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatiiv p:éL%Stig:j;ﬁﬁlz UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pH-vri_iednont) (19.9 OC)J 7,39 6,5-9,5 ied}?nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 656 max 2500 KS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,41 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH, 0.00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,1 max 50 ma/l  |SMEWW 22" 4500-NO;” B
Hloridi (CI) 8,2 max 250 mg/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Praviliniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Gli§i¢
ﬁmﬁ

Izvjedtaj o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je sastavai dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
e REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
E%:.f’ 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
“’é RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
4 Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba
o ODJE&JENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU
Broj izvje$taja o uzorku HHZ/1258/V/12/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja | 06.12.2018.
Datum prijema uzorka 03.12.2018.
 Identifikacioni broj uzorka 1258/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: - i
Naziv B AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“ B
Adresa; ) Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina ]
Tel: o 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor -
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) -
' Naziv. Adresa: Telefon:

' PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: ) Voda za pi¢e — centralni vodovod .
Proizvodac¢/adresa. AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina -
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA POPOVI

' Datum uzorkovanja: ) 03.12.2018. B
Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove IzvjeStaja o uzorku Cine sljedeCi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj |zvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izviestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

7 RS 75 400, Zvornik, Karakaj bb 0270

o REPUBLIKE SRPSKE
D REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjesStaja HHZ/1258/V/12/2018
Identifikacioni broj uzorka 1258/
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 03.12.2018.
Datum zavrSetka lzvjestaja 04.12.2018.
Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN 1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
.. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 9.1 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1258/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potros$nju, Si. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna, specifalista
higijene-zdravstvené ekologije —

T A o,

[ i
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phj.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1258/V

Broj izvjestaja:

MZ-1258/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1258/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.12.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja: 06.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN [SO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 100 ml BAS EN I1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce kiostridije 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preciéene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo&kih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

Izvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehniéki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D. BirCakgvi¢
specijaliste mr’ﬁ:rcgé’
i parazitolg,

moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALN! CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
\( [ I 7RS Fax: (+387)056 232-126 0125
)= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1258/V

Broj izvjestaja Hz/1258/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1258/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 03.12.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 06.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva prfé[fgg:j;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;ﬁﬁg:j'egﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoc¢a 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H .
(pHvriednost) (20,2 e 7,36 6,5-9,5 e | BASISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 664 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,73 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NHg") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOs ) 18,1 max 50 ma/l |SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI7) 8,4 max 250 mg/| BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja GL§i¢
‘FIf

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio [zvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
Q REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
> 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% /RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
_ Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

__ ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1259/V//12/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 06.12.2018.
' Datum prijema uzorka 03.12.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1259/V -
PODNOSILAC ZAHTJEVA!:
Naziv AD ,,VvODOVOD I KANALIZACIJA®
Adresa; Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460 1
Broj i datum podno$enja zahtjeva: | Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Tetefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodacd/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: VODOTORANJ BIJELJINA

_Datum uzorkovanja: | 03.12.2018, - |
Uzorkovanje izvr§io: Radnik Regionainog centra Zvornik

Napomene:

|zvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Eine sljededi
|zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

{a-d.{.-—r"?’{ , S 50 U g

A - A
- vstvyé ekologije
b 4
o

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Zalba na ovaj lzvjeStaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

' i [JZRS Fax: (+387)056 232-126 o125

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1259/V

Broj izvjestaja HZ/1259/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1259V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 03.12.2018.

Datum zavréetka ispitivanja 06.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pr?éL%s;ggjggﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;[ff;g:j;ﬁﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoc¢a 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H ]
(pH-vriiednojst) (20,1 OC)J 7,33 6,5-9,5 iedFi)nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 652 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,41 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOa3) 18,5 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 8.4 max 250 mg/I BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiticar

dipl. ing. tehnologij e?%a[(fsséié

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio [zvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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~ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email; rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

' Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1260/V/12/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 06.12.2018.
Datum prijema uzorka 03.12.2018.

| Identifikacioni broj uzorka 1260/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA* _
Adresa. Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: | 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva; Ugovor B

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Voda za piée — centralni vodovod

Proizvodal/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

BUNAR B-12 BIJELJINA

Datum uzorkovanija:

03.12.2018.

| Uzorkovanje izvrsio:

Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvje$taja o uzorku Cine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

0 REPUBLIKE SRPSKE
| REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

% 7 75 400, Zvornik, Karakaj bb
) 2 RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270

Qdeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1260/V/12/2018
ldentifikacioni broj uzorka 1260V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 03.12.2018.
Datum zavrsetka lzvjestaja 04.12.2018.
Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
.. Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivania
Rezidualni hlor - 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 15,2 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1260/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za netretirane vode.

Ovjera izvjestaja o uzorkovapju
Tehnic¢ki rukovodilac Odjeljenja higijept”
Lazi¢ dr Vesna, specijdlista.
higijene-zdravstvene ¢kélogije
v

L~




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
J REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

/ Tel/Fax: 056/232-126
| J : RS E-mall: rz zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1260/V
Broj izvjestaja: MZ-1260/V/12/2018
Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1260/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.12.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja; 06.12.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 10 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 10 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 300 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN [SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Stuzbeni glasnik broj 88/17 za nepredi$éene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D, Birgakovié
speciialiste miffhliiolog

J
o7

lzviedtaj o rezuitatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

0125

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1260/V

Broj izvjedtaja

HZ/1260/V/12/2018

Naziv uzorka

Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka

1260/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 03.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja 06.12.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[f;g:j'eﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:é[ff;ggjgﬁﬁf UMHZ054
promjena
Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (20,1 °C) 7,35 6,595 iedinica | BASISO 10523:2002
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 625 max 2500 KS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativhost) 0,49 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 16,4 max 50 mg/l |[SMEWW 22™ 4500-NO;™ B
Hloridi (CI") 6,8 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Gli§i
(ify‘ﬂﬂgé

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
_ REPUBLIKE SRPSKE
"\ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
\&a-.v 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
h}( RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
: Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1261/\//12/2018.

Datum izdavanja izvjestaja 06.12.2018. B

Datum prijema uzorka 03.12.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1261/V B
[ PODNOSILAC ZAHTJEVA:
: Naziv AD ,,VODOVOD I KANALIZACIJA"

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor -

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito) -

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e - centralni vodovod -
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina -
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA JANJA

Datum uzorkovanja: 03.12.2018.

Uzorkovanije izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Cine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

002U
AN
/o lzugsite

uzorku odobrila:
¢ odjeljenja za higijenu

r Vesna
. 1igijene//

,v,eﬁé"é'%logije

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

7 75 400, Zvornik, Karakaj bb
i RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126 0270
Odeljenje za higijenu: 056 232 128

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHZ/1261/V/12/2018
Identifikacioni broj uzorka 1261V
Naziv uzorka voda za pi¢e
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 03.12.2018.
Datum zavrSetka lzvjestaja 04.12.2018.
Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN 1SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
{(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
N Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ispitivania
Rezidualni hlor 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 10,9 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1261/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potro3nju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalist /
higijene-zdravstvene ekolt}Zije
A

/g
':' E o

il
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI!
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: rz zvornik@gphi.rs.ba

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1261/V

Broj izvjestaja:

MZ-1261/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1261/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 06.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo8koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere '

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 | 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 mi BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pre&is¢ene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima mikrobioloZkih ispitivanja je sastavni dio |zvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

RircoR ULl

ir Zant

::ur.'.ﬂiqu y @

moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA ]
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mait: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

0125

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1261/V

Broj izvjestaja HZ/1261/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1261/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 03.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 06.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:;[“f;g:j;ﬁ;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv pf;L?;g:‘j'emz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pH-vriiednont) (20,1 OC)J 7,38 6,5-9,5 iedﬁnica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 588 max 2500 uSicm BAS EN 27888:2002
Utrodak KMnQ, (oksidativnost) 0,57 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mgl/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOa ) 15,1 max 50 mg/l | SMEWW 22™ 4500-NO3” B
Hloridi (CI") 6,8 max 250 mg/Il BAS I1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja G%éié

/A,

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

J REPUBLIKE SRPSKE
“ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
\-:i) 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% /RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

'Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1282/V/12/2018.

Datum izdavanja izvjeStaja 14.12.2018.

Datum prijema uzorka 10.12.2018. i
| Identifikacioni broj uzorka 1282/V B
PODNOSILAC ZAHTJEVA: ]

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA® 1]
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
| Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) -

Naziv: Adresa: Telefon:

[ PODACI O UZORKU:_ ]
| Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod |
“Proizvodat/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina B

Mjesto uzorkovanja: CIGLANA BIJELJINA
' Datum uzorkovanja: 10.12.2018. B |
| Uzorkovanje izvréio: Radnik Regionalnog centra Zvornik -

Napomene!

Izvje$taj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku cine sljedeci
|zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica)

/7+1°"" |zijedtaj o uzorku odobrila:
ehnicki ruko%dilac odjeljenja za higijenu
o : L'azi¢ dr Vesna

's:;pece.ygijene
' zdraystvéne ekologije

) /i _MU

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj Izvje$taj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja



P

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

Broj lzvjestaja

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

HHZ/1282/Vv/12/2018

Identifikacioni broj uzorka

Naziv uzorka

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu

1282/V
voda za Pi_é_e
10.12.2018.

Datum zavrsetka lzvjestaja

11.12.2018.

Uslovi okoline

' Padavine

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN 1SO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
_{izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

B Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere - ispitivanja
Rezidualni hior 0,2 0,1-0,5 mg/! UMHHZ021
Temperatura 11,1 ' . E UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1282/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju

Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

A
-

Lazi¢ dr Vesna, specijalista /
higijene-zdravstvene el)ologije,

[
f



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA —‘
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

|_
REPUBLIKE SRPSKE
o REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
! = 75400 Zvornik, Karakaj bb
TellFax: 056/232-126
] J /RS E-mail: 1z zvarnik@phi.rs.ba 0088
Web: wwuw.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLAST!
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1282/V
Broj izvjestaja: MZ-1282/Vv/12/2018
Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1282/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.12.2018,
Datum zavrietka ispitivanja: 14.12.2018,
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analiziJ

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN 1SO 9308-1
Escherichia colj 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
B_roj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1mi BAS EN IS0 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN IS0 6222
Enterococei 0 0 100 ml BAS EN 1S07899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 m! BAS EN I1SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 n7)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preci$éene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D.

specijaliste/tipn
L DAk

lzvje$taj o rezultatima mikrobiologkin ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,

Strana 1 od 1



%IZRS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I1Z OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1282/V

Broj izvjestaja

HZ/1282/\V/12/2018

Naziv uzorka

Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka

1282/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.12.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja 12.12.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pr?;ﬁf;g:jggﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv prfé[]%é;gzj;ﬁﬁz UMHZ054
promjena
Mutno¢a 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H ]
(oHovriiedn cfst) (20 °C)J 7.21 6,5-9,5 " dpi tica | BASISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 745 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utrodak KMnO, (oksidativnost) 0,47 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3) 23,6 max 50 mo/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 11,2 max 250 mg/l BAS I1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

ije Sanja Glisi¢

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

*“ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
S 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email; rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

@roj izvjesStaja o uzorku HHZ/1283/\V/12/2018. _'_
 Datum izdavanja izvjestaja 14.12.2018. |
Datum prijema uzorka 10.12.2018. |
Identifikacioni broj uzorka | 1283/V
| PODNOSILAC ZAHTJEVA! )
| Naziv _ AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA® ]
| Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina ]
| Tel: _ 055/226-460
| Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
| PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv: Adresa: Telefon:
L g |
| PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA Bijeljina |
Mjesto uzorkovanja: OBDANISTE CIKA JOVA ZMAJ
| Datum uzorkovanja: ] 10.12.2018. B
- Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik |
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku cine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. |zvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

A58 “'izvjestaj o uzorku odobrila:
réhnickirukovoyilac odjeljenja za higijenu
S - “Lagié¢ dr Vesna

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ova] lzvjeétaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs ba , Web. www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

on Izv}eétaja

HHZ/1283/V/12/2018

Identifikacioni broj uzorka
Naziv uzorka

1283V
voda za pi¢e

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu

10.12.2018.

Datum zavréetka lzvjestaja

11.12.2018.

Uslovi okoline

Padavine

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

{(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

N Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost ) _\{@dnost mijere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/t UMHHZ021
Temperatura 14,0

- °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1283/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu/
Lazié dr Vesna, specijalista /
higijene-zdravstvene ekojogije /
AJ

v
el
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/lFax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1283/V

Broj izvjestaja:

MZ-1283/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pice iz centralnog vodovoda

| Identifikacioni broj uzorka: 1283/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.12.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja: 14.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vtijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN [SO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1S07899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za pregi§éene vode.

Napomena:

lzvjeStaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

réakovié
! robiolog

moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI

0125

SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1283/V

Broj izvjestaja HZ/1283/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1283V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 12.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:;[l%é;g:jéﬁﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv pff;ﬁf;g:j;gﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pH-vrijedncfst) (20,2 OC)J 7,22 6,5-9,5 _iedFi)nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 671 max 2500 puS/cm BAS EN 27888:2002
UtroSak KMnO, (oksidativnost) 0,47 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 19,3 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5™ B
Hloridi (CI) 9,2 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

dip!. ing. tehnologjje Sapja Glisi¢

Rezlta Zldoqho
Hemijski naliifar

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
Qﬁ" REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
T 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
!‘7 RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
£a Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba
. ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU
'Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1284/\//12/2018.
Datum izdavanja izvjesStaja 14.12.2018.
Datum prijema uzorka 10.12.2018.
| Identifikacioni broj uzorka 1284/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460 |
Broj i datum podnosenja zahtjeva Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako j je razlicito) ) - B
Naziv: Adresa: Telefon:

[ PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: . Voda za pic¢e — centralni vodovod -
Proizvoda¢/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina |
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA KOVILJUSE

“Datum uzorkovanja: 10.12.2018, '

| Uzorkovanije izvrsio. Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku cine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

‘| Lazi¢ dr Vesna

S~ 21 specgijene
“ - zdravst¥ene ekologije

-‘D,/ A ety

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Zalba na ovaj |zvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email; 1z.zvornik@phi.rs.ba , Web. www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Broj lzvjestaja HHZ/1284/V/12/2018 )
Identifikacioni broj uzorka 12841V |
Naziv uzorka voda za piée o
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 10.12.2018.
|£atum zavr$etka lzvjestaja 11.12.2018.
N Padavine

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
T o - Referentna Jedinica Metoda
Parametar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere B SEitivania )
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura 11,0 - °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1284/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za [judsku
potrodnju, SI. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju

Lazi¢ dr Vesna, specijalista

Tehni¢ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu/

Ad

L

higijene-zdravstvene ekoIO}gije

, .rﬂ":-’
f 4



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

\ a’ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
. 75400 Zvornik, Karakaj bb

/ Tel/lFax: 056/232-126
\( ! '| RS E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE iZ OBLASTI

SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
L IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1284/V
Broj izvjestaja; MZ-1284/V/12/2018 Bl
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1284/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.12.2018.
Datum zavrgetka ispitivanja: 14.12.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi ]

Parametar Utvrdena | Referentna [Jedinica Metoda ispitivanja
L vrijednost| vrijednost mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN I1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 mi BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN SO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1mi BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 mi BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /1 7)

Utvrdene vrijednosti jesu u rapnicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za prediséene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti, Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

. . Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

IJZRS Fax: (+387)056 232-126 0125
E=ct—t E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1284/V

Broj izvjestaja HZ/1284/V//12/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1284/

Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.12.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 12.12.2018,

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;ﬁig;ggﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv prfé[f;ggjégﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H .
(pH-vri_iednont) (19,9 ") 7,28 812392 odinica | BAS 1S0 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 671 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,31 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO5 ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 19,1 max 50 ma/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;™ B
Hloridi (CI7) 8,7 max 250 mg!/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

“‘% REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
S 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1285/V/12/2018.
Datum izdavanja izvjeStaja 14.12.2018.
Datum prijema uzorka 10.12.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1285/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: B _|
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
| Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
| Tel: 055/226-460
Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor B
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) i .
Naziv: Adresa: Telefon:

“PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proxzvodaé/adresa B AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA"Bijeljina |
Mjesto uzorkovanja: OBDANISTE STRUMPFOGRAD LJELJENCA

‘Datum uzorkovanja: - 10.12.2018.

Uzorkovanje izvrsio. Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Cine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima |sp|t1vanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjesdtaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Izv;e aj o uzorku odobrila:
I,ehnlckl ruko\m ilac odjeljenja za higijenu

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvje$taj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja |zvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI!
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1285/V

Broj izvjestaja:

MZ-1285/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1285/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 14.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

’7 Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococei 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u

granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku pot

Napomena:

lzvje$taj o rezultatima mikrobioloski

ro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéi§éene vode.

lzvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

h ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba

0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1285/V

Broj izvjestaja HZ/1285/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1285/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 12.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[ff;g;;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv pf;{f;g;‘j'egﬁf UMHZ054
promijena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
bt - (D0l °C)J 7,22 6,595 e S| BASISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 711 max 2500 puS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NOs ) 21,5 max 50 mg/l |SMEWW 22" 4500-NO;” B
Hloridi (CIN) 10,1 max 250 mg/| BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Re}Z/uiﬁat odobrio
Hemijski/analiticar
dipl. ing. tehnolagije Sgnja

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
“~ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
S 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
Lg RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1286/V/12/2018.

Datum izdavanja izvjestaja | 14.12.2018.

Datum prijema uzorka 10.12.2018. 3
 Identifikacioni broj uzorka 1286/V o
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv B AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*®

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460
 Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
'PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv: Adresa: Telefon:

| . _ g

'PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pic¢e — centralni vodovod -
_Proizvodacd/adresa: i AD ,VODOVOD I KANALIZACIJA“Bijeljina |

Mijesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA DONJE CRNJELOVO
| Datum uzorkovanja: 10.12.2018. B |
| Uzorkovanje izvrsio: ) Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene:

lzvjesétaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica)

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Izvjes$taj o uzorku odobrila:
tovodilac odjeljenja za higijenu
(. Laziédr Vesna
% -spec.higijene
Fiy Eg‘ggﬂ\r,sfﬂene{g kologije
ot Il

74

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs ba , Web: www.phi.rs.ba

0270

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja ) [ HHzi1286v1212018 )
Identifikacioni broj uzorka | 128617
. Naziv uzorka voda za pi¢e )
Datum uzorkovanja i mje?enja na terenu 10.12.2018. o
Datum zavrsetka IzvjeStaja 11.12.2018.
) Padavine

Uslovi okoline

BAS EN I1SO 5667-3, BAS EN 1SO 5667-5,
BAS EN SO 19428

Metoda uzorkovanja

Komentar o uzimanju uzorka
_(izgled uzorka, vremenske prilike na terenui sl.)

MJERENJA NA TERENU

- o Referentna Jedinica Metoda

B Paramet_ar Utvrdena vrijednost vrijec!nogt mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 10,3 - ) °C UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1286/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovijera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazié dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstvene ekologije
/

Al
3
¥,

)
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
. - Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
IJ 7 RS Fax: (+387)056 232-126 0125
= Ao E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1286/V
Broj izvjestaja HZ/1286/V/12/2018
Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 1286/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja 12.12.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
, . o potrodada i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
. . o potrosada i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenin UMHZ054
promjena
Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH ,
(pH-vrijednost) (20,1 °C) 7,25 6,5-9,5 istiniea BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 654 max 2500 uS/ecm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativnost) 0,71 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,{') 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NOa) 18,2 max 50 ma/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 8,2 max 250 mg/| BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezyltaté gdobtio
Hemjskit—ll aliticar
dipl. ing. tehnologije Sarnija Gligic¢

A

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
“~ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
S 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
‘1 \ Tel: (+387)056 232 125 : 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

__ ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

| Broj izvjestaja o uzorku 'HHZ/1287/V/12/2018. i
Datum izdavanja izvjestaja 14.12.2018.
Datum prijema uzorka 10.12.2018. N
Identifikacioni broj uzorka | 1287/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: ) ]
Naziv ] AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
| Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
| Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
 PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)
Naziv: Adresa: Telefon:

[ PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: - Voda za pic¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA VELINO SELO

| Datum uzorkovanja: _ 10.12.2018.
Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢&ine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvje$taj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

LTS TN

/ (w1 lzvjestaj o uzorku odobrila:
;Tehnlckl ru kavodilac odjeljenja za higijenu
- ~I| Lazi¢ drVesna

-.J| spegthigijene
rdravStvene. ogije

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126

Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

| Broj Izvjestaja o HHZ/1287/V/12/2018 B
| Identifikacioni broj uzorka 1287V b
Naziv uzd% voda za pice
_Datum uzc;rkovanja i m_je_re_nja na tere—nu 10.12.2018. - o
Datum zavrsetka Izvjestaja 11.12.2018. -
B | Padavine -

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka

| (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

BAS EN ISO 5667-5,

MJERENJA NA TERENU

" Metode dostupne na zahtjev kiijenta

.. Referentna Jedinica Metoda
Patametar Utvrdena vrijednost vrijednost B mjere ispitivanja
Rezidualni hlor 0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
Temperatura 94 o= T °C UMHHZ008

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1287/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazié¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstvene ekologije

i poay)
y IR
/e

&



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
O REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
(17 S 75400 Zvornik, Karakaj bb
| / Tel/Fax: 056/232-126
3 L R E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1287/V
Broj izvjestaja: Mz-1287/V/12/2018
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1287/
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 14.12.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN [SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 m! BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 mi BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preti§éene vode.

Napomena:

Izvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati | umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVEMA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba 0125
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1287/V
Broj izvjestaja HZ/1287/N//12/2018
Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)
Identifikacioni broj uzorka 1287/
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.12.2018.
Datum zavr3etka ispitivanja 12.12.2018.
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
, . .. potrogada i bez
Boja prihvatljiva neuobicajenih UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
. ) i, potrodaca i bez
Miris prihvatljiv neuobicajenin UMHZ054
promjena
Mutnocéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (19,9 °C) 7,25 6,5-9.5 jedinica | BAS 150 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 649 max 2500 uS/icm BAS EN 27888:2002
UtroSak KMnQ, (oksidativnost) 0,63 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (!\IH4+) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,3 max 50 mg/l  |SMEWW 22™ 4500-NO5~ B
Hloridi (CI") 8,1 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. glasnik RS br. 88/17).

/

Y |
RezLiltate gdobfio
Hemijski analitidar

dipl. ing. tehnologije Sanja Gligi¢
g

S

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
K xgg REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
\‘ 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
y RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Y Fax: (+387) 056 232 126

Email; rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

' Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1288/V/12/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 14.12.2018.
Datum prijema uzorka 10.12.2018.
Identifikacioni broj uzorka 1288/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA!:
| Naziv. | AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: ] Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: - 055/226-460
 Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
'PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv. Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa. _ AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: PILANA DAZDAREVO

Datum uzorkovanja: 10.12.2018.

Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku cine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

S

izv;estaj o uzorku odobrila:
i rukovomladfbdjeljenja za higijenu
¥ 20, Lazfé dr Ves!j__

Ly, r,/spé’i'f higijene

* " zdraystvene ekologije

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj Izvjeétaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phirs bha , Web: www.phi.rs.ba
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ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

| Broj lzvjestaja HHZ/1288/V/12/2018
Identifikacioni broj uzorka 1288V -
Naziv uzorka voda za pi¢e
‘Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 10.1_2.2018. - o ]
Datum zavrsetka lzvjestaja 11.12.2018.
I~ _ Padavine

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
| (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

. Referentna Jedinica [ Metoda

Parar{\etar Utvrdena vrijednost vrijednost mjere ~ispitivanja
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/! UMHHZ021
Temperatura 10,0 - oG UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1288/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovijera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
l.azi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstvene ekologiﬂe

&
¥4
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1288/V

Broj izvjestaja:

MZ-1288/V/12/2018

Naziv uzorka;

Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1288/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 14.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN IS0 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN I1SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1mi BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1S0O7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S). Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preéi§éene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

[zvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni€ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1288/V

Broj izvjestaja HZ/1288/Vv/12/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1288/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 12.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva prf;L%S;g:jég;Z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;[j%s;g:jég;z UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN [SO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H .
(oHevriednosl) (19,9 °C)J 7,27 6,5-9,5 e Ha | BASISO 10623:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 663 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativnost) 0,55 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,0 max 50 mg/l | SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CIN) 8,2 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezjltaﬁe odobrio

Henvfijski analiticar

dipl. ing. tehnologije Sanija Gligi¢
!

\/(N

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se mo¥e reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
i. i 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

'Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/1289/\VV/12/2018. l
Datum izdavanja izvje$taja 14.12.2018. |
Datum prijema uzorka 10.12.2018.

Identifikacioni broj uzorka 1289/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv e | AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®

| Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina B
Tel: 055/226-460 |

| Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor ]

| PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) |
Naziv: Adresa: Telefon:

PODAC! O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod

_Proizvodac/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina -
Mijesto uzorkovanja: BUNAR B-15 BIJELJINA
Datum uzorkovanja: 10.12.2018.

Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik _ |
Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjesdtaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

7 —~Jzvjestaj o uzorku odobrila:
1.';|Teh|ni_éki_rhkovodilac odjeljenja za higijenu
\ Lazi¢”dr Vesna
L, we 2 spec.higijene

Oty ‘,':,';glﬁavﬁ{r&newkologije

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Zalba na ovaj lzvjesta) prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja Izvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
QOdeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1289/V/12/2018
| Identifikacioni broj uzorka 1289/V ]
Naziv uzorka voda za piée
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu %.'1'2.2018.
T)a_tum zavréetké iivjes';taja —?_122615 |
) Padavine N

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

‘Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
o .. Referentna Jedinica Metoda
| Parametar Utvrdena vrijednost | vrijednost mjere. ispitivanja
Rezidualni hlor - 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
Temperatura: 13,1 - G UMHHZ008

“Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1289/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za netretirane vode.

Ovijera izvjestaja o uzorkovanju

Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna, specijalista /
higijene-zdravstvene ekologije
4
[}
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 066/232-126
E-mail: rz zvormik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

1D:1289/V

Broj izvjestaja:

MZ-1289/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1289V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.12.2018.
Datum zavrsetka ispitivanja: 14.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 10 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 10 100 ml BAS EN IS09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 300 1 ml BAS EN 1SO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN iS07899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S1. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju, SluZzbeni glasnik broj 88/17 za nepre&idéene vode.

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:

Tehnic¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢

spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Jzvje$taj o rezultatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

0125

CZRS

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1289/V

Broj izviestaja HZ/1289/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1289V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.12.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 12.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatljiva p:etL‘f;S;éﬁﬁz UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:et[j%é;g:j;ﬁﬁf UMHZ054
promijena

Mutnoc¢a 0.00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(DH-vriiednont) (20,2 °C)J 724 BiS290 jedpinica BAS 150 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 638 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,47 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO5 ) 17,1 max 50 mg/l |SMEWW 22" 4500-NO5;™ B
Hloridi (CI") 7,7 max 250 ma/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su

u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

[ N
|
Re%ulta_te dobrio
Hemijskianalitisar
dipl. ing. tehnologlje Sanja Glisi¢

Izvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
O REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
W 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
: Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

L
‘Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1305/V/12/2018.
' Datum izdavanja izvjestaja 21.12.2018.
| Datum prijema uzorka 17.12.2018.
| Identifikacioni broj uzorka 1305/V -
| PODNOSILAC ZAHTJEVA: ]
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina |
Tel 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor .
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)
Naziv: Adresa: Telefon:
[ PODACI O UZORKU: |
Naziv uzorka: Voda za pice — centralni vodovod |
| Proizvodat/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OBDANISTE ZORAN | DRAGAN
Datum uzorkovanja: 17.12.2018.
Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku cine sliededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiclogkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. |zvjedtaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

,i'\\'m}\ L= g .
o Dk TUBLIKE o eétaj o uzorku odobrila:
(S et GlOx 90 ] il T
.uﬁe%nl i Mkdvodilac odjeljenja za higijenu
X355 oW 023l Lazié dr Vesna

3 speczhigijene
ravstVene ekologije

2 B, SE=
il ‘?‘ " .
SN ]ﬁ“'OH :\3‘\ _31 —~
Wﬁﬂu%\li&q' A
Ao B

o
M S

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj |zvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvarmnik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

' Broj Izvjestaja

Identifikacioni bro_j onrka

Naziv uzorka

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu
Datum zavrSetka lzvjestaja

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

HHZ/A305/V/12/2018
1305/V I B
voda za pice B
17.12.2018. -
18122018, )
Obla¢no

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN |SO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Komentar o uzimanju uzorka
| (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

- | Referentna ~Jedinica Metoda B
L f’arametar Utvrdena vrijednost vrijednost i ispitivanja
Rezidualni hior 0,25 0,1-0,5 ma/l UMHHZ021
Temperatura 14,1 R - °c UMHHZ008

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1305/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrodnju, SI. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Tehnicki rukovodilac Odjeljenja zaHigijenu _

Ovjera izvjeStaja o uzorkovanju .’
Lazié dr Vesna, specijalistacs <,
higijene-zdravstvene ekologije



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

— R . 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
b E-mail: rz zvarnik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1305/V
'__B_roj izvjestaja MZ-1305/V/12/2018
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 1305/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 17.12.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja: 21.12.2018.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
| 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1 mi BAS EN I1SO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preciséene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnigki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D. Burg

specijuliste Mg
i parazy

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

_____ Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

I j/RS Fax: (+387)056 232-126 0125

= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
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LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1305/V

Broj izvjestaja HZz/1305/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1305V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 17.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 19.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:é[ffggzjfegﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pr?é[j%étiggj;ﬁﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H ]
(pH-vrijedncist) (19,9 OC)J 7,41 6,5-9,5 jedﬁnica BAS 1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 632 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnQ, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041 |
Nitrati (NO3) 17,5 max 50 ma/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;” B
Hloridi (CI") 8,4 max 250 mg/| BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobri
Hemijski analitjgar
dipl. ing. tehnologife Sanja GH&iC™

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127

Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

| Identifikacioni broj uzorka

 Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1306/V/12/2018.
 Datum izdavanja izvjestaja | 21.12.2018. -
' Datum prijema uzorka 1 17.12.2018.

1306/V

| PODNOSILAC ZAHTJEVA:

 Naziv.
Adresa:
Tel:

“"AD ,VODOVOD I KANALIZACIJA®

Hajduk Stanka br, 20, Bijeljina

| 055/226-460

@j i datum pod noéenjé zahtjeva:

| Ugovor

| PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

 PODACI O UZORKU:

|

Naziv uzorka:

‘Voda za piée — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

~ [ AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

' Mjesto uzorkovanja:

"BOLNICA BIJELJINA

Datum uzorkovanja:

17.12.2018.

Uzorkovanje izvr$io:
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelo
|zvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o uzorkovanju i rez

| Radnik Regionalnog centra Zvornik

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja ( 1 stranica )

Dokument se mose reprodukovati i umnozavati

3. lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Zalba na ovaj Izvjedtaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja

ultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

azi¢ dr Vesna
pecMigijene

ystyene ekologije
Ay, "

iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

ve lzvjestaja o uzorku Cine sljededi
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IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja
Identifikacioni broj uzorka
Naziv uzorka

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz. zvarnik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

Datum zavrsetka Izvjestaja

|
| Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

Komentar o uzimanju uzorka
izgled uzorka, vremenske prilike na terenuisl.)

HHZ/1306/V/12/2018
@ | 13081V ) .
o voda zé pice o -
17.12.2018. = =
18.12.2018. ) =
- | Oblagno — |

BAS EN ISO 19428

MJERENJA NA TERENU

Parametar

Rezidualni hlor

Temperatura

Metode dostupne na zahtjev Wjer?a_ -

BAS EN [SO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,

0270

B Referentna | Jedinica Metoda
Utvrdena vrijednost . . . -
vrijednost mjere ispitivanja
0,25 0,1-0,5 mg/| UMHHZ021
13,1 = | _ ®C UMHHZ008

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1306/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potro$nju, Sl glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode,

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstvene ekologijje

- T

;.__“.. LA _4 f’_{’.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: rz zvornik@gphi.rs.ha
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:1306/V

' Broj izvjestaja:

MZz-1306/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za piée iz centrainog vodovoda

“Identifikacioni broj uzorka: 1306/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 17.12.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja: 21.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu;

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN [S0O9308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN SO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 100 m! BAS EN 1S07899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Praviiniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrodnju, SluZbeni glasnik broj 88/17 za preciscene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:

Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié

spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio |zvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
Fax: (+387)056 232-126
E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

0125

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 1306/V

Broj izvjestaja

HZ/1306/V/12/2018

Naziv uzorka

Voda za pice (centraini vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1306/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 17.12.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 19.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prinvatljiva p:;ﬁf;g:j;g;z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv prf’et[l%é;g:j;ﬁ;z UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017 |
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vri_iednont) (20,1°C) 731 6159 jedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 631 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO,) 0,00 max 0,5 mg/! UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,1 max 50 ma/l | SMEWW 22™ 4500-NO;™ B
Hloridi (CI) 8,1 max 250 mg/| BAS I1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiCar

dipl. ing. tehnologije SanjaGlisi¢

4
e

2

[Coree—

L r."

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio {zvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

Q REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

_ - 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086

% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

_ ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

L
Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1307/V/12/2018. T
Datum izdavanja izvjestaja 21.12.2018.
' Datum prijema uzorka 17.12.2018.
Identifikacioni broj uzorka - [ 1307V |
PODNOSILAC ZAHTJEVA. | ' ]
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®
| Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
'Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa. Telefon:

"PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
Proizvodac¢/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA KOVILJUSE

| Datum uzorkovanja: | 17.12.2018. i

“Uzorkovanje izvr$io: | Radnik Regionalnog centra Zvornik

Napomene

lzvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku gine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloSkih ispitivanja (1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

étaj o uzorku odobrila:
oXodilac odjeljenja za higijenu

“8 T =w
Aa % IVORNIK -,.’,"
b 7 D
*”.,\!}‘QU‘,’ 2 W
G RN
'-‘?’S'quj"-"ﬂ“gﬁ\ o

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjedtaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

1? REPUBLIKE SRPSKE
%ﬁf«w : REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
-7 75 400, Zvornik, Karakaj bb 0270
[ RS Tel/Faks: (+387) 056 232 126
- Odeljenje za higijenu: 056 232 128

Email: rz.zvorik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja - | HHZ1307VM212018 B B
|dentifika_cioni broj uzorka 1307/V
Naziv uzorka voda za pice
Datum uzorkovgnja i mjerenja na terenu 17.12.2018. - -
Datum zavrSetka Izvjestaja 18.12.2018. B B
Oblacno
Uslovi okoline
Metoda uzorkovanja BAS EN ISO 5667-3, BAS EN I1SO 5667-5,
_____ - B | BAS ENISO 19428 B -
Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) - - -

MJERENJA NA TERENU

N " Referentna "~ Jedinica |  Metoda
8 Pal'arietar “ _Utvrdena lejednost _ vrijednost mjere ’. ispitivanja_ ‘
Rezidualni hlor 0,25 0,1-0,5 mg/I ] UMHHZ021 |
Temperatura EER - °C ‘ UMHHZ008

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1307/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potro$nju, SI. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazié¢ dr Vesna, specijalis
higijene-zdravstvene eti,oﬂ)gije

A A

v/

i —
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
_ SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: 1z zvornik@phi.rs.ba

75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:1307/V

Broj izvjestaja:

MZ-1307/v/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1307/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 17.12.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja: 21.12.2018,

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo8koj analizi

Parametar | Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 mi BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml BAS EN I1SO 6222
Enterococci 0 0 100 mi BAS EN 1S0O7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preti$¢ene vode.

Napomena:

Izvje$taj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnitki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
_ ) Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
\( | ;ZRS Fax: (+387)056 232-126
= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
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LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1307/V

Broj izvjestaja HZ/1307/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1307/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 17.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 19.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;{j%é;g:jéﬁﬁz UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris orihvatljiv prféﬁf;g:jéﬁﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H .
(pH-vrijednost) _(20,1°C) J 7,29 6,5-9,5 jedpinioa BAS I1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 680 max 2500 HS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 19,5 max 50 ma/l  |SMEWW 22" 4500-NO5” B
Hloridi (CI) 9,3 max 250 mg/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezuitate odobyio
Hemijski anali.t’fi:ar
dipl. ing. tehnologife Sanja Glisi¢

A

£

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRA VSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
“"s REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
S 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
K’Y RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
3 Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

[ ODJELJENJE ZA HIGIJENU I
1IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku [ HHZ/1308/V/12/2018. |
Datum izdavanja izvjeStaja | 21.12.2018. _
| Datum prijema uzorka 17.12.2018.

Identifikacioni broj uzorka | 1308IV__ L.

-

PODNOSILAC ZAHTJEVA! | -
Naziv | AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®
Adresa.

Tel:

| Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina o
055/226-460

“Broj i datum podnoSenja zahtjieva: | Ugovor -
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) Rl —
Naziv: Adresa: Telefon:

R

 PODACH O UZORKU:
Nazivuzorka:
Proizvodat/adresa:

Miesto uzorkovanja.

Datum uzorkovanja
‘Uzorkovanje izvrsio:
Napomene:

Voda za pice — centralni vodovod

_AD_,_,V_O@_VQDQ(ANAUZACIJA“Bi'|e1ji£a
OSNOVNA SKOLA DVOROVI

17422018

“Radnik Regionalnog centra Zvornik

|lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

B Izvjestaj o uzorku odobrila:

qiﬁﬁ‘}?\ﬁ&bﬁ_/‘ i rukovodilac odjeljenja za higijenu

SN Hegh 2\ Lazié dr Vesna

¥ s spec.hjgijene
zdravstvene ekologfje

/A ;{J

- Ui
%07 JOPHUK 2 %Y
J0% VORNIK =X

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se U roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: 1z zvornik@phi.rs.ba , Web: www, phi.rs. ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

Brdj lzvjestaja

Identifikacioni b!a t]zorka

Naziv uzorka

| Datum zavrSetka lzvjestaja

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

Komentar o uzimanju uzorka

MJERENJA NA TERENU

Parametar

Rezidualni hior

Datum uzorkovanja i mjerenja

(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

BAS EN ISO 19428

Temperatura

Metode dostupne na zahtjev klijenta

| HHZ/1308/V/12/2018 -
| 1308/ o ) o
| voda zapice o
n;terenu | 17.12.201é. o -
B 18.12.2018. - o
R ~ | oblagno - N

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,

U . Referentna Jedinica Metoda

tvrdena vrijednost vrijednost mjere ispiti -
AR i - _ispitivanja
0,2 0,1-0,5 mg/l UMHHZ021
9,8 - o UMHHZ008

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1308/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Si. glasnik RS br.

88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju

Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna, specijalistar
higijene-zdravstvene ekolggije
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126

E-mail: rz zvornik{@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:1308/V

Broj izvjestaja:

MZ-1308/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za piée iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1308/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 17.12.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja: 21.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN I1SO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 mli BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222 o
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1mil BAS EN iSO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za precis¢ene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

specijaliste

L e 4

Izvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
_ _ Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
‘( I J 7RS Fax: (+387)056 232-126 e
: . E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1308/V

Broj izvjestaja HZ/1308/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pice (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1308V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 17.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 19.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:;[f;g:j;gﬁf UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv p:;ﬁig:j;gﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoca 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (19,9°C) 7,30 6,5-9,5 jedinica BAS I1SO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 663 max 2500 puS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,3 max 50 mg/l  |[SMEWW 22" 4500-NO;” B
Hioridi (CI") 8,8 max 250 ma/l BAS 1S0O 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrig
Hemijski analitiéa} A
dipl. ing. tehnologije Sanja-Glisi¢

’ Z:n1

Izvjedtaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
‘s REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
s 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
’g RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
e Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/1309/V/12/2018.
Datum izdavanja izvjestaja 21.12.2018. B
' Datum prijema uzorka 17.12.2018. |
Identifikacioni broj uzorka 1309/V N
| PODNOSILAC ZAHTJEVA:
| Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel. 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) ]
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

' Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina |
Mijesto uzorkovanija: OSNOVNA SKOLA BATKOVIC

Datum uzorkovanja: 17.12.2018.

| Uzorkovanje izvrsio: Radnik Regionalnog centra Zvornik

[ Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica)

2. lzvjesdtaj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

jestaj o uzorku odobrila:
vodilac odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna
s@tc.higijene

Jﬁﬁgp{?mfcgue

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja

Identifikacioni broj u;orka

Naziv uzorka

Datum uzorkovanja i mjerénja na terenu
Datum zavrsetka lzvjestaja

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

 ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

HHZ/1308/V/12/2018

1300V
'voda za pi¢e
17.12.2018.

18.12.2018,

Komentar o uzimanju uzorka

MJERENJA NA TERENU

Parametar | Utvrdena vrijednost

Reziduaini hior | 02
Temperatura 9,5

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Referentna
vrijednost

0,1-0,5

Oblagno

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

Jedinica Metoda
mjere ispitivanja
mg/l UMHHZ021

°C "UMHHZ008

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1309/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode.

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju

Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstvene ckologije

A U.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
« J’ REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
p— 75400 Zvornik, Karakaj bb
\( JZRS E.mal 2 ZVOMIH uba 0088
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI/
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

L IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1309/V
Broj izvjestaja: ' MZ-1309/V/12/2018

Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda )
Identifikacioni broj uzorka: 1309/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 17.12.2018.

Datum zavr8etka ispitivanja: 21.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

8 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

r Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 100 ml BAS EN ISO9308-1
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 mi BAS EN [SO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za preci$cene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

snecyjalista mik

i ~ < é
i parazily

Izviedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
mozZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

O 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

Y \ : !_j7RS Fax: (+387)056 232-126 0125

E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1309/V

Broj izvjestaja HZ/1309/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1309V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 17.12.2018.

Datum zavrsetka ispitivanja 19.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva pr?éL%étig:jle:;Z UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatljiv p:;[]%é;g:j;mz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH ,
(bhaiiedn cfst) (10.0°C) 7,31 6,5-9,5 jedinica | BAS 180 105232002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 648 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativhost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mga/l UMHZ041
Nitrati (NO5 ) 18,3 max 50 ma/l  |SMEWW 22™ 4500-NO;™ B
Hloridi (CI") 8,3 max 250 mg/l BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio /

Hemijski analiticar )
dipl. ing. tehnologife Sahja Glisi¢
9%
I /L
rI,

5

Izvje$taj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjeitaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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[ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA T
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
W 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% /RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126

Email: rz.zvornik@phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

~1ZVJESTAJ O UZORKU

HHZ/1310/\V/12/2018.
21.12.2018.
17122018
_13_10&_ - I
AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA® -

Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

055/226-460
Ugovor - IR ——

FBM_E!ieéta]a o uzorku
| Datum izdavanja izvje$taja

| Datum prijema uzorka
| Identifikacioni broj uzorka

PODNOSILAC ZAHTJEVA: -

Naziv

Adresa:
Tel: -
Brgjlditugpodnos@jgﬁh_tjgva_‘,

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv: Adresa: | Telefon:

PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: | Voda za pice - centralni vodovod
Proizvodac/adresa: | AD ,vODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina
Mijesto uzorkovanja: OSNOVNA SKOLA VELIKA OBARSKA
Datum uzorkovanja: 17.12.2018. — ===
| Uzorkovanje izvrsio. ~ | Radnik Regionalnog centra Zvornik __ .
Napomene:
|

[ e —— —

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove |zvjestaja o uzorku ¢ine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjedtaj o rezultatima mikrobioloskin ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

§zyjestaj o uzorku odobrila:

svodilac odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna
s;(?migijene

“zdyavstvene ekologije

XA

ncas

Dokument se moze reprodukovatii umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe,
Zalba na ovaj lzvjestaj prima se U roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Qdeljenje za higijenu: 056 232 128

'ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

| Broj lzvjestaja
Identifikacioni broj uzorka

Naziv uzorka

Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu

Datum zavrsetka lzvjestaja

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

Komentar o uzimanju uzorka

MJERENJA NA TERENU
Parametar
Rezidualni hlor

Tem pera_turé

Metode dostupne na zahtj'ev klijenta-

| (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

Utvrdena vrijednost

_ | HHZ/1310/V/12/2018
- 1310/V - o -
voda za_piCe o
| 17.12.2018. -
| 18.12.2018, - -
- Oblagno S

BAS EN SO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BASENISO 19428

. [ Referentna Jedinica Metoda

o vrijednost mjere ispitivanja
0,2 0,1-0,5 ma/l UMHHZ021
83 | - ge UMHHZ008

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1310/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju, SI. glasnik RS br. 88/17 za tretirane vode

Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehni¢ki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Lazi¢ dr Vesna, specijalista ,
higijene-zdravstvene ekolagije




=
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID:1310/V

Broj izvjestaja:

MZ-1310/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1310/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 17.12.2018.
Datum zavr8etka ispitivanja: 21.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu;

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloSkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli - 0 0 100 ml BAS EN IS09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 70 100 1 mi BASEN (SO 6222 |
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1 ml BAS EN SO 6222
Enterococci 0 0 100 mi BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrognju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za predi§éene vode.

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnigki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
i . Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127
‘( ] /RS Fax: (+387)056 232-126 o
= E-mail: rz zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1310/V

Broj izvjestaja HZ/1310/\V/12/2018

Naziv uzorka Voda za piée (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1310V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 17.12.2018.

Datum zavr$etka ispitivanja 19.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prihvatijiva p:et[]%é;ggjémz UMHZ053
promjena
prihvatljiv za
Miris prihvatijiv pf:’;[j‘f;g:j;gﬁf UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS ENISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona H
(pH-vrijedncfst) (20,2°C) J 7,30 6,5-9,5 iedri)nica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodliivost (na 20 °C) 649 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amoniiak (NH,") 0,00 max 0,5 ma/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,0 max 50 ma/l | SMEWW 22™ 4500-NO5™ B
Hloridi (CI") 8,1 max 250 ma/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analitiCar ¢ _‘
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisic

L

Izvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA 1
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
Q REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
: - 75400 Zvornik, Karakaj bb 0086
% RS Tel: (+387)056 232 125 ; 056 232 127
. g Fax: (+387) 056 232 126
Email: rz.zvornik@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku [ HHZ/1311/V/12/2018. B
Datum izdavanja izvjestaja | 21.12.2018.

| Datum prijema uzorka | 17.12.2018. o . |

identifikacioni broj uzorka | 1311V I I

| PODNOSILAC ZAHTJEVA. | - — ]
Naziv ~ | AD ,,vODOVOD I KANALIZACIJA®

Adresa: | Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina ]
Teh 055226460
| Broj i datum podnosenja zahtjeva: | Ugovor - - .
“PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito) I

Naziv: Adresa: Telefon:

. N

PODACIOUZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodat/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“Bijeljina

Mjesto uzorkovanja: BUNAR B - 11 BJELJINA
 Datum uzorkovanja: 17.12.2018.

_Uzorkovanje izvr$io: Radnik Regionainog centra Zvornik -
Napomene:

il

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzviestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja ( 1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja ( 1 stranica )

Ytestaj o uzorku odobrila:

1 odilac odjeljenja za higijenu
i¢ dr Vesna

gc.higijene

Dokument se moze reprodukovatii umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Zalba na ovaj lzvje§taj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja lzvjestaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75 400, Zvornik, Karakaj bb
Tel/Faks: (+387) 056 232 126
Odeljenje za higijenu: 056 232 128
Email; rz.zvarnik@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj lzvjestaja HHZ/1311/V/12/2018

Identifikacioni broj uzorka 1311/V - B ) -
Naziv uzorka - | vodaza pice ) -
Détﬁm uzorkbvanja i mjerem;erenu | 1_7_ 15.5018. B - o
__Dat_um"z_a.\./réetka lzvjestaja o _._ 18.12.2018. - - —_
e - - Oblaéno - o

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

. ~ Referentna
| Parametar - “L_Jt_vr_dena vrijednost vrijednost
Rezidualni hlor - 0,1-0,5

Temperatura 13,0

Metode dostupne na zahtjev klijenta

BAS EN ISO 5667-3, BAS EN ISO 5667-5,
BAS EN ISO 19428

~ Jedinica ~ Metoda
mjere ispitivanja
mg/l UMHHZ021

%€ | UMHHZOO8

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorak pod identifikacionim brojem 1311/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku

potrodnju, Sl. glasnik RS br. 88/17 za netretirane vode.

Ovijera izvjestaja o uzorkovanju

Tehniéki rukovodilac Odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna, specijalista
higijene-zdravstvene ekologije

.'Irl o A . :
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE 1Z OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

E-mail: rz zvormik@phi.rs.ba

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID:1311/V

Broj izvjestaja:

MZ-1311/V/12/2018

Naziv uzorka:

Voda za piée iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 1311V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 17.12.2018.
Datum zavr$etka ispitivanja: 21.12.2018.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 10 100 mi BAS EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 10 100 ml BAS EN 1S09308-1
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 300 1 mi BAS EN ISO 6222
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN ISO7899-2
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml ~ BASEN SO 26461-2

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. Glasnik R.Srpske 88 nr)

Utvrdene vrijednosti jesu u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potre$nju, Sluzbeni glasnik broj 88/17 za nepreciséene vode.

Napomena:

Izvjedtaj o rezultatima mikrobiolo§kih ispitivanja je sastavni dio Izvjeétaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se

Izvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir¢akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

moZe reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

o 75400 Zvornik, Karakaj bb
v Tel: (+387)056 232-125, (+387)056 232-127

117 Fax: (+387)056 232-126
IJ /RS E-mail; rz zvornik@phi.rs.ba 0125

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE HEMIJE

[ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 1311/V

Broj izvjestaja HZ/1311/V/12/2018

Naziv uzorka Voda za pi¢e (centralni vodovod)

Identifikacioni broj uzorka 1311V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 17.12.2018.

Datum zavr3etka ispitivanja 19.12.2018.

Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
prihvatljiva za
Boja prinvatijiva p:;L%‘é’;g:jégﬁf UMHZ053
promijena
prihvatljiv za
Miris prihvatliv pn°éL%é§§:jéﬁﬁz UMHZ054
promjena

Mutnoéa 0,00 max 1,0 NTU | BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona pH i
(pH-vrilednost) (20.2°C) J 7,30 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2002
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 670 max 2500 puS/icm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnOQ, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 ma/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/I UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO ) 18,7 max 50 mga/l  [SMEWW 22" 4500-NO5” B
Hloridi (CI") 9,0 max 250 ma/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Rezultate odobrio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. t(e;.n/ologije Sanjzl_a Glisi¢

I

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje3taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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