o JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
- ~:§ 78000 Banja L.uka, Jovana Ducica 1
«, Tel: 051/491-600
| iy Faks: 051/216-510, 215-751 0086
7 RS E-mail: info@phi.rs.ba
b Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU
|Z_VJE§TAJ O UZORKU -
Broj izvjestaja o uzorku ) | HH-3857/V/06/2020
 Datum izdavanja izvjeStaja | 16.06.2020
Datum prijema uzorka 05.06.2020.
Identifikacioni broj uzorka 3857V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: ) ) )
Naziv - A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa: ) HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito) -
Naziv: Adresa: Telefon:

' PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE , uzorak br.9
Proizvodac/adresa: BUNARB11

Mijesto uzorkovanija: _ BUNAR B11

Datum uzorkovanja: - 04.06.2020.

Uzorkovanje izvr§io: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Napomene: PERIODICNI PREGLED

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvje$taja Cine sljedeci izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
Izvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2 )

Izvjestaj o rezultatima mikrobioloSkih ispitivanja (1)
Stru¢no mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitiva
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Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1
J ZRS Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 16.06.2020.god.
ID broj: 3857/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 3857/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
(S1. Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih parametara,
te se kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje korisnika.

U prilogu Izvjestaji o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja.

. med. Milkica Grabe?.

% ;, A3 a\vpe'ﬂ'f igijene-zdravstvene ekologije

m Uh

Stru€no misljenj je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
o Sistem menadZmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015
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SLUZBA ZA HIGIWJENU

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

0270

1IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjeStaja

HH-3857/V/06/2020

Identifikacioni brojuzorka

3857/V

Naziv uzorka

Voda za pi¢e , uzorak br.9

Datum uzorkovanja

5.6.2020.

Datum zavr$etka lzvjestaja

8.6.2020.

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:2008 4, BAS EN ISO 5667-3:2014¢BAS EN
ISO 19458:2008#, BAS EN ISO 5667-5:2007

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura vode 14,3 - °C SM 2550BAPHA AWWA
WEF 2012¢

Metode dostupne na zahtjev klijenta
Ocjena rezultata ispitivanja:
Ocjena rezultata nije zahtijevana.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnos

8817

BAS EN ISONEC 17038
ACEREDITATION

Li-40-01

70k
Vi

%

L s

n =

l_--l' 4 -
) 3 y i
< VwGa aa ey
4 - g b s
L4

ti vode namijenjene za ljudsku potro$nju Sl. glasnik RS br.

Pyista :‘?(jiﬁtaja; |
_ 1kic%Grabe2

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na
Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu
Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljucivo u
primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena

akreditovanog podrugja.

www.bata.gov.ba

je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
clielosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
lzvjestaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu jeizvan
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 3857/V

Broj izvjestaja

H-3857/V/06/2020

| Naziv uzorka

Voda za pice, uzorak br.9

Identifikacioni broj uzorka 3857/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 05.06.2020.

Datum zavr$etka ispitivanja 16.06.2020.

Parametar vl:':jverg:;]:t 5‘:5:'::;:: :‘:gji;i: Metoda ispitivanja
Boja <25 p'ihliﬂjgggg?;‘%éiﬁﬁ“i °§k‘:a‘lzt UMH 053
Miris Bez P ez nabgaionn | - UMH 054
promjena

Mutnoca < 0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
@_%?i?éf:g;)" Sdoikowijona 7,29 65-95 | d"i’r';'i ca| BASENISO10523:2013 &
Utrosak KMnOs4 (oksidativnost) <0,5 <5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 408 / mg/L SMEWW 22742540 B:2012 &
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 573 < 2500* MSem-! BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NHs* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 22 4500-NH3 D:2012 ¢
Hloridi 8,1 < 250* mg/L BAS I1SO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 < 0,01 < 0,50* mg/L | SMEWW 22M 4500-NO2 B:2012 ¢
Nitrati, NO3 17,4 < 50" mg/L | SMEWW 22" 4500-NOs" B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 <200 ug/L SMEWW 2214 3500-Fe B:2012 &
Mangan, Mn <10 <50 Mg/l BAS IS0 6333:2003 ¢
Deterdzenti (anjonski) <50 <200 Mg/L BAS EN 903:2002 ¢
Pesticidi-ukupni <05 <05 ng/L AR e
p,p'-DDD < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDE < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDT < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
Atrazin < 0,05 <0,1 Mg/l EPA 525.2

Endrin < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan < 0,05 <01 Ha/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan | < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan Il < 0,025 <01 Ha/L EPA 508.1:1995 ¢

BAS EN IBOAEC 17025

BA

ACCHIDITATIO

Li-40-01

izvan akreditovanog podrudja.

¥ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata gov.ba
lzvjestaj o rezultatima fizitke-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
se primjenjuje, pravilo odluivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fiziéko-hemijskih ispitivanja je
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0125

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 3857/IV
Dieldrin < 0,025 <0,030 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
Aldrin < 0,025 < 0,030 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Lindan < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor < 0,025 <0,030 Ma/L EPA 508.1:1995 &
Metazachlor <0,05 <01 Mg/l EPA 525.2
Metolachlor < 0,05 <01 Mg/l EPA 525.2
Prometryn < 0,05 £0,1 ug/L EPA 525.2
Propazine < 0,05 <01 Mg/l EPA 525.2
Simazin < 0,05 <01 Mg/l EPA 5§25.2
Terbuthylazine < 0,05 £0,1 Ma/L EPA 525.2
Terbutryne <0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 £0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
delta- BHC < 0,025 <0,1 Mo/l EPA 508.1:1995 ¢
beta- BHC < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
Endrin Aldehyde < 0,025 <0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Endosulfan sulfate < 0,025 0,1 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Mineralna ulja <20 <20 Mg/l UMH 425

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti]/3<1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br.88/17).

ili hemijski analiti¢ari:
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ASENUQEENE | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A WYl | Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.qov.ba
Izvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AccreeitATeO™ | pokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
Li-40-01 se primjenjuje, pravilo odluivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja:

M-3857/V/6/2020

Naziv uzorka:

Voda za pice, uzorak br. 9

Identifikacioni broj uzorka: 3857/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 05.06.2020.
Datum zavrSetka ispitivanja: 08.06.2020.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere
*Ukupne koliformne bakterije *MPN <1 <10 100ml
*Escherichia coli *MPN <1 <10 100ml
*Broj kolonija na 37°C 0 <100 Iml BAS EN ISO 6222 +
*Broj kolonija na 22°C 0 <300 Iml BAS EN ISO 6222 +
*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2 ¢+
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 <1 100 ml

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S Glasnik R. Srpske 88/17, za nepretiSéene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
Jjudsku potro¥nju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepreti¥éene vode).

NMapomena: -MPN: most probable number (najvjerovatniji broj)

BAS EN [S01EG 17025/

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditaclje LI 40-01

B A AW  Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
|

jzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
accreniTation]  Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

. L1-40-01 _|

" lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa

parazitologij or[n:

.'l’I

i

Ljiljana Jeini¢, dr med.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

. REPUBLIKE SRPSKE
- ﬁ% 78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
%h 2 Tel: 051/491-600
? " Faks: 051/216-510, 215-751 0086
{ RS E-mail: info@phi.rs.ba
w» ’ Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-3860-3862,3864/V/06/2020

Datum izdavanja izvjesStaja 16.06.2020 B

Datum prijema uzorka 05.06.2020.

Identifikacioni broj uzorka 3860-3862,3864/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA: B ) -
Naziv A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa: HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA

Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM )
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito) B
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

| Naziv uzorka: B VODA ZA PICE o
_Proizvodac/adresa: | CENTRALNI VODOVOD BIJELJINA o
Mlesto uzorkovanija: DISTRIBUTIVNA MREZA

Dat "Datum uzorkovanija: 04.06.2020. )

Uzorkovan_|e izvrsio: KLIJENT
Napomene: PERIODICNI PREGLED
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
3860/V Voda za piée, uzorak br.12 | Janja
3861/V Voda za pice, uzorak br.13 | "Buster stanica”, Hase ]
3862/V Voda za pice, uzorak br.14 | Vodotoran] ]
3864/V Voda za pice, uzorak br.16 | Balatua, hidrant

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sliedeci izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

Izviestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu (1)

Izvjestaj o rezultatima fizi¢kih, fizicko- hemijskih i hemijskih lsp|t|vanja( )
Izvjestaj o rezultatima mlkl’OblOlOSklh ispitivanja (1) _—

Stru¢no misljenje na izvjestaj o rezultatima |sp|t|va‘1:],_|£_ :

PN~

I“‘-‘_.a-

lzvjestaj c( zorku odobrio:

: Naéelpik Sluzbe za higijenu
|\ Dr sc/i_;n(@ [Vesna Rudi¢ Gruji¢

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primijen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se mozZe reprodukovati i umnozavati iskljutivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

*)
Q — 78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1
]J /RS Tel: 051/491-600 0090

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 16.06.2020.god.
ID broj: 3860-3862,3864/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolo3kih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 3860-3862,3864/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju
(SL Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolokih parametara,
te se kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje korisnika.

U prilogu Izvjestaji o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja.

=\l

MY sc™“med. Milkica Grabez
. Spec. higijene-zdravstvene ekologije

Struéno misljen; je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati
i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
¢ Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa ISO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

0270

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjesStaja

HH- 3860-3862,3864/V/06/2020

Identifikacioni broj uzorka

3860-3862,3864/V

Naziv uzorka Voda za pice
Datum uzorkovanja 4.6.2020.
Datum zavrsetka lzvjeStaja 5.6.2020.

I Uslovi okoline

‘ Metoda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:2008 ¢, BAS EN ISO 5667-3:2014¢BAS EN
ISO 19458:2008¢BAS EN ISO 5667-5:2007 ¢

Komentar o uzimanju uzorka

izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) Suncano
MJERENJA NA TERENU
ifi Rezidua ) . : .
Identifi - : Rezidualni | Rezidualni
kacioni Naziv Ef\;:\g:;:\tura ;er'r;?eerr]?rt]:ra Jed, Metoda dez;rr\;edksct::l%nog hlor hlor Metoda
broj uzorka iednost iiednost Mjere ispitivanja idualni hl Referentna Jed. ispitivanja
uBoka vrijednos vrijednos (rezidualni hlor) vrijednost Mjere
3860/V | Vodaza 18,6 Temperatura °C SM 2550B ¢ 0,20 0,1-0,5 BAS EN ISO
pice , izvorista ili APHA AWWA mg/L 7393-2:2003 ¢
br.12 nize WEF 2012
3861/V | Vodaza 15,8 Temperatura °C SM 2550B @ 0,30 0,1-0,5 BAS EN 1SO
pice , izvorista ili APHA AWWA mg/L 7393-2:2003 4
br.13 nize WEF 2012
3862/V | Voda za 16,8 Temperatura °C SM 255084 0,30 0,1-0,5 mg/L BAS EN ISO
pice , izvorista ili APHA AWWA 7393-
br.14 nize WEF 2012 2:2003¢
3864/V | Voda za 16,1 Temperatura °C SM 2550B ¢ 0,25 0,1-0,5 mg/L BAS EN ISO
pice , izvorista ili APHA AWWA 7393-
br.16 nize WEF 2012 2:2003 ¢

Metode dostupne na zahtjev klijenta
Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju Sl. glasnik RS br.

88/17

BAS DN IBONEC 17028

BAW,

ACCRIBITATION

Li-40-01

e \

Jav, \
\ Byjera izvjestaja:
-II' "1 4’\ = %
\| we mge/med. Milkica Grabez
.I ‘/‘

. 4

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije Li- 40-01

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvjestaj o uzorkovanju | rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odiugivanja je definisano u UP11. Ocjena lzvjestaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan
akreditovanog podrudja.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600
[T7RS Faks: 051/216-510, 215-751 0108

J .xR E-mail: info@phi.rs.ba
i Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-3860/V - 3862/V i 3864/V/06/2020
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 05.06.2019.
Datum zavr$etka ispitivanja: 16.06.2020.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
3860/V Voda za pi¢e, uzorak br. 12
3861/V Voda za pi¢e, uzorak br. 13
3862/V Voda za pi¢e, uzorak br. 14
3864/V Voda za piée, uzorak br. 16
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Jedinle
Referentna Metoda
Parametar 3860/V | 3861/V | 3862/V | 3864/ vrijednost mjae o ispitivanja
pnhvalljivg za oCo-Pt
Boja <25 <25 <25 <25 | Fbcen | skale UMH 053
promjena
prihvalljiv; za
Miris Bez Bez Bez Bez | P | - UMH 054
promjena
Mutnoéa < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027:2002 ¢
Koncentracija H
vodonikovih jona 7,30 7,45 7,24 7,26 6,5-9,5* 'edpinica BAS EN ISO 10523:2013 ¢
(pH-vrijlednost) )
Utro$ak KMnO, .
(oksidativnost) <0,5 <05 <0,5 <0,5 <5 mg/L O, BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Amonijum, NH,* <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 $0,5 mg/L | SMEWW 22" 4500-NH; D:2012 ¢
Hioridi 6,1 10,1 8,1 8,1 < 250* mg/L BAS ISO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO» <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,50* mg/L |SMEWW 22" 4500-NO; B:2012 ¢
Nitrati, NO, 14,0 20,1 16,7 16,6 < 50** mg/L [SMEWW 22" 4500-NO; B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 <50 <50 <50 <200 Hg/ll | SMEWW 22 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <10 <10 <10 <50 ug/L BAS ISO 6333:2003 ¢
e e 333 396 373 379 / mgll |  SMEWW 222540 B:2012 #
(Enlzkztgogg;vodljivost 513 615 570 580 <2500* | pScm’ BAS EN 27888:2002 ¢
Trihalometani-ukupni 10,6 3,5 9,9 2,8 < 100*** pg/L SMEWW 22" 6232 B:2012 ¢
Hloroform 8,1 <05 9,0 <0,5 - ug/L SMEWW 22™ 6232 B:2012 ¢
Bromdihlormetan 0,8 1,2 <0,5 1,5 - ug/L SMEWW 22™ 6232 B:2012 ¢
Dibromhlormetan 1.1 1,3 0,9 <0,5 - ug/L SMEWW 22™ 6232 B:2012 ¢
Bromoform 0,6 1,0 <0,5 1,3 - pg/L SMEWW 22" 6232 B:2012 ¢
Mineralna ulja <20 <20 <20 <20 <20 Mg/l UMH 425
Deterdzenti (anjonski) <50 <50 <50 <50 <200 Ho/L BAS EN 903:2002 &

BESLMIGIEELRE | @ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A LY | Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba
- lzvjetaj o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AVSRRAIEATIS Dokument se moZze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
Li-40-01 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvje$taja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrudja.

Strana 1 od 2



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducéic¢a 1
Tel: 051/491-600
[1ZRS Faks: 051/216-510, 215-751 0108

J i E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

*)

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Pesticidi-ukupni <05 <05 <05 <05 $0,5 Ko/l EPAEs'?)g.?aségs .
p.p-DDD <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | =01 Hg/L Sl Ul
p,p'-DDE <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 <0,1 Mg/t EPA 508.1:1995 4
p.p-DDT <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 <0,1 ng/L EPA 508.1:1995 &
Atrazin < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,1 Mg/l EPA 525.2
Endosulfan < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 0,1 Hg/L EPA 508.1:1985 &
Endosuffan Il <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 0,1 Hg/L EPA 508.1:1695 &
Dieldrin <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0030 | gL EPA 508.1:1995 4
Aldrin <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0030 | pgL EPA 508.1:1995 4
Lindan <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995
Methoxychlore <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 4
Heptachlor <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 £0,030 pa/L EPA 508.1:1995 ¢
Metazachlor <005 | <005 | <005 | <0,05 0,1 HglL ERAI525"2
Metolachlor < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 50,1 Hg/L EPA 525.2
Prometryn < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,1 Ho/L EPA 525.2
Propazine < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <01 Ho/L EPA 525.2
Simazin <0,05 | <0,05 <0,05 | <0,05 <0,1 Hg/L EPA 525.2
Terbuthylazine < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 $0,1 Hg/L EPA 525.2
Terbutryne <0,05 | <005 | <005 | <0,05 0.1 Hg/L SRR
alpha- BHC <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 <0,1 pg/L EPA 508.1:1995 4
delta- BHC <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
beta- BHC <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 <0,1 g/l EPA 508.1:1995 4
Endrin Aldehyde <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan sulfate <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 0,1 Mg/l EPA 508.1:1995

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti/3s1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NO2), pri €emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

***8pecifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljuesk -tfosnju (Sl. glasnik RS br.88/17),

s \ Rezultatqovjer I\hemu ki analiti¢ari:
“?_,;,) Cuyzmgihia Erdu! )

BASEMUOECIIME | @ Metode akreditovane od strane BA & ma‘BA“S EN §(§ C 17025; regigtarski broj akreditacije LI- 40-01

B A A Spisak akreditovanih podrudja dostupan n's pata qowba

lzvjestaj o rezultatima fiziko-hemijskih isp "?' 58 @;a\e “dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

ot~ 77 | Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskiucie-Etijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
LI-40-01 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjedtaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan

akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1

Tel: 051/491-600 0086

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.

SLUZBA ZA HIGIJENU

rs.ba

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjesStaja o uzorku

HH-3856/V/06/2020

Datum izdavanja izvjestaja 16.06.2020
Datum prijema uzorka 05.06.2020.
Identifikacioni broj uzorka 3856/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv

A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA

Adresa:

HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka:

VODA ZA PICE , uzorak br.8

Proizvoda¢/adresa: BUNAR B15
Mijesto uzorkovanja: BUNAR B15
Datum uzorkovanja: 04.06.2020.

Uzorkovanie izvrsio:

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Napomene: PERIODICNI PREGLED

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

SRR

Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
1zvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2 )

Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1)
Stru¢no misljienje na izvjestaj o rezultatima ispitivan]

IR0 75

Vs ‘f% YKA- n{.-jj; 4 "

e F 2PN f .

kil “2gest j{? jzorku odobrio
tzbe za higijenu

1ed. VesnaRudié¢ Gruji¢

\Y
N1

i il
o7 TR TIAN
A8y RS

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

= 78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
[JZRS Tel: 051/491-600 0090
— Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 16.06.2020.god.
ID broj: 3856/V

Na osnovu Izvje$taja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i stru€nog

razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 3856/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
(S1. Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih parametara,
te se kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje korisnika.

U prilogu Izvje$taji o rezultatima fizi€ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja.

w,fJ Ur,r;m

m \ P\ Mf«//

T

iy ' e
G35 Onynte s e Mr- ¢~/med. Milkica Grabez

\\m\ Siutba ra e L-;*pec igijene-zdravstvene ekologije

Struéno misljen; je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati
i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
¢ Sistem menadZmenta kvalitetom u saglasnosti sa I1SO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjeStaja

HH-3856/V/06/2020

Identifikacioni brojuzorka 3856/V

Naziv uzorka Voda za pi¢e , uzorak br.8
Datum uzorkovanja 5.6.2020.

Datum zavrsetka lzvjestaja 8.6.2020.

. Uslovi okoline

‘ Metoda uzorkovanja/konzervisanja

ISO 19458:20084, BAS EN ISO 5667-5:2007 ¢

BAS EN I1SO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2014¢BAS EN

Komentar o uzimanju uzorka
izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura vode 14,2 - °C SM 2550BAPHA AWWA
WEF 2012¢

Metode dostupne na zahtjev kiijenta
Ocjena rezultata ispitivanja:
Ocjena rezultata nije zahtijevana.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnos

8817

- ;;:és;g-j,mj R
\]\{.\ r”pf{ﬁul\/f-.:\_
ff:f,n‘\

jera izviestaja:
5 —

', | AN,
Sl ) ): S
Y %, -jU e ~J".4\‘-: ) 7
. "{I,.fl‘(),\_\'

ti vode namijenjene za ljudsku potro$nju Sl. glasnik RS br.

“Milkica Grabez

sasewsonc 16 | gMetode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

B A Spisak akreditovanih podrucja dostupan na

|zvjestaj o uzorkovanju | rezultatima mjerenja na terenu je
Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljuéivo u cij
primjenjuje, pravilo odluéivanja je definisano u UP11. Ocjena

ACCRERIDITATIOY
Li-40-01
akreditovanog podrudja.

www.bata.gov.ba

sastavni dio lzvjestaja o Uzorku | mogu se Koristiti samo zajedno.
elosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
lzviestaja o uzorkovanju | rezultatima mjerenja na terenu je izvan
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 3856/V

Broj izvjestaja

H-3856/Vv/06/2020

Naziv uzorka

Voda za pi¢e, uzorak br.8

Identifikacioni broj uzorka 3856/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 05.06.2020.

Datum zavrsetka ispitivanja 16.06.2020.

Parametar VL:':j\gg:S:t 5‘:;.2?:;:: :emd;;\:: Metoda ispitivanja

Boja <25 pri"li‘z""g;:%?;%’eﬁﬁ“‘a' °§k‘:a'l':t UMH 053

Miris Bez ez nouooieaonin | - UMH 054

Mutnoca < 0,02 511 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 &
é?_"‘_‘f/?irj‘;flfg:t)" odonikovih jona 7,57 65-95" | dﬁ:ca BAS EN ISO 10523:2013 #
UtroSak KMnO4 (oksidativnost) <0,56 <5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 310 / mg/L SMEWW 2272540 B:2012 &
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 509 < 2500* puSem-! BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 229 4500-NHs D:2012 &
Hloridi 6,1 < 250* mg/L BAS I1SO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 < 0,01 <0,50* mg/L | SMEWW 22™ 4500-NO2" B:2012 ¢
Nitrati, NOs 15,6 < 50* mg/L | SMEWW 22" 4500-NO3" B:2012 &
Gvozde, Fe <50 200 Mg/L | SMEWW 227 3500-Fe B:2012 @
Mangan, Mn <10 <50 Mg/l BAS ISO 6333:2003 ¢
DeterdZenti (anjonski) <50 <200 Hg/L BAS EN 903:2002 ¢
Pesticidi-ukupni <05 <05 ug/L e o
p.p'-DDD < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDE < 0,025 0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDT < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Atrazin < 0,05 <01 pg/L EPA 525.2

Endrin < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Endosulfan <0,05 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Endosulfan | < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan I < 0,025 <01 pa/L EPA 508.1:1995 &

BAS EN IGONEC 17025

BA

ACCHEDITATION

LI-40-01

izvan akreditovanog podruéja.

@ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje&taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
se primjenjuje, pravilo odluéivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

‘\ 78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
9 Tel: 051/491-600
17 S Faks: 051/216-510, 215-751 0125
l R E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 3856/V
Dieldrin < 0,025 <0,030 pg/L EPA 508.1:1995 &
Aldrin < 0,025 0,030 pg/L EPA 508.1:1995 &
Lindan < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Methoxychlore < 0,025 <0,1 pg/L EPA 508.1:1995 &
Heptachlor < 0,025 0,030 po/L EPA 508.1:1995 &
Metazachlor < 0,05 £0,1 Mg/l EPA 525.2
Metolachlor < 0,05 0,1 Hg/L EPA 525.2
Prometryn <0,05 <0,1 Hg/L EPA 525.2
Propazine <0,05 £0,1 pg/L EPA 525.2
Simazin < 0,05 <0,1 Mg/L EPA 525.2
Terbuthylazine <0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Terbutryne <0,05 50,1 Hg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 £0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
delta- BHC < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
beta- BHC < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 &
Endrin Aldehyde < 0,025 <0,1 pg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan sulfate < 0,025 0,1 pg/L EPA 508.1:1995 &
Mineralna ulja <20 <20 Mg/l UMH 425

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitritil/3<1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br.88/17).

Rezultate ovjerili hemijski analiti¢ari:
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sAsthinoiecirei | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije L1- 40-01
B A A Spisak akreditovanih podruc¢ja dostupan na www.bata.qov.ba
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
ACCHERITATION | Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
L1-40-01 se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podrugja.

ACCREDITATIG
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0088

1ZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja:

M-3856/V/6/2020

Naziv uzorka:

Voda za piée, uzorak br. 8

Identifikacioni broj uzorka:

3856/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 05,06.2020.

Datum zavr3etka ispitivanja:

08.06.2020.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloSkoj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere

*Ukupne koliformne bakterije -MPN <1 <10 100ml UMMO090
*Escherichia coli “MPN <1 <10 100ml UMMO09%0
*Broj kolonija na 37°C 0 <100 1ml BAS EN ISO 6222 ¢
*Broj kolonija na 22°C 0 <300 1ml BAS EN ISO 6222 ¢
*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2 +
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 <1 100 ml UMMO89

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro¥nju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepreti¥éene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potro¥nju (Sl. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepretiscene vode).

Napomena: -MPN: most probable number (najvjerovatniji broj)

BAS EN IS0(EC 17023

Izvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa

parazitologijom:

)

Ljiljana Jeini¢, dr med.

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17026; registarski broj akreditaclje L1 40-01
B A A Spisak akreditovanih podruja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja Je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AGCREDITATIO | Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

_ Li-40-01 |
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| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

REPUBLIKE SRPSKE

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0086

" 1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku

HH-3855/VV/06/2020

Datum izdavanja izvjestaja 16.06.2020
Datum prijema uzorka 05.06.2020.
Identifikacioni broj uzorka 3855/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa - HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razI|<:|to)

Naziv:

Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

| VODA ZA PICE , uzorak br.7

Proizvodac/adresa: BUNAR B16 -
Mjesto uzorkovanja: BUNAR B16
Datum uzorkovania: 04.06.2020.

Uzorkovanie izvrsio:

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Napomene: PERIODICNI PREGLED

|zvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja tine sljededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)

Izvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2 )
lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1
Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitiv

AR =

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeval/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost dobijenih

informacija

Lo

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

a
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sna Rudi¢ Gruji¢




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

)
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

L J

| Tel: 051/491-600 0090
’i 2 RS Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 16.06.2020.god.
ID broj: 3855/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 3855/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
(S1. Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih fizicko-hemijskih i mikrobioloSkih parametara,
te se kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje korisnika.

U prilogu Izvje$taji o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloSkih ispitivanja.
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Struéno misljen; je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
e Sistem menadZmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-3855/V/06/2020

Identifikacioni brojuzorka

3855/V

Naziv uzorka

Voda za pi¢e , uzorak br.7

Datum uzorkovanja

5.6.2020.

Datum zavrsetka Izvjedtaja

8.6.2020.

Uslovi okoline

—

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:20084, BAS EN ISO 5667-3:2014¢BAS EN
ISO 19458:2008¢, BAS EN ISO 5667-5:2007 ¢

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura vode 14,2 - °Cc SM 2550BAPHA AWWA
WEF 2012¢

Metode dostupne na zahtjev klijenta
Ocjena rezultata ispitivanja:
Ocjena rezultata nije zahtijevana.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju Si. glasnik RS br.

88/17

BAS EN ISONEC 17038

B AW,

ACCREDITATIO

Li-40-01
akreditovanog podrugja.
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Nera izyjestaja: |

) Gl

C~—r

med. Milkica Grabez

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
Izvjedtaj o uzorkovanju | rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo adlugivanja je definisano u UP11. Ocjena lzviestaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1
Tel: 061/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 3855/V

Broj izvjestaja

H-3855/Vv/06/2020

Naziv uzorka

Voda za pic¢e, uzorak br.7

Identifikacioni broj uzorka 3855/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 05.06.2020.

Datum zavrSetka ispitivanja 16.06.2020.

Parametar ‘:'::jverg:::t l\arfiszzie:;:: :elgjizli,: Metoda ispitivanja

Boja <25 p““l:i"g%%;%ﬁﬁé"' oka(:th UMH 053

wiri Bez | i | - U 054
promjena

Mutnoéa <0,02 <1 NTU BAS EN SO 7027-1:2017
50°|_r|‘_‘f/eri’j‘é?:g:t)"°d°”ik°‘”h ighg 7,64 65-95 |, D | BASENISO 10523:2013 ¢
Utrosak KMnOa (oksidativnost) <0,5 <5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 352 / mg/L SMEWW 222540 B:2012 ¢
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 549 < 2500 puScmt BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 £0,5 mg/L | SMEWW 22" 4500-NH3 D:2012 ¢
Hloridi 6,1 < 250" mg/L BAS ISO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 <0,01 < 0,50* mg/L | SMEWW 22™ 4500-NO2 B:2012 ¢
Nitrati, NO3 14,6 < 50** mg/L | SMEWW 2274 4500-NO5" B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 <200 Mg/L | SMEWW 227 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Mg/L BAS ISO 6333:2003 ¢
DeterdZenti (anjonski) <50 <200 ug/L BAS EN 903:2002 ¢
Pesticidi-ukupni <05 <05 ug/L T -
p,p'-DDD < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDE < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995
p,p-DDT < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995
Atrazin < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2

Endrin < 0,025 <0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan <0,05 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan | < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan || < 0,025 <01 Ha/L EPA 508.1:1995 ¢
GRS EHUOIEC 1022 | @ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

B Spi_sak gkreditovani_h poqrpéja dostgpgn na y\fww._ba;a.gov.ba o ' ) ) o .
| e e e i e e Ll e

LI-40-01 se primjenjuje, pravilo odlu&ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjeétaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je

izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Sy - Tel: 051/491-600
IJZRS " malt nfo@phiraba o
O Web: www.phi.rs ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 3855/V
Dieldrin < 0,025 <0,030 ug/L EPA 508.1:1995 &
Aldrin < 0,025 <0,030 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Lindan < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995
Methoxychlore < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 &
Heptachlor < 0,025 0,030 pa/L EPA 508.1:1995 ¢
Metazachlor <0,05 <01 Mg/l EPA 525.2
Metolachlor < 0,05 01 Ha/L EPA 525.2
Prometryn < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Propazine < 0,05 <01 ug/L EPA 525.2
Simazin < 0,05 <0,1 Mg/l EPA 525.2
Terbuthylazine <0,05 <01 Mg/L EPA 525.2
Terbutryne <0,05 <01 Mo/l EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
delta- BHC < 0,025 <0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
beta- BHC < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endrin Aldehyde < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan sulfate < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Mineralna ulja <20 <20 Mg/L UMH 425

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri €¢emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br.88/17).

Rezultate ovjerili hemijski analiti¢ari:

Ty
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SARENIBOIEC UL | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o rezultatima fizi€ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

ACCREDITATIO

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko

Li-40-01 se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvje$taja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja:

M-3855/V/6/2020

Naziv uzorka:

Voda za pice, uzorak br. 7

Identifikacioni broj uzorka: 3855/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 05.06.2020.
Datum zavrSetka ispitivanja: 08.06.2020.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

| 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere

*Ukupne koliformne bakterije +MPN <1 <10 100ml UMMO0%0
*Escherichia coli -MPN <1 <10 100ml UMMO090
*Broj kolonija na 37°C 0 <100 1ml BAS EN ISO 6222 +
*Broj kolonija na 22°C 0 <300 Iml BAS EN ISO 6222 *
*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2 ¢
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 <1 100 m! UMMO89

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro¥nju

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijedno

ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepretiiéene vode).

Napomena: -MPN: most probable number (najvjerovatniji broj)

BAW,

ACCREDITATIO

L4001

nja je sastavni dio

(SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepretiscene vode)

sti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

Izvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa

parazitologijom: /

+ Ljiljana Jeini¢, dr med.

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17026; reglstarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
lzviedtaj o rezultatima mikrobiologkin ispitiva
Dokument se moZe reprodukovatl i umnoZavati isklju

lzvjedtaja o uzorku | mogu se koristili samo zajedno.
&ivo u cljelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
"*’Q‘ 78000 Banja Luka, Jovana Dudi¢a 1
%ﬁm—r Tel: 051/491-600
) _ Faks: 051/216-510, 215-751 0086
;. RS E-mail: info@phi.rs.ba
e Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-3858/V/06/2020

Datum izdavanja izvjeStaja 16.06.2020 B

' Datum prijema uzorka 05.06.2020.

Identifikacioni broj uzorka | 3858/

'PODNOSILAC ZAHTJEVA: B -

' Naziv A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa: HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA

Tel

Broj i datum podnosenja zahtjeva:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito) _ )
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU: -
Naziv uzorka: VODA ZA PICE , uzorak br.10

Proizvodac/adresa: BUNAR B9 -
| Mjesto uzorkovanja: | BUNAR BS

| Datum uzorkovama - 1 04.06.2020.

| Uzorkovanie izvrsio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Napomene: PERIODICNI PREGLED

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja gine sljededi izvjestajio
rezultatima ispitivanja;

Izvjesta] o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
Izvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2 )
Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1)
Stru€no misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (

/Q?%m-m 4 ,, "s
};" 7 fv,]ésta]c:[ o ku odobrio

Gyt NBEEINTK S Sluzbe za higijenu

—-Pr scih} d> esnaRudlc Grujié¢

Wiha 7z hgijeny
i

Xy W 3g.rf O,
fa’ (I |

s =

7

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak, Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primfjen. Institut ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

)
78000 Banja Luka, Jovana Duciéa 1

1/ Tel: 051/491-600 0090
‘ l ‘{RS Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 16.06.2020.god.
ID broj: 3858/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizi€ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 3858/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
(SL Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih fizitko-hemijskih i mikrobioloSkih parametara,
te se kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje korisnika.

U prilogu Izvjestaji o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloSkih ispitivanja.

—
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Struéno misljenj je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
¢ Sistem menadZmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duciéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0270

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-3858/V/06/2020

Identifikacioni brojuzorka 3858/

Naziv uzorka Voda za pi¢e , uzorak br.10
Datum uzorkovanja 5.6.2020.

Datum zavrsetka lzvjestaja 8.6.2020.

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

ISO 19458:20084, BAS EN 1SO 5667-5:2007

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere
Temperatura vode 14,3 - °Cc SM 2550BAPHA AWWA
WEF 2012¢

Metode dostupne na zahtjev klijenta
Ocjena rezultata ispitivanja:
Ocjena rezultata nije zahtijevana.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju Sl. glasnik RS br.

8817

viera jzvjestaja:
ed. Milkica Grabez

L {13/
i 54 Cnyxbada TG P
o L T I 5
D Shba rahigiem ey

oo

e, X D

e _2/ | \“\“\ L::/
¥/

N 4N
\'-.'{"_‘]l;'di!{f SRR }: ‘_':‘,f'.'
S AEr . DML

BAS EN ISO 5667-1:20084, BAS EN ISO 5667-3:20144BAS EN

sasguisoiec 1t | g Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

B A A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Acentninaniof | pokyment se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
LI-40-01 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena lzvjestaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan

akreditovanog podrugja.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 3858/V

Broj izvjestaja

H-3858/\V/06/2020

Naziv uzorka

Voda za piée, uzorak br.10

Identifikacioni broj uzorka 3858/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 05.06.2020.

Datum zavrsetka ispitivanja 16.06.2020.

Parametar ‘:Jr:jverg:::t 5‘:&‘::?:;:: :‘::ji::: Metoda ispitivanja

Boja <25 prihﬁ?ﬂjg%}?ﬁ?nfﬁw ogk‘;':t UMH 053

Miris Bez P ez nauobian | - UMH 054
promiena

Mutnoc¢a <0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
é°|_’|’_f/eri?;;a:g:t)"°d°mk°"ih Jona 7,23 65-95" | DR | BasEnIso 105232013 #
UtroSak KMnO4 (oksidativnost) <05 <5 mg/L Oz BAS EN 1SO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 401 / mg/L SMEWW 2272540 B:2012 ¢
Elektroprovadijivost (na 20 °C) 615 < 2500* HSem! BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 22m 4500-NH3 D:2012 ¢
Hloridi 10,1 < 250* mg/L BAS 1SO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 < 0,01 <0,50* mg/L | SMEWW 22" 4500-NO2 B:2012 ¢
Nitrati, NO3 20,2 < 50* mg/L | SMEWW 22 4500-NOs" B:2012 4
GvoZde, Fe <50 <200 pg/L | SMEWW 227 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Mg/L BAS I1SO 6333:2003 ¢
DeterdZenti (anjonski) <50 <200 Mg/L BAS EN 903:2002 ¢
Pesticidi-ukupni <05 <05 ug/L RN R
p.p'-DDD < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDE < 0,025 <0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDT < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Atrazin <0,05 <0,1 Mg/l EPA 525.2

Endrin < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan < 0,05 <0,1 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan | < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan || < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢

BAS BN 1SOMEC 17025

B AW,

ACCREDITATIO

L1-40-01

izvan akreditovanog podrugja,

¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
se primjenjuje, pravilo odlucivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1
o Tel: 051/491-600
1 7DC Faks: 051/216-510, 215-751 0125
lJé/:RS E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 3858/V
Dieldrin <0,025 <0,030 ug/L EPA 508.1:1995 &
Aldrin < 0,025 < 0,030 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Lindan < 0,025 0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore < 0,025 <0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor < 0,025 < 0,030 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Metazachlor < 0,05 <01 Ha/L EPA 525.2
Metolachlor < 0,05 <01 Mo/l EPA 525.2
Prometryn <0,05 £0,1 Mg/l EPA 525.2
Propazine < 0,05 <01 Mg/l EPA 525.2
Simazin < 0,05 <01 Mg/L EPA 525.2
Terbuthylazine < 0,05 0,1 Mg/L EPA 525.2
Terbutryne < 0,05 <0,1 Mg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 <0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
delta- BHC < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
beta- BHC < 0,025 <0,1 ug/l EPA 508.1:1995
Endrin Aldehyde < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan sulfate < 0,025 <0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Mineralna ulja <20 =20 Hg/L UMH 425

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade ozna¢avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite

(NO), pri &emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S. glasnik RS br.88/17).
Rezultate ovjerili hemijski analiti¢ari:
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SASELESETE | € Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

B A A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba

Izvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

ACCREGITATIOTY

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko

LI-40-01 se primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je

izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
O REPUBLIKE SRPSKE

0088

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

‘z ——
l j /RS Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751

E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

1ZVJIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: ' M-385 8/V/6/2020

‘ Voda za pice, uzorak br. 10

Naziv uzorka:

Identifikacioni broj uzorka: ‘ 3858/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 05.06.2020.

Datum zavrSetka ispitivanja: ‘ 08.06.2020.
‘ Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

Stanje uzorka pri prijemu: | 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja

vrijednost | vrijednost mjere

*Ukupne koliformne bakterije *MPN <1 <10 100ml UMMO90
*Escherichia coli -MPN <1 <10 100ml UMMO90
*Broj kolonija na 37°C 0 <100 Iml BAS EN ISO 6222 ¢
*Broj kolonija na 22°C 0 <300 Iml BAS EN ISO 6222 ¢
*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2 1
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 <1 100 ml UMMO089

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepretiscene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potro¥nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepretiscene vode).

Napomena: -MPN: most probable number (najvjerovatniji broj)

Izyjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
: parazitologijom: /

/

|\ A Ljiljana Jeinié, dr med.

‘BAS EN ISQAEC 17025
& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarskl broj akreditacije LI 40-01

B A A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjesta) o rezultatima mikrabiotogkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
ACOCREDITATION | Dokument se moze reprodukovati | umnozavat| iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
_ L1-40-01
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REPUBLIKE SRPSKE

%;& D Tel: 051/491-600

.ofu Faks: 051/216-510, 215-751
4 S R S E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

i 78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

0086

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvje$taja o uzorku | HH-3859,3863,3865-3868/V/06/2020 R
Datum izdavanja izvjeStaja | 16.06.2020 |
Datum prijemauzorka | 05.06.2020.

Identifikacioni broj uzorka 3859,3863,3865-3868/V -

PODNOSILAC ZAHTJEVA: )

Naziv - A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA

Adresa: HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA -
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: | REGULISANO UGOVOROM -

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliito)

Naziv: Adresa:

Telefon:

' PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE B
Proizvodac/adresa: CENTRALNI VODOVOD BIJELJINA
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 04.06.2020. -
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Napomene: PERIODICNI PREGLED

Identifikacionibroj | Naziv uzorka Vjesto uzorkovanja
3859/V Voda za pice, uzorak br.11 | Nova Janja
- 3863/V Voda za pice, uzorak br.15 | Velino selo, hidrant
3865/V Voda za pice, uzorak br.17 | Donje Crnjelevo, Osnovna $kola
3866/V Voda za piée, uzorak br.18 | "Strumfograd’, Ljeljen¢a
3867/V Voda za pice, uzorak br.19 | Amajlije, "Roj komerc”
3868/V Voda za pice, uzorak br.20 | Bolnica, kuhinja

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

Izvjesta) o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1)
Strucno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivarmjg,(--1-)‘

N

Izvjes$taj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
Izvijestaj o rezultatima fizi€kih, fizi€ko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (1)

) . \ }"___ —

/ [ f |\'I'.
Izvjestaj o uzorﬁu’bdobr_io:
Nacelnik Sluzbg za higijenu
Dr scf.med.%f}e;" a Rudié Grujié¢

.f.
/

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzarak d'o'h.ijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primlien. Institut ne preuzima odgovornost za ta¢nost i potpunost dobijenih

informacija

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 16.06.2020.god.
ID broj: 3859,3863,3865-3868/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiolo8kih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 3859,3863,3865-3868/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potros$nju
(S1. Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih parametara,
te se kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje korisnika.

U prilogu Izvjedtaji o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja.

.Y/

Mr st/ med. Milkica GrabeZ
Spt_e_,ii'. higijene-zdravstvene ekologije

Struéno misljen; je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati
i umnozavati iskijugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
¢ Sistem menadZmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudi¢a 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0270

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH- 3859,3863,3865-3868/V/06/2020

Identifikacioni broj uzorka

3859,3863,3865-3868/V

Naziv uzorka Voda za pice
Datum uzorkovanja 4.6.2020.
Datum zavrsetka IzvjeStaja 5.6.2020.

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:20084, BAS EN ISO 5667-3:2014¢BAS EN
ISO 19458:20084BAS EN ISO 5667-5:2007 ¢

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) Suncano
MJERENJA NA TERENU
i Rezidua . : . \
lgiri]c:fi Naziv Temperatura | Temperatura Jed. Metoda dezinfekclonog Rezr:iiouralnl Rez':?ouralnl Metoda
broj uzorka Utlyrdena Rgferentna Mjere ispitivanja §redstyz Referentna Jed. ispitivanja
{izoia vrijednost vrijednost (rezidualni hlor) vrijednost Mijere
3859/V | Vodaza 15,8 Temperatura °C SM 2550B ¢ 0,25 0,1-0,5 BAS EN ISO
pice , izvorista ili APHA AWWA mg/L 7393-2:2003¢
br.11 nize WEF 2012
3863/V | Vodaza 16,1 Temperatura °C SM 2550B ¢ 0,256 0,1-0,5 BAS EN ISO
pice , izvorista ili APHA AWWA mg/L | 7393-2:2003¢
br.15 nize WEF 2012
3865/V | Voda za 16,5 Temperatura G SM 255084 0,20 0,1-0,5 mg/L BAS EN ISO
pice , izvorista ili APHA AWWA 7393-
br.17 nize WEF 2012 2:2003¢
3866/V | Voda za 16,4 Temperatura °C SM 2550B @ 0,30 0,1-0,5 mg/L BAS EN ISO
piée , izvorista ili APHA AWWA 7393-
br.18 nize WEF 2012 2:20034
3867/V | Voda za 16,3 Temperatura °C SM 2550B @ 0,20 0,1-0,5 mg/L BAS ENISO
pice , izvorista ili APHA AWWA 7393-
br.19 nize WEF 2012 2:2003¢
3868/V | Voda za 16,1 Temperatura °C SM 2550B® 0,25 0,1-0,5 mg/L BAS EN ISO
pice , izvorista ili APHA AWWA 7393-
br.20 nize WEF 2012 2:2003¢

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za {judsku potro$nju Sl. glasnik RS br.
V / & )

88117

BAS EN IS0EC 17023

B AW,

ACCHIDITATIOS

Li-40-01

))\ era jzvjestaja:
Yazos
mr{sg. "Milkica Grabez

/

/

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjeStaja: H-3859/V, 3863/V, 3865/V — 3868/V/06/2020
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 05.06.2020.
Datum zavrSetka ispitivanja: 16.06.2020.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
3859/Vv Voda za pic¢e, uzorak br. 11
3863/V Voda za pi¢e, uzorak br. 15
3865/V Voda za pice, uzorak br. 17
3866/V Voda za pi¢e, uzorak br. 18
3867/V Voda za pice, uzorak br. 19
3868/V Voda za pi¢e, uzorak br. 20
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar |3850/V|3863/V|3865/V|3866/V|3867/V | 3868/V | veromene | ot B =
prihvatijiva za 8
Boja <25 |<25|<25|<25|<25| <25 |nrisaive CoPt UMH 053
promjena
prinvatijiva za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Mooeaem| - UMH 054
promjena
Mutnoda <0,02/<0,02|<0,02(<0,02|<0,02|<0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027:2002 ¢
Koncentracija H
vodonikovih jona 742 | 727 | 728 | 722 | 723 | 7,18 |65-95" .edpinica BAS EN 1SO 10523:2013 ¢
(pH-vrijednost) :
tﬂ)t;‘s’faaakﬁ\’fm% <05|<05|<05|<05|<05|<05| =<5 |mgLO.| BASENISO8467:2002
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10|<0,10(<0,10|<0,10| <0,10| s05 mg/L  |SMEWW 22" 4500-NH, D:2012 4
Hioridi 6,7 8,1 7.4 8,8 8,1 6,7 < 250* mg/L BAS ISO 9297:2002 &
Nitriti, NO, <0,01|/<0,01|<0,01|<0,01|<0,01|<0,01| <050 | mg/L |SMEWW 22" 4500-NO, B:2012 ¢
Nitrati, NO; 142 | 17,3 | 17,3 | 172 | 164 | 16,3 < 50" mg/L |SMEWW 22" 4500-NOs B:2012
Gvozde, Fe <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 <200 pa/l. | SMEWW 22" 3500-Fe B:2012 &
Mangan, Mn <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <50 pg/L BAS ISO 6333:2003 ¢
Ostatak poslije i .
isparenia na 1105 oc 328 | 342 | 352 | 365 | 383 357 ! mg/L SMEWW 222540 B:2012 ¢
a:kzt[)ogcrgvodulvost 521 | 575 | 571 | 569 | 576 | 558 | s2500* | uScm BAS EN 27888:2002 ¢
Trihalometani-ukupni | 11,1 65 | <05 3,8 3,5 10,0 | s100™* | pg/L SMEWW 22™ 6232 B:2012 ¢
Hloroform 8,3 1,7 <06 |<05)|<05 8,3 - pg/L SMEWW 22 6232 B:2012 ¢
Bromdihlormetan 0,9 16 | <05 1,3 1,2 0,8 - Mg/L SMEWW 22 6232 B:2012 ¢
Dibromhlormetan 12 1.8 | <05 1,4 1,3 0,9 - pg/L SMEWW 22" 6232 B:2012 ¢
Bromoform 0,7 14 | <05 1,1 1,0 | <0,5 g/l SMEWW 22 6232 B:2012 ¢

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOs) i nitrite
(NOy), pri ¢emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAS EN ISTIEC 17825

B AW,

ACCREDITATIO

LI1-40-01

akreditovanog podrugja,

4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www bata.gov.ba
lzvie$taj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo edluéivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je izvan

Strana 1 od 2




)

— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
[]ZRS e

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1
Tel: 051/491-600

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br.88/17).
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Rezultate ovjerili hemijski analiti¢ari:
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