JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudi¢a 1
W Tel: 051/491-600 0086
—— = Faks: 051/216-510, 215-751
[] /RS E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-9358/V/02/2021

Datum izdavanja izvjestaja 11.02.2021

Datum prijema uzorka 30.12.2020.

Identifikacioni broj uzorka 9358/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa: HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA

Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliéito)

Naziv; Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE , uzorak br.13
Proizvodad/adresa: BUNAR B-17

Mijesto uzorkovanija: BUNAR B-17

Datum uzorkovanja: 29.12,2020.

Uzorkovanje izvrio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Napomene: PERIODICNI PREGLED

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)

Izvjestaj o rezultatima fizi¢kih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2 )
Izvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1)

Stru¢no misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja podugovara&(2)
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Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/232-420
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba 0090
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 09. 02, 2021.
ID broj: 9358/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

stru¢nog razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 9358/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sluzbeni

glasnik RS, br. 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.
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Struéno misljen; je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
e Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

0 78000 BanjaL.uka, JovanaDuciéa 1
Tel: 051/491-600 0270

Vi Faks: 051/216-510, 215-751
\'( j E - RS E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja HH- 9358/V/12/20
Identifikacioni brojuzorka 9358/V

Naziv uzorka Voda za piée, uzorak br.13
Datum uzorkovanja 29.12.2020.

Datum zavrSetka lzvjestaja 30.12.2020.

Uslovi okoline

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN 1SO 5667-3:2014,BAS EN

Metoda uzorkovanja/konzervisanja ISO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007 ¢
Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenui sl.) Suncano
MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost
Temperatura 13,7 Temperatura °C SM 2550B APHA AWWA
vode izvoridta ili nize WEF 2012¢

Metode dostupne na zahtjev klijenta
Ocjena rezultata ispitivanja:
Ocjena rezultata nije zahtijevana.
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju Sl. glasnik RS br.
8817
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BAS ENISOIEC 17025 | @Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije

LI- 40-01
B A A Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjeétaja o uzorku i mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
L1-40-01 u reklamne svrhe. Ukoliko se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena lzvjestaja o
uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog podruéja.

ACCREDITATION
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Gradski zavod za javno zdravije
e Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
- 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
ﬂAﬁgﬁmgm tel: 011 20 78 620; fa.ks: 011 32 35 080 0 301
ISO/EC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 21-12-0027
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Dt 191075054

Naziv: Republika Srpska Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo
Adresa: Jovana Duti¢a 1 78000 Banja Luka

Zahtev / Ugovor:  506-208/20

Telefon / Fax:

Naziv: Sirova voda
ID uzorka: 21-12-0027
Objekat:

Lokacija:

Adresa:

Proizvodad - Viasnik:

Uzorkovanje izvrsio: Stranka

Vreme uzorkovanja:

Vreme prijema uzorka  15.01.2021 10:50:00
Metod uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku: Oznaka uzorka:ID 9358/V

ZAHTEVANO

Mineralna ulja

Normativ: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju
("Sluzbeni glasnik RS", br. 88/17 i 97/1 8).

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Odricanje od odgovornosti:

Ne preuzima se odgovornost za tanost i potpunost dobijenih inform

Za uzorak dobijen od korisnika, rezultati se primenjuju na uzorak o
c
W
N

Report H

Izdanje/izmena: 2/4, vai od 23.06.2020. Strana 1 od 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.



Gradski zavod za javno zdravlje
e Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
01036 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
3’};“128%35@5 tel: 011 20 78 620; fa.ks: 011 32 35 080 0 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 21-12-0027
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Daturé  19.01.2021

JLTAT! FIZIGKO-HEMIJSH

Parametar Vrednost MDK® Standard/Metod
Smesa organskih jedinjenja

Ugljovodonici poreklom iz benzina C6-C10 [mgl] <0.01 VDMO0132 %,
Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28 [mg/l] <0.05 VDM 0133 2 |
Indeks ugliovodonika C10-C40 [mg/l] <0.050 VDM 0267 ¥ |

® MDK - maksimalno dozvoljena koncentracja -
) Za vodovode do 5000 ES, MDK za mutnocu je do 5 NTU, a MDK za amonijak do 1 mg/L

Nalaz:
Datum zavr3etka ispitivanja: 18.01.2021
Odobrio: Vesna Milutinovié,spec. toksikolodke hemije

Naéelnlk laboratorije HEE

/M

Prim. dr Manna Mandié-Miladinovié, spec. higijene

Standard Opis
20 vyDM 0132 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID

EPA metoda 3810A - stati¢ki ,head space" metod
Izmene u delu koji se odnosi na kolonu, sredstvo za ekstrakciju | temperaturni program
kolone.

22 ypMm 0133 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID
EPA Method 3510 separatory funnel liquid-liquid extraction / t& A
Izmene u delu koji se odnosi na injektor, temperaturni pr ram,\} kolon
ekstrakciju | pripremu uzorka /'y ‘@ '5’

@87 VDM 0267 Modifikovana metoda/Modificated method SRPS EN | Sﬁ' 2%009%:5%&1 de ~
Odredivanje ugljovodoniénog Indeksa - Deo 2: Metode 'yash e hrdwatc:érafl@

ekstrakcije rastvaratem — modifikovana u delu ispitivan| .’v" ,ﬂ} .
¢ N xxx? $
NSsoretz
[ Kraj izvestaja ] e
Report H
Izdanje/izmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 2 od 2

Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati isklju¢ivo u celostl. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 9358/V

Broj izvjestaja

H-9358/Vv/01/2021

Naziv uzorka

Voda za piée, uzorak br.13

Identifikacioni broj uzorka 9358/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.12.2020.
Datum zavrsetka ispitivanja 11.01.2021.
Utvrdena Referentna |Jedinic T
Parametar vrijednost vrijednost |a mjere Metoda ispitivanja
Boja <25 P e nevapaaon | ~CO-Pt UMH 053
' promjena skale
L. prihvatljiva za potro$aga i
Miris Bez bez neuobitajenih - UMH 054
promjena
Mutnoca < 0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
Koncentracija vodonikovih jona _QE¥ pH )
(pH-vrijednost) 7,01 6,56-95 iedinica BAS EN 1SO 10523:2013 ¢
Utro8ak KMnO4 (oksidativnost) <0,5 <5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 319 / mg/L SMEWW 22n 2540 B:2012 ¢
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 508 < 2500* MScm BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 22" 4500-NHs D:2012 ¢
Hloridi <50 < 250* mg/L BAS SO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 < 0,01 < 0,50*" mg/L | SMEWW 22" 4500-NOz" B:2012 &
Nitrati, NOs 13,5 < 50 mg/L | SMEWW 22" 4500-NOs B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 <200 Mg/L | SMEWW 22n 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Mg/l BAS ISO 6333:2003 ¢
L= . EPA 525.2
Pesticidi-ukupni <056 <05 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDD < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDE < 0,025 s0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDT < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Atrazin < 0,05 <01 Mo/L EPA 525.2
Endrin < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan < 0,05 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan | < 0,025 £0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan Il < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Dieldrin < 0,025 0,030 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
BABENIBOIEC 12 | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjes$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AccuiniTATION | Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
L1-40-01 se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je

izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dutica 1
L Tel: 051/491-600

[ RS Faks; 051/216-510, 215-751 0125
JZ E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9358/V
Aldrin < 0,025 < 0,030 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Lindan < 0,025 <0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Heptachlor < 0,025 <0,030 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor-epoxide ( |zomer B ) < 0,025 <01 ug/L EPA 508.1:1995
gama - Chlordane < 0,025 £0,1 pg/L EPA 508.1:1995
alpha - Chlordane < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995
Metazachlor <0,05 £0,1 ug/L EPA 525.2
Metolachlor < 0,05 <0,1 Mg/l EPA 525.2
Prometryn <0,05 <01 Mg/L EPA 525.2
Propazine <0,05 <0,1 Hg/L EPA 525.2
Simazin < 0,05 <01 ug/L EPA 525.2
Terbuthylazine < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Terbutryne < 0,05 £0,1 Mg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 <01 Ma/L EPA 508.1:1995 &
delta- BHC <0,025 <0,1 ug/L EPA508.1:1995 ¢ |
beta- BHC < 0,025 50,1 pg/L EPA 508.1:1995 &
Endrin Aldehyde < 0,025 £0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan sulfate < 0,025 £0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti]/3<1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite
(NOy), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br.88/17).

pas ENEOIEC 37035 | @ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjesta) o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
seensninati o | pokument se moze reprodukovati | umnozavati iskfjugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
L1-40-01 se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih Ispitivanja je
izvan akreditovanog podrucja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0088

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja:

M-9358/V/1/2021

Naziv uzorka:

| Voda za pice, uzorak br. 13

Identifikacioni broj uzorka:

9358/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 30.12.2020.

Datum zavrSetka ispitivanja:

| 04.01.2021.

Stanje uzorka pri prijemu:

' Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
| 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere

*[Jkupne koliformne bakterije - MPN<| <10 100m! UMMO090
*Escherichia coli " MPN <1 <10 100ml UMMO090
*Broj kolonija na 37°C 0 <100 Iml BAS EN IS0 6222 ¢
*Broj kolonija na 22°C 0 <300 Iml BAS EN ISO 6222 .
*Enterococcei 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2 ¢
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 <l 100 mi UMMO089

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za neprecis¢ene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za . -
ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepreciscene vode).

Napomena: - MPN- most probable number (najvjerovatniji broj)

HAY EN IS0OMEC 17015,

sccurpiation] Dokument s& moza repro
L1-40-01 .

~=aww ¢ Wolode akreditovane od strane BATA

B A ) A Spisak akreditovanih podrugja dostup
|zvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispi
dukevall | umnozavati iskljudivo u cijelosti.
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T gemn =S
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! iuiSess/  Stanka Tomi¢, dr med.
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prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
an na www.bala.gov.ba
tivanja je sastavni dio |zvje$taja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
Nije dozvoljzna upotreba u reldamne svihie.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-9357/V/02/2021

Datum izdavanja izvjeStaja 11.02.2021

Datum prijema uzorka 30.12.2020.

Identifikacioni broj uzorka 9357V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa: HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE , uzorak br.12
Proizvodad/adresa: BUNAR B-11

Mjesto uzarkovanja: BUNAR B-11

Datum uzorkovanja: 29.12.2020.

Uzorkovanje izvrsio:

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Napomene: PERIODICN! PREGLED

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sljiededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

Izvje$taj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu )
lzvjestaj o rezultatima fizickih, fizitko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2 )

Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)

1
2.
3. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1)
4
5

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja podugovara&(2)

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen, Institut ne preuzima

informacija.
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Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.

odobrio
ik Sluzbg za higijenu
a Rudi¢ Grujié

dobijen od podnasioca zahtjeva/viasnika
odgovornost za taénost i potpunost dobijenih



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banjaluka, JovanaDuciéa 1

Tel: 051/491-600 0270
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja HH- 9357/v/12/20
Identifikacioni brojuzorka 9357V

Naziv uzorka Voda za pice, uzorak br.12
Datum uzorkovanja 29.12.2020.

Datum zavrS$etka lzvjestaja 30.12.2020.

Uslovi okoline

BAS EN ISO 5667-1:2008 ¢, BAS EN ISO 5667-3:2014¢,BAS EN

Metoda uzorkovanja/konzervisanja ISO 19458:20084, BAS EN ISO 5667-5:2007 ¢
Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenuii sl.) Suncano
MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost
Temperatura 11,4 Temperatura °Cc SM 2550B APHA AWWA
vode izvorista ili nize WEF 2012 ¢

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Ocjena rezultata nije zahtijevana.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju Sl. glasnik RS br.
88/17

—

Ovjera izvjeﬂaﬁﬂ

Dr sc.med. Vesmm Grujie
.’I|,:I

o

BASEN SONEC 17025 | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije

A LI- 40-01
| Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti

samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
LI-40-01 u reklamne svrhe. Ukoliko se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena lzvjestaja o
uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog podrudja.

ACCREDITATION
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1
Tel: 051/232-420
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 10. 02. 2021.

ID broj: 9357 /V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzorka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da uzorak ID broj 9357/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju

(Sluzbeni glasnik RS, br. 88/17) Nalazi u prilogu struénog misljenja.

Struéno misljenj je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo za
i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

253U e
ﬂ\‘;a SREPY, . ff)\
N Hm{@

e Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015

jedno.Dokument se moze reprodukovati
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Gradski zavod za javno zdravije
e Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
i3 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
3%?85%%%%5 tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
| lsorec 7028 www.zdravlje.org.rs O 301
Broj: 21-12-0026
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum: 19.01.2021

Naziv; Republika Srpska Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo
Adresa: Jovana Dugié¢a 1 78000 Banja Luka

Zahtev / Ugovor:  506-208/20

Telefon / Fax:

Naziv: Sirova voda
ID uzorka: 21-12-0026
Objekat:

Lokacija:

Adresa:

Proizvodaé - Viasnik:

Uzorkovanje izvrsio: Stranka

Vreme uzorkovanja:

Vreme prijema uzorka  15.01.2021 10:50:00
Metod uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku: Oznaka uzorka:ID 9357V

Mineralna ulja

Normativ: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju
("Sluzbeni glasnik RS", br. 88/17 i 97/18).

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Odricanje od odgovornosti: . (:
Ne preuzima se odgovornost za tadnost i potpunost dobijenih i orr\ﬁamja;y
Za uzorak dobijen od korisnika, rezultati se primenjuju na uz ak@%qk"ﬂv ka@v primljen.

Report H
Izdanje/izmena: 2/4, vasi od 23.06.2020. Strana 1 0d 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoavati iskljucivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.




4 Gradski zavod za javno zdravlje
v Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
. 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NAGOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A NCNUTUBAHE . o 301
ISO/IEC 17025 B www.zdravlje.org.rs
Broj: 21-12-0026
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum: 19.01.2021

Parametar Vrednost MDK # Standard/Metod

Smesa organskih jedinjenja

Ugljovodonici poreklom iz benzina C6-C10 [mg/l) <0.01 VDM 0132 ' |
Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28 [mg/l] <0.05 VDM 0133 |
Indeks ugljovodonika C10-C40 [mg/I] <0.050 VDM 0267 ¥ |

#® MDK - maksimaino dozvoljena koncentracila
M) Za vodovode do 5000 ES, MDK za mutnody Je do 5 NTU, a MDK za amonijak do 1 mg/L

Nalaz:
Datum zavr$etka ispitivanja: 18.01.2021
Odobrio: Vesna Milutinovi¢,spec. toksikoloke hemije

Naéeantoﬁje HEE

Prim. dr Marina Mandié-Miladinovié, spec. higijene

Standard

(20 vDM 0132 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID
EPA metoda 3810A ~ statiki ,head space" metod
Izmene u delu koji se odnosl na kolonu, sredstvo za ekstrak
kolone. A

122 f ~GSFr0f "~

(22 VDM 0133 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID S
EPA Method 3510 separatory funne! liquid-liquid extraction
Izmene u delu koji se odnosi na injektor, temperaturni program, kolonu sredstvo za
ekstrakclju | pripremu uzorka

@87 VDM 0267 Modifikovana metoda/Modificated method SRPS EN SO 9377-2:2009 Kvalitet vode —
Odredivanje ugljovodoniénog indeksa - Deo 2: Metode gasne hromatografije nakon
ekstrakclje rastvaratem — modifikovana u delu Ispitivanja

[ Kraj izvestaja ]

Report H

lzdanje/izmena: 2/4, vazi od 23.06.2020, Strana 2 od 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
@ REPUBLIKE SRPSKE

e 78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1 0088 F
|| V' rRS Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
L E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba i} &

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: M-9357/V/1/2021

Voda za pice, uzorak br. 12

Naziv uzorka:

Identifikacioni broj uzorka: 9357/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 30.12.2020. 4 :‘
Datum zavr$etka ispitivanja: 04.01.2021. ji
| Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC ‘]
Stanje uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi.
Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere

*Ukupne koliformne bakterije - MPN<1 <10 100ml UMMO090

, *Escherichia coli * MPN<1 <10 100ml UMMO090
*Broj kolonija na 37°C 0 <100 Iml BAS EN ISO 6222 ¢ ¥
*Broj kolonija na 22°C 0 <300 1ml BAS EN ISO 6222 * i
*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2 ¢ 3
*Sulfitoredukujuée klostridije 0 <1 100 ml UMMO89

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepredid¢ene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepreci¥éene vode).

Napomena: - MPN- most probable number (najvjerovatniji broj)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava ~
drmed. specijalista med. mikrobiologije s¢_

parazitologijom;”
/}
Ze /i

Stanka Tomié, dr med.

HAS ENSONEC 17025
4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditaclje LI 40-01

R~
B A | Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba
| lzvjeStaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
ACCHEDITATIO Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
L1-40.01
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja

H-9357/V/01/2021

Naziv uzorka

Voda za pic¢e, uzorak br.12

ID: 9357/V

Identifikacioni broj uzorka 9357/

Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.12.2020.

Datum zavrsetka ispitivanja 11.01.2021.

Parametar xﬁgg : cl::t sﬁifj(::: ;:: :ergjizig Metoda ispitivanja

Boja <25 Pf'h;ggiirs;::ﬁ%gggcel okac;Zt UMH 053
Miris Bez prmﬁ?ﬁjg%}};%?’nﬁﬁw ; UMH 054
Mutno¢a <0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 &
z)°|_’|‘_f,?i?é?:g:t)"°d°"ik°"ih Jona 6,85 65-95" | DR | BASENISO 10523:2013 &
UtroSak KMnO4 (oksidativnost) <0,5 <5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 405 / mg/L SMEWW 2212540 B:2012 ¢
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 658 < 2500* uScm-! BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 22" 4500-NHs D:2012 ¢
Hloridi 10,8 < 250* mg/L BAS I1SO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 <0,01 <£0,50* mg/L | SMEWW 22" 4500-NO2 B:2012 ¢
Nitrati, NO3s 22,5 < 50* mg/L | SMEWW 22" 4500-NO3" B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 <200 Hg/L SMEWW 22 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Hg/L BAS ISO 6333:2003 ¢
Pesticidi-ukupni <05 <05 ug/L Y
p,p'-DDD < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
p.p'-DDE < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
p.p'-DDT < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Atrazin < 0,05 <0,1 Hg/L EPA 525.2

Endrin < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan < 0,05 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan | < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Endosulfan Il < 0,025 0,1 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Dieldrin < 0,025 <0,030 pg/L EPA 508.1:1995 ¢

BALENWOMEC LIRS | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

B A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba
Izvjestaj o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

ACCRIDITATIO

LI-40-01

izvan akreditovanog podrugja.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
se primjenjuje, pravilo odludivanja je definisano u UP11. Ocjena izvje$taja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0125

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9357/V
Aldrin < 0,025 <0,030 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Lindan < 0,025 £0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Methoxychlore < 0,025 £0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Heptachlor < 0,025 0,030 pa/L EPA 508.1:1995 &
Heptachlor-epoxide ( Izomer B ) < 0,025 0,1 pg/L EPA 508.1:1995
gama - Chlordane < 0,025 0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
alpha - Chlordane < 0,025 <0,1 Mg/l EPA 508.1:1995
Metazachlor < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Metolachlor < 0,05 <0,1 ug/L EPA 525.2
Prometryn < 0,05 <0,1 Mg/L EPA 525.2
Propazine < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Simazin < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Terbuthylazine < 0,05 50,1 Hg/L EPA 525.2
Terbutryne <0,05 <01 ug/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 &
delta- BHC < 0,025 50,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
beta- BHC < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endrin Aldehyde < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan sulfate < 0,025 50,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitritil/3<1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri é&emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br.88/17).

Rezultate ovjerili hemijski analiti¢ari:
.-,<,=m Raybnth
,_: ‘J1||,f:_ I A5 .

BASENISOMECIT | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvje$taj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjes$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AccrERiTATISN | Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
L1-40-01 se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjetaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudi¢a 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-9356/V/02/2021

Datum izdavanja izvjesStaja 11.02.2021

Datum prijema uzorka 30.12.2020.

Identifikacioni broj uzorka 9356/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa: HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlitito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE , uzorak br.11
Proizvodad/adresa: CRPNA STANICA

Mjesto uzorkovanja: CRPNA STANICA

Datum uzorkovanja: 29.12.2020.

Uzorkovanije izvr$io: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Napomene: PERIODICNI PREGLED

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvje$taj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)

2. lzvjestaj o rezultatima fizi€kih, fizitko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)

3. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja (1)

4, Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1) ==

5. lzvjestaj o rezultatima ispitivanja podugovarat(2) S NYKA ! D
/‘fb ph AN

t;?'-" |'.'rry.n:*1§_’\l:je§‘t2j:’ : Jm‘: O,dObrio
S Nacelhik Sluzbe za higijenu
: esna Rudié Gruji¢

(05
(5
3
2

g RORSH
N g7y
_..I".”hl__r_-’;\-l

Izviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se mozZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/232-420
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0080

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 09. 02, 2021.

ID broj:

9356/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 9356/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sluzbeni

glasnik RS, br. 88/17). Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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Strucno misljen; je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
¢ Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

0 78000 BanjaLuka, JovanaDugica 1
Tel: 051/491-600 0270

L‘ /RS Faks: 051/216-510, 215-751
' - E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

1IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja HH- 9356/V/12/20
Identifikacioni brojuzorka 9356/V

Naziv uzorka Voda za pice, uzorak br.11
Datum uzorkovanja 29.12.2020.

Datum zavrsetka lzvjestaja 30.12.2020.

Uslovi okoline

BAS EN ISO 5667-1:2008 e, BAS EN ISO 5667-3:2014¢,BAS EN

Metoda uzorkovanja/konzervisanja ISO 19458:2008e, BAS EN ISO 5667-5:2007 ¢
Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) Suncano
MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost
Temperatura 12,5 Temperatura °Cc SM 2550B APHA AWWA
vode izvoridta ili nize WEF 2012¢

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Ocjena rezultata nije zahtijevana.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju Sl. glasnik RS br.
88/17

£ AN
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BASENISQIEC 17028 | ¢Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije

LI- 40-01
B A A Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.qov.ba
lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
LI-40-01 u reklamne svrhe. Ukoliko se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena lzvjetaja o
uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog podruéja.

ACCRERITATION
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Gradski zavod za javno zdravlje
e Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
s 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NIAGOPATOPHIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A UCTIMTMBAHLE . 0O 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 21-12-0025
IZVESTAJ O ISPITIVANJU ol

Naziv: Republika Srpska Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo
Adresa: Jovana Dugi¢a 1 78000 Banja Luka

Zahtev / Ugovor: 506-208/20

Telefon / Fax:

Naziv; Sirova voda
ID uzorka: 21-12-0025
Objekat:

Lokacija:

Adresa:

Proizvodaé - Viasnik:

Uzorkovanije izvr$io: Stranka

Vreme uzorkovanja:

Vreme prijema uzorka  15.01.2021 10:50:00
Metod uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku: Oznaka uzorka.lD 9356/V

Mineralna ulja

Normativ: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju
("Sluzbeni glasnik RS", br. 88/17 i 97/18).

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Odricanje od odgovornosti;
Ne preuzima se odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih inft
Za uzorak dobijen od korisnika, rezultati se primenjuju na uzorak_

Report H

Izdanje/izmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 1 0d 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskijucivo u celosti, Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.



4 Gradski zavod za javno zdravlje
u Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
G056 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
_JIABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A UCNNTNBARDE . O 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 21-12-0025
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  19.01.2021

TIVANJA

Parametar Vrednost

MDK® Standard/Metod

Smesa organskih jedinjenja

Ugliovodonici poreklom iz benzina C6-C10 [mg/i] <0.01 VDM 0132 ™ |
Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28 [mg/(] <0.05 VDM 0133 |
Indeks ugljovodonika C10-C40 [mg/] <0.050 VDM 0267 @

) MDK - maksimalno dozvoljena /(_onoentraa)'a
#) Za vodovode do 5000 ES, MDK za mutnocu je do 5 NTU, a MDK za amonijak do 1 mg/L

Nalaz:
Datum zavr3etka ispitivanja: 18.01.2021

Odobrio: Vesna Milutinovié,spec. toksikologke hemije

Nacelnik lahoratorije HEE

J U ju}{

Prim. dr Marina Mandié-hﬁadinovié. spec. higijene

MENJENIH PRAVILNIKAT'S

Standard Opis
(12 VDM 0132 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID
EPA metoda 3810A - stati¢ki ,head space” metod
Izmene u delu koji se odnosi na kolonu, sredstvo za ekstrakciju i temperaturni program
kolone.
122 vDM 0133 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID

EPA Method 3510 separatory funne! liquid-liquid extraction
1zmene u delu koji se odnosi na injektor, temperaturni program, kolonu sredstvo za
ekstrakeiju | pripremu uzorka

2871 yDM 0267 Modifikovana metoda/Modlficated method SRPS EN ISO 9377-2:2009 Kvalitet vode —
Odredivanje ugljovodoniénog indeksa - Deo 2: Metode g sne-hromatografije nakon
ekstrakcije rastvaratem - modifikovana u delu ispitiv. AT

[ Kraj izvestaja |

Report H

Izdanje/izmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 2 od 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u celosti, Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9356/V

Broj izvjeStaja

H-9356/v/01/2021

Naziv uzo

rka

Voda za pi¢e, uzorak br.11

Identifikacioni broj uzorka 9356/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.12.2020.

Datum zavrs$etka ispitivanja 11.01.2021.

Parametar \:::jverg:;‘:t 5?52?:;:: :e;:ji::: Metoda ispitivanja

Boja <25 |7 eneniann ot UMH 053

Miris Bez P ez houongaenin | - UMH 054

promjena

Mutnoc¢a < 0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
ﬁ_rl‘_‘f/eri?é?:g:t)"°d°“ik°"ih ona 6,76 65-95 | dﬂ’:'ica BAS EN ISO 10523:2013 #
UtroSak KMnO4 (oksidativnost) <0,5 <5 mg/L Oz BAS EN (SO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 332 / mg/L SMEWW 22M 2540 B:2012 ¢
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 566 < 2500* puSem-! BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 22" 4500-NH3 D:2012 ¢
Hioridi 6,7 <250 mg/L BAS 1SO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 <0,01 <£0,50* mg/L | SMEWW 22" 4500-NO2 B:2012 ¢
Nitrati, NOs 15,4 < 50* mg/L | SMEWW 22" 4500-NO3 B:2012 &
Gvozide, Fe <50 <200 Hg/L | SMEWW 22" 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Mg/L BAS ISO 6333:2003 ¢
Pesticidi-ukupni <05 <05 ug/L T o .
p,p'-DDD < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDE < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDT < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Atrazin <0,05 50,1 Mg/L EPA 525.2

Endrin < 0,025 50,1 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan < 0,05 0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan | < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan Il < 0,025 50,1 pg/L EPA 508.1:1995 &
Dieldrin < 0,025 0,030 Ha/L EPA 508.1:1995 ¢
pAsENSONEC 1S | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A Sp!sak gkreditovani_h podryc‘,ja dostgpa_n na www.bata.gov.ba o _ . _

lzvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

L:l‘_:i';__:;%f_ Dokument se moZe reprodukovati i umnozZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko

se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducicéa 1
Sy Tel: 051/491-600

[1ZRS Faks: 051/216-510, 215-751 0125
J i E-mail: info@phi.rs.ba
o Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA [SPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9356/V
Aldrin < 0,025 < 0,030 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Lindan < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore < 0,025 =01 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Heptachlor < 0,025 £0,030 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor-epoxide ( Izomer B ) < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995
gama - Chlordane < 0,025 s01 pg/L EPA 508.1:1995
alpha - Chlordane < 0,025 <01 Ha/L EPA 508.1:1995
Metazachlor < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Metolachlor < 0,05 <01 Mg/L EPA 525.2
Prometryn < 0,05 <01 pg/L EPA 525.2
Propazine <0,05 50,1 Hg/L EPA 525.2
Simazin <0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Terbuthylazine < 0,05 <01 Mg/L EPA 525.2
Terbutryne <0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 50,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
delta- BHC < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
beta- BHC < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Endrin Aldehyde < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan sulfate < 0,025 £0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy7), pri éemu granitna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br.88/17).

Rezultate oyjerili hemijski analiti¢ari:

BAsEMQiEC UGt | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvie$taj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se Kkoristiti samo zajedno.

oo~ 2771 | Dokument se moZe reprodukovati i umnozZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko

L1-40-01 se primjenjuje, pravilo odluivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podruéja.

ACCREDITATIO
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Du¢ica 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0088

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja:

;M-9356/V/1/2021

Naziv uzorka:

i Voda za pice, uzorak br. 11

Identifikacioni broj uzorka:

9356/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 30.12.2020.

Datum zavrSetka ispitivanja:

| 04.01.2021.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
| 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere

*Ukupne koliformne bakterije - MPN<1 <10 100ml UMMO090
*[Zscherichia coli * MPN<1 <10 100mi UMMO090
*3roj kolonija na 37°C 0 <100 Iml BAS EN ISO 6222 *
*Broj kolonija na 22°C 0 <300 Iml BAS EN 1SO 6222 *
*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2 ¢
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 <1 100 ml UMMO089

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za neprecid¢ene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za . -
ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepretiiéene vode).

Napomena:

BAS ENIBOOEC 1702

BAWY

ACCRLDITATION

LI-40-01

- MPN- most probable number (najvjerovatniji broj)

lZV_]e§ta_] o rezultatima ispitivanja ovjerava
specijalista med. mikrobiologije sa

p\mzlmloguom

omi¢, dr med.

Ul Iy g
7R
(/4 %

)\

v

G\
e L

¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISOIIEC 17026; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih pedruéia dostupan na www. bata, gov.b

lzviesta) o rezultatima mikrobloloskih ispitivanja Je sastavni d|o Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno
Dokument se moZe reprodukovall | umnozavati iskljutsivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
@ Tel: 051/491-600 0086

e Faks: 051/216-510, 215-751

IJ 7, RS | E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-9346-9355/V/02/2021
Datum izdavanja izvjestaja 11.02.2021
Datum prijema uzorka 30.12.2020.
Identifikacioni broj uzorka 9346-9355/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA!:
Naziv A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa: HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA
Tel:
Broj i datum podno$enja zahtjeva. REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD BIJELJINA
Mijesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 29.12.2020.
Uzorkovanje izvrio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Napomene: PERIODICN! PREGLED
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja
9346/V Voda za piée, uzorak br.1 Velino selo
9347V Voda za pite, uzorak br.2 Balatun
9348/ Voda za piée, uzorak br.3 Donje Crnjelovo
9349/V Voda za pice, uzorak br4 | OS Koviljuse
9350/V Voda za pice, uzorak br.5 Popovi
9351V Voda za piée, uzorak br.6 Vodotoranj
9352/V Voda za pice, uzorak br.7 | Ciglane
9353/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Bolnica
9354/ Voda za pi¢e, uzorak br.9 Janja, $kola
9355/V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Nova Janja

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 10 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljedeci izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:
1. lzvjestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu (2)
2. lzvjestaj o rezultatima fiziCkih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
3. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2) =
4. Struéno miglienje na izvjestaj o rezultatima ispitivarfai(t) 't
5

(3 c_j?; G ""‘?;]i\}jeétaj o uQ rku oddiario:
“u,,  Natelnik Sluzhe za higijenu

ey e, " prsci.med, Vegna Rudi¢ Gruji¢

\.a- - = oy e T

b o
lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani %5-31(415 uzo ,qi;.:'déb
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Instit ﬂég#ﬂ}&aﬁd :
informacija. A
Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljuivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

iién od podnosioca zahtjeva/viasnika
vornost za taénost i potpunost dobijenih



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
— Tel: 051/232-420

‘z (17 Faks: 051/216-510, 215-751
; L !' RS E-mail: info@phi.rs.ba 0090
' Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 09. 02. 2021.
ID broj: 9346-9355/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

stru¢nog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 9346-9355/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (Sluzbeni

glasnik RS, br. 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

_——JEKAR SPECIJALISTA
Z W,\QSL..THI'_J. =
S SN

o, Drise -[med. a Rudi¢ Grujié
R . higijene T zdrgvstvene ekologije

Stru¢no mislien; je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
e Sistem menadZmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

. RS Tel: 051/491-600 0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

aBroj izvjestaja

HH-9346-9355/V/12/2020

Identifikacioni brojuzorka 9346-9355/V
Naziv uzorka Voda za piée
Datum uzorkovanja 15.12.2020.
Datum zavrSetka lzvjestaja 16.12.2020.

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

ISO 19458:2008 e, BAS EN ISO 5667-5:2007 ¢

BAS EN ISO 5667-1:2008 4, BAS EN ISO 5667-3:20144BAS EN

Komentar o uzimanju uzorka Kiga
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)
MJERENJA NA TERENU
. Rezidua . . . .
lgi?;:-li Naziv Temperatura | Temperatura Jed Metoda dezinfekcionog Reztitl:louralnl Rezt:?ol:-alm Metoda
broj uzorka Ut'yrdena Rgferentna mjer.e ispitivanja §redstya Referentna Jed. ispitivanja
e vrijednost vrijednost (rezidualni hlor) vrijednost mjere
9346/V | Voda za 7.7 - SM 2550B ¢ 0,20
pice,uzor °C APHA AWWA mg/L UMHH 024
ak br.1 WEF 2012 0,1- 0,5
9347/V | Voda za 8,9 - °C SM 255\(IJVI5\‘N0 0,19 UMHH 024
ice,uzor APHA AWWA mg/L
Zk br.2 WEF 2012 01- 05 9
9348/V | Voda za 10,8 - °C SM 2550B¢ 0,21 UMHH 024
ice,uzor APHA AWWA ma/L
gk et WEF 2012 0,1- 0,5 g
9349/V | Voda za 11,5 - °C SI\:I_IiSSOBO 0,34 UMHH 024
ice,uzor APHA AWWA mg/L
Sk brd WEF 2012 0,1- 0,5 g
9350/V | Voda za 8.3 . SM 25508 ¢ 0,36
p:(éﬁ,u5zor °C 01- 05 mg/L UMHH 024
a r. ) )
9351V | Voda za 12,56 - °C CVFI’EI-'I:A 6\\1/\£WA 0,20 UMHH 024
.z 2
D 01 05| "
9352/V | Voda za 12,0 - °C SM 2550B ¢ 0,30 UMHH 024
st o1- 0| ™t
9353/V | Voda za 14,5 = °C CVI?EHA AWWA 0,35 UMHH 024
ié F 2012
Bouger o1 05| ™"

SASENISQIEC 1702¢ | Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI-

BAW;

ACCREGITATION

L1-40-01

40-01
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ha
Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe. Ukoliko se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena lzvjestaja o
uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog podruja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0270
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

9354/V | Voda za 12,5 = SM 2550B ¢ 0,25
i B UMHH 024
T g o1- 05| Mot
9355/V | Voda za 10,7 - °C API-'I=A AWWA 0,30 UMHH 024
piée,uzor WEF 2012 mg/L
ak br.10 0,1- 0,5

Metode dostupne na zahtjev kiijenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju Sl. glasnik RS br.

8817

BAS EN SONEC 17028

BAW,;

ACCREDITATION

L1-40-01

5 PE‘_IT'_T Bo).
:*’E\T,r- fi yKA - ;;:j

Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI-
40-01

Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.qov.ba

Izvjestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe. Ukoliko se primjenjuje, pravilo odluéivanja je definisano u UP11. Ocjena lzvje$taja o
uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog podrudja.
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INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 9355/V

Broj izvjesStaja

H-9355/V/01/2021

Naziv uzorka

Voda za pi¢e, uzorak br.10

Identifikacioni broj uzorka 9355/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.12.2020.

Datum zavrSetka ispitivanja 11.01.2021.

Parametar vL::jver:li:::t 5‘:;;2'::;:: :?1(:;2:: Metoda ispitivanja
Boja <25 ""“EZ‘:"E%EE%L‘L?EW °§k‘;:t UMH 053
Miris Bez P ez neustdonin | - UMH 054
 promjena

Mutnoca <0,02 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
@_ﬁ?;é&a:g:t)"°d°mk°"ih Jona 6,90 65-95" | D | BAsENISO 105232013 o
Utrosak KMnO4 (oksidativnost) <0,5 <5 mg/L O2 BAS EN 1SO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 332 / mg/L SMEWW 222540 B:2012 ¢
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 511 < 2500* pScm-! BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 <0,5 mg/L | SMEWW 227 4500-NH3 D:2012 ¢
Hloridi 6,1 < 250* mg/L BAS ISO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 < 0,01 <0,50* mg/L | SMEWW 22™ 4500-NO2 B:2012 ¢
Nitrati, NOs 13,5 < 50* mg/L | SMEWW 22" 4500-NOs- B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 £200 Mg/L | SMEWW 22M3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 ug/L BAS ISO 6333:2003 4
Trihalometani-ukupni 5,0 < 100 Mg/L SMEWW 22196232 B:2012 ¢
Hloroform 1,1 - pg/L SMEWW 22M6232 B:2012 ¢
Bromdihlormetan 1,4 - ug/L SMEWW 2276232 B:2012 ¢
Dibromhlormetan 1,4 - Hg/L SMEWW 22n46232 B:2012 ¢
Bromoform 1,1 - Hg/L SMEWW 2276232 B:2012 ¢
Pesticidi-ukupni <0,5 <0,5 ng/L Ep AEsF:)”éﬁ.?fégﬁ’ .
p,p'-DDD < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDE < 0,025 50,1 ua/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDT < 0,025 0,1 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Atrazin <0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
BASENBGRCHINS | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

B A A Sp[sak akredilovan[h podrgéja dost!._:pa_n na www._ba'ga.gov.ba o . _ . . )

lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskin ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

L”i_%:%‘?ll Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti, Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko

se primjenjuje, pravilo odlutivanj

izvan akreditovanog podrugja.

a je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
>y Tel: 051/491-600

[17RS Faks: 051/216-510, 215-751 0125
J ; E-mail: info@phi.rs.ba
- T Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9355/V
Endrin < 0,025 <0,1 g/l EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan < 0,05 <0,1 pg/l EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan | < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan Il < 0,025 £0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Dieldrin < 0,025 <0,030 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Aldrin < 0,025 <0,030 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Lindan <0,025 <01 pa/L EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor < 0,025 0,030 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor-epoxide ( Izomer B ) <0,025 <01 ug/L EPA 508.1:1995
gama - Chlordane < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
alpha - Chlordane < 0,025 0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
Metazachlor <0,05 <0,1 Hg/L EPA 525.2
Metolachlor <0,05 <01 pg/L EPA 525.2
Prometryn <0,05 £0,1 Mg/l EPA 525.2
Propazine < 0,056 £0,1 Hg/L EPA 525.2
Simazin < 0,05 <01 Mg/l EPA 525.2
Terbuthylazine <0,05 £0,1 Hg/L EPA 525.2
Terbutryne <0,05 0,1 Hg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 &
delta- BHC < 0,025 s0,1 Mg/L EPA 508.1:1995 &
beta- BHC < 0,025 0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Endrin Aldehyde < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan sulfate < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 &

* Voda ne smije biti agresivna.

™ Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3') i nitrite
(NOz), pri €éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama re;?mipx\irijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potr &nju (SI! glasnik RS br.88/17).
. Rezyltalte vjerili hemijski analitiari:

i s

DALENIIEEURE | @ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN IS\C\J?"
B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba
lzviestaj o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristitl samo zajedno.
— "1 | Dokument se moZe reprodukovati | umnozZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
LI-40-01 se primjenjuje, pravilo odluéivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemiskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podrutja.

ACCHEDITATIO

Strana 2 od 2



REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510.051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0135

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

M-9346/1/2021

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 30.12.2020

Broj izvjestaja: Stanje uzoraka pri prijemu:

Datum zavrsetka ispitivanja: 4.1.2021
Brpot  Nazvuoka “owametars  ‘Ukspne  ‘Escherichiacoli  *Broj kolonijana  *Broj kolonija na
koliformne bakterije 37°C 22°C
Metoda > BAS EN ¢ BAS EN ¢ BAS EN * BAS EN *
1SO 9308-1 ISO 9308-1 [SO 6222 ISO 6222
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100ml <20 u Iml <100 u 1ml
9346/V  Voda za pice, uzorak br. 1 0 0 0 0
9347/V Voda za piée, uzorak br. 2 0 0 0 0
9348/V Voda za piée, uzorak br. 3 0 0 0 0
9349/V  Voda za pice, uzorak br. 4 0 0 0 0
9350/V  Voda za pice, uzorak br. 3 0 0 0 0
9351/V  Voda za piée, uzorak br. 6 0 0 0 0
9352/V  Voda za piée, uzorak br. 7 0 0 0 0

BASERISOIEC 17028 & Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba

|zviedtai.o rezultatima mikiobioloZkin ispitivana je sastavni dio lzvjgstaja o uzorky | mogu se konstti samo zajedno.
Dokument se maie reprodukovatii umnozavati iskljuéiva u cijelosti. Nije dozvaljena upoireba u rekiamne svrhe.

Uzorci pri prijemu ispunjav
pristupanje mikrobiolo3koj analizi.

*Enterococci

*sulfitoredukujuce
klostridije
BASEN ¢  UMMO89
ISO 7899-2
0 u 100ml 0 u 100 mi
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

aju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

U granicama
referentnih
vrijednosti

DA
DA

DA
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9353/V

9354/V

9355/V

Voda za piée, uzorak br. 8 0 0 0 0
Voda za pice, uzorak br. 9 0 0 0 0
Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17.za prediscene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno

' ACCREDITATION

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba

prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za [judsku potroénju (SI. Glasnik R. S

Dokument se moZe reprodukavati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotr

& Li-40-01

lzviediaj o rezultatima mikrobicloskin ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo Nm_mnlm.,.,

eba u reklamne svrhe.

rpske 88/17,za pretiscene vode)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
S7Nr med. specijalista med. mikrobiologije sa

-3LU TN,

-REPUg -
U O arazitologijom:
o P =
e - ,.\...‘.
2Rz M
-..1-N *\ .
ey Stanka Tomi¢. dr med.
S
oo
B
S
-
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
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Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 9351V

Broj izvjestaja

H-9351/V/01/2021

Naziv uzorka

Voda za pi¢e, uzorak br.6

Identifikacioni broj uzorka 9351/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.12.2020.

Datum zavrsetka ispitivanja 11.01.2021.

Parametar \:Jr:j\;r::gzt siisz':: ;:: :el:ji::: Metoda ispitivanja

Boja <25 p”“li‘z"g;ﬁﬁé"nﬁﬁw °§k‘;‘|':t UMH 053
Miris Bez | v | - UMH 054
Mutnoca <0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
@’_ﬂ'ﬁr‘fg:ﬂv LGl e 6,74 65-95" | d‘;:'ica BAS EN ISO 10523:2013 ¢
Utros8ak KMnO4 (oksidativnost) <0,6 <5 mg/L O2 BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 355 / mg/L SMEWW 22n 2540 B:2012 &
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 572 < 2500* HScm-! BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NHa* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 22" 4500-NH3; D:2012 &
Hloridi 7.4 < 250* mg/L BAS I1SO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 < 0,01 <0,50™ mg/L | SMEWW 22" 4500-NO2 B:2012 ¢
Nitrati, NO3 16,3 < 50** mg/L | SMEWW 22" 4500-NO3” B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 <200 Hg/L SMEWW 227 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Hg/L BAS ISO 6333:2003 ¢
Trihalometani-ukupni 44 < 100 Hg/L SMEWW 22746232 B:2012 ¢
Hloroform 1,9 - Hg/L SMEWW 2276232 B:2012 4
Bromdihlormetan 1,3 - Hg/L SMEWW 22m6232 B:2012 4
Dibromhlormetan 1,2 - Hg/L SMEWW 22n6232 B:2012 ¢
Bromoform <0,5 - Hg/L SMEWW 22n 6232 B:2012 ¢
Pesticidi-ukupni <0,5 <05 Mg/l EP AEspog.ﬁ?fégs .
p,p'-DDD < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDE < 0,025 0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDT < 0,025 0,1 pg/L EPA 508.1:1995 &
Atrazin < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
BAS TN 1B0MEC 17028

BA

ACCREDITATIO

L1-40-01

izvan akreditovanog podruéja.

@ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski bro) akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba
lzviestaj o rezuitatima fiziko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjetaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéi¢a 1
9 B Tel: 051/491-600

[1ZRS Faks: 051/216-510, 215-751 0125
J E-mail: info@phi.rs.ba
- Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9351/V
Endrin < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan < 0,05 0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan | < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan I < 0,025 £0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Dieldrin < 0,025 0,030 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Aldrin < 0,025 <0,030 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Lindan < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor < 0,025 0,030 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Heptachlor-epoxide ( Izomer B ) < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995
gama - Chlordane < 0,025 £0,1 Mg/l EPA 508.1:1995
alpha - Chlordane < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995
Metazachlor < 0,05 <0,1 Hg/L EPA 525.2
Metolachlor <0,05 <0,1 pg/L EPA 525.2
Prometryn <0,05 <0,1 pg/L EPA 525.2
Propazine < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Simazin <0,056 $0,1 Hg/L EPA 525.2
Terbuthylazine < 0,05 <0,1 Mg/L EPA 525.2
Terbutryne < 0,05 <0,1 pg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
delta- BHC < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
beta- BHC < 0,025 £0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endrin Aldehyde < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan sulfate < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratl]!50+[n|tr|t|].-'3£1 gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

"**Specificna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

UtvrGene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br.88/17).

% Rezultate OC‘ jerili hemijski analiti¢ari:

I iy N \ «
2 [ LJ\ | e

r;lgt. i ! RN

I\I- \.. i ‘.-\‘: @ f \

e 1} G “,n\\l |

BASENisonec vit2t | ¢ Metode akreditovane od strane BATA pro}rna BAS JEN ISONEC 17026. reglstarskl broj akreditacije LI- 40-01
B A Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.qov. Qa A
lzviedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni-dic lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
— 7 | Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju&ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
Li-40-01 se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podruéja.

ACCREBITAYFOY
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
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Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 9348/V

Broj izvjestaja

H-9348/V/01/2021

Naziv uzorka

Voda za pice, uzorak br.3

Identifikacioni broj uzorka 9348/
Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.12.2020.
Datum zavrsetka ispitivanja 11.01.2021.
Parametar vUr:jverg::sat 5$ifjee':: ;:: :er:ji::-: Metoda ispitivanja
Boja <25 p”“!iﬂ“;“%’;};:%}ﬁﬁéa' °§k‘;'lzt UMH 053
Miris Bez P beznaumiants | - UMH 054
promjena
Mutnoca < 0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 &
aoﬁ_f/?;;éf:g:t)v odonikovih jona 6,85 65-95 | dFi’:'ica BAS EN ISO 10523:2013 ¢
UtroSak KMnOj4 (oksidativnost) <0,5 <5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 387 / mg/L SMEWW 227 2540 B:2012 ¢
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 588 < 2500* HScm-1 BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 0,5 mg/L | SMEWW 22™ 4500-NH3 D:2012 ¢
Hloridi 7.4 < 250" mg/L BAS IS0 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 < 0,01 <0,50" mg/L | SMEWW 22" 4500-NO2 B:2012 ¢
Nitrati, NO3 16,1 < 50** mg/L | SMEWW 22" 4500-NOs" B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 200 Hg/L SMEWW 22n 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Hg/L BAS IS0 6333:2003 ¢
Trihalometani-ukupni 6,8 < 100+ Hg/L SMEWW 2246232 B:2012 ¢
Hloroform 2,2 - Mg/L SMEWW 22M 6232 B:2012 ¢
Bromdihlormetan 1.6 - pg/L SMEWW 2276232 B:2012 ¢
Dibromhlormetan 1,7 - pg/L SMEWW 22146232 B:2012 4
Bromoform 1,3 - Mg/l SMEWW 2276232 B:2012 ¢
Pesticidi-ukupni <06 <05 Mg/l EP AE5P})%512159295 .
p,p'-DDD < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDE < 0,025 50,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDT < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
Atrazin < 0,05 £0,1 Mg/L EPA 525.2
BAEENIOIRC VIt | & Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A Spisak akreditovanih poqrucja dostypan na y\tww,pa'ta,gov.ba o . .
IzvjeStaj o rezultatima fiziéko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
ACCRTRITATIO | Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
LI-40-01 se primjenjuje, pravilo odluivanja je definisano u UP11. Ocjena izvje$taja o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je

izvan akreditovanog podruéja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1

) Tel: 051/491-600
[TZRS Faks: 051/216-510, 215-751 0125
] E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9348/V
Endrin < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan < 0,05 <01 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan | < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan Il < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
Dieldrin < 0,025 <0,030 Ha/L EPA 508.1:1995 &
Aldrin < 0,025 < 0,030 Ho/L EPA 508.1:1995 ¢
Lindan < 0,025 <01 Ha/L EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore <0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Heptachlor < 0,025 <0,030 Mg/L EPA 508.1:1995 &
Heptachlor-epoxide ( Izomer B ) < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995
gama - Chlordane < 0,025 £0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
alpha - Chlordane < 0,025 £0/1 Hg/L EPA 508.1:1995
Metazachlor < 0,05 <01 Mg/L EPA 525.2
Metolachior <0,05 <01 Ha/L EPA 525.2
Prometryn <0,05 <01 Mg/l EPA 525.2
Propazine <0,05 <01 Mg/L EPA 525.2
Simazin < 0,05 50,1 Hg/L EPA 525.2
Terbuthylazine <0,05 <01 Mg/l EPA 525.2
Terbutryne <0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 <0,1 ug/L EPA 508.1:1995
delta- BHC < 0,025 50,1 Mg/L EPA 508.1:1995 &
beta- BHC < 0,025 0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endrin Aldehyde < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan sulfate < 0,025 £0,1 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOg’) i nitrite
(NO;?), pri ¢emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za Ijudsku potrosnju (SI. glasnik RS br.88/17).

Rezultatr ovjerlll hemijski analiti¢ari:
BAS EN I500EC 17025

g Jr “)\{‘Lff?
B A Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na w.ba' ;
lzvjestaj o rezultatima fizi¢ko-| hemusklh ispitivanja je sastavni dIO Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AecrroiTaTIo™ | Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
Li-40-01 se primjenjuje, pravilo odludivanja je definisano u UP11. Ocjena izvje$taja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podrucja.
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORNA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 9346/V

Broj izvjestaja

H-9346/V/01/2021

Naziv uzorka

Voda za pice, uzorak br.1

Identifikacioni broj uzorka 9346/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.12.2020.

Datum zavr3etka ispitivanja 11.01.2021.

Parametar #:j.‘:::::t E:ifj(::je:;:: :‘::;2:: Metoda ispitivanja
Boja <25 "”"ESS"E%:%;%L‘L??"‘ °§k‘;l':t UMH 053
Miris Bez pnhg:gﬁr::ufa?i%:}méa' - UMH 054
promjena

Mutnoéa < 0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 &
?;I_T_f/eﬂ?é'::g:t)" odonikovih jona 6,85 65-95 | dﬁ’:'i ca| BASENISO 105232013 &
UtroSak KMnOs (oksidativnost) <056 <5 mg/L Oz BAS EN IS0 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 366 / mg/L SMEWW 22M 2540 B:2012 ¢
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 569 < 2500* uScm-! BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 22™ 4500-NHaz D:2012 ¢
Hloridi 7.4 <250 mg/L BAS IS0 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 <0,01 <0,50* mg/L | SMEWW 22 4500-NO2 B:2012 &
Nitrati, NOs 16,4 < 50™ mg/L | SMEWW 22" 4500-NO3 B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 <200 pg/L | SMEWW 227 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Mg/l BAS I1SO 6333:2003 ¢
Trihalometani-ukupni 7,3 < 100+ Mg/l SMEWW 22796232 B:2012 ¢
Hloroform 1,7 - Mg/l SMEWW 22n46232 B:2012 ¢
Bromdihlormetan 1,9 - Hg/L SMEWW 22746232 B:2012 ¢
Dibromhlormetan 2,1 - pg/L SMEWW 22n6232 B:2012 ¢
Bromoform 1,6 - Mg/L SMEWW 2276232 B:2012 ¢
Pesticidi-ukupni <05 <05 Hg/L e
p.p'-DDD < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDE < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDT < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Atrazin < 0,05 s0,1 pg/L EPA 525.2
SALEMBCEEE | @ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

B A A ;3pi_sak gkraditovanih poqlryéja dostupan na www.bata.qov.ba o o . o )

zvjestaj o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se Koristiti samo zajedno.

% Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko

izvan akreditovanog podrugja.

se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvje$taja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

Sy _ Tel: 051/491-600
[1ZRS Faks: 051/216-510, 215-751 0125
J E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9346/V
Endrin < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan <0,05 £0,1 pg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan | < 0,025 <01 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan Il < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Dieldrin < 0,025 < 0,030 ua/L EPA 508.1:1995 ¢
Aldrin < 0,025 0,030 ug/L EPA 508.1:1995 ¢
Lindan < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor < 0,025 0,030 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor-epoxide ( 1zomer B ) < 0,025 0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
gama - Chiordane < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
alpha - Chlordane < 0,025 £0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
Metazachlor <0,05 <01 ug/L EPA 525.2
Metolachlor < 0,05 <01 Ho/L EPA 525.2
Prometryn <0,056 <0,1 pg/L EPA 525.2
Propazine <0,05 <01 ug/L EPA 525.2
Simazin < 0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Terbuthylazine < 0,05 <0,1 Hg/L EPA 525.2
Terbutryne <0,05 0,1 Hg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
delta- BHC < 0,025 50,1 pg/L EPA 508.1:1995 &
beta- BHC < 0,025 50,1 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endrin Aldehyde < 0,025 <0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan sulfate < 0,025 0,1 ug/L EPA 508.1:1995 ¢

*Voda ne smije biti agresivna.

“* Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti}/3=1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOz’) i nitrite
(NOZ), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br.88/17).

BAS EHIBONEC 17026 | @ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; r gistarski broj akreditacije LI- 40-01
B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba
lzviedta] o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AcenioitaniaN | pokyment se moze reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko
Li-40-01 se primjenjuje, pravilo odiugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjetaja o rezultatima fizitka-hemijskin ispitivanja je
lzvan akreditovanog podrudja.

ACCHEDITATIO
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Gradski zavod za javno zdravije
e Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
01236 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
34 NCNUTUBAFE . 0 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs

Broj: 21-12-0021

IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  19.01.2021

Naziv: Republika Srpska Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo
Adresa: Jovana Duéi¢a 1 78000 Banja Luka

Zahtev / Ugovor:  506-208/20

Telefon / Fax:

Naziv: Voda za piée
ID uzorka: 21-12-0021
Objekat:

Lokacija:

Adresa:

Proizvodaé - Vlasnik:

Uzorkovanje izvrsio: Stranka

Vreme uzorkovanja:

Vreme prijema uzorka  15.01.2021 10:50:00
Metod uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku: Oznaka uzorka:|D 9346/V

|ZAHTEVANO ISPITIVA
Mineralna ulja

Normativ: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju
("Sluzbeni glasnik RS", br. 88/17 i 97/18).

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Odricanje od odgovornosti:
Ne preuzima se odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

Za uzorak dobijen od korisnika, rezultati se primenjuju na uzord primljen.

Report H

lzdanje/izmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 1 od 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.
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Gradski zavod za javno zdravlje
e Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
018 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NAGOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A VCTIUTUBAHE . 0O 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 21-12-0021
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum: 19.01.2021

4

MDK * Standard/Metod

Parametar

Smesa organskih jedinjenja

Ugljovodonici porekiom iz benzina C6-C10 [mg/i] <0.01 VDM 0132 * |
Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28 [mg/l] <0.05 VDM 0133 % .

Indeks ugljovodonika C10-C40 [mg/l] <0.050 VDM 0267 *

) MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija
) Za vodovode do 5000 ES, MDK za mutnocy Jje do 5 NTU, a MDK za amonijak do 1 mg/L

Nalaz:
Datum zavr$etka ispitivanja: 18.01.2021

Odobrio: Vesna Milutinovié,spec. toksikologke hemije

Nz;a,'éelni IWtorije HEE

I\ -
Prim. dr Malr/i'na Mandi¢-Miladinovié, spec. higijene

Standard Opis
(2% yDM 0132 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID

EPA metoda 3810A - staticki ,head space” metod
Izmene u delu koji se odnosi na kolonu, sredstvo za ekstrakciju i temperaturni program
kolone.
122 \/'DM 0133 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID
EPA Method 3510 separatory funnel liquid-liquid extraction
Izmene u delu koji se odnosi na injektor, temperaturni pro
ekstrakciju i pripremu uzorka P
@87 yDM 0267 Modifikovana metoda/Modificated method SRPS
Qdredivanje ugljovodoniénog indeksa - Deo 2:
ekstrakcije rastvara¢em - modifikovana u delu

kolonu sredstvo za

[ Kraj izvestaja ]

Report H

Izdanje/izmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 2 od 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.
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7P C Faks: 051/216-510, 215-751 0108
IJZRS aks: 051/216-510, 215-75

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: H-9347/V, 9349/V, 9350/V, 9352/V — 9354/V/01/2021
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 30.12.2020.
Datum zavrSetka ispitivanja: 11.01.2021.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

93471V Voda za piée, uzorak br. 2
9349/V Voda za pice, uzorak br. 4
9350/V Voda za piée, uzorak br. 5
9352/v Voda za pi¢e, uzorak br. 7
9353/V Voda za piée, uzorak br. 8
9354/V Voda za pice, uzorak br. 9
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar |9347/V|9349/V|9350/V|9352/V |9353/V| 9354/ | Soiorortn Jocin o2 inpltoanga
prinvatljiva za
Boja <25 |<25|<25|<25|<25|<25 P:;Li,iﬁ:j;‘n’;z e UMH 053
pr'ﬁ\r:ar?ljjiev:aza
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Teoween| - UMH 054
promjena
Mutnoéa <0,02|<0,02|<0,02(<0,02|<0,02|<0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027:2002 ¢
Koncentracija

vodonikovih jona
(pH-vrijednost)

6,74 | 6,83 | 6,84 | 6,90 | 672 | 6,79 |65-95 | PH BAS EN ISO 10523:2013 #

jedinica

Utroak KMnQ,
(oksidativnost)

<05|<05|<05|<05|<05]| <05 <5 |mg/LO,| BASEN ISO 8467:2002 ¢

Amonijum, NH4*

<010(<0,10(<0,10|<0,10|<0,10|<0,10 <05 mg/L |SMEWW 22" 4500-NH; D:2012 &

Hloridi 7.4 6,7 7,4 7.4 7.4 6,1 £250" | mglL BAS ISO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO» <0,01{<0,01|<0,01(<0,01(<0,01|<0,01| s050™ | mg/L [SMEWW 22" 4500-NO, B:2012 ¢
Nitrati, NO3 147 | 143 | 158 | 158 | 157 | 13,3 < 50 mg/L  |SMEWW 22™ 4500-NOy B:2012 ¢
Gvozde, Fe <50 | <50 | <50 | <560 | <50 | <50 <200 pg/L | SMEWW 22" 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <50 pg/L BAS ISO 6333:2003 ¢
e oSl soc | 376 | 352 | 345 | 344 | 360 | 303 / mglL | SMEWW 2212540 B:2012 ¢
cloktroprovodiivost | 574 | 546 | 583 | 584 | 556 | 513 | <2500* | uSom’ |  BAS EN 27888:2002 ¢

(na 20 °C)

Trihalometani-ukupni 6,7 6,2 53 54 46 51 <100 | pg/L SMEWW 22™ 6232 B:2012 ¢

Hloroform 2,3 2,6 1,7 1,7 21 16 - Mg/l | SMEWW 22" 6232 B:2012 ¢
Bromdihlormetan 1,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 - g/l | SMEWW 22™ 6232 B:2012 #
Dibromhlommetan 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1.2 5 Hg/lL | SMEWW 22" 6232 B:2012 ¢
Bromoform 1,3 | 1,0 | 1,0 | 11 |<05| 10 & g/l | SMEWW 22 6232 B:2012 4

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitritil/3<1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAS BN IGONEC 17028

BA

ACTCREDITATIO

LI-40-01

4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba
lzvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odiudivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjesdtaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podruéja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

Tel: 051/491-600
0108

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br.88/17).

BAS EN ISONEC 17028

BAW

ACCREDITATIO

LI-40-04

ijski analiti¢ari:

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba

Izvie$taj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvijestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan

akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

REPUBLIKE SRPSKE

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

f—

Broj izvjestaja o uzorku

HH-9359/V/01/2021

Datum izdavanja izvjestaja 11.02.2021

Datum prijema uzorka 30.12.2020.

Identifikacioni broj uzorka 9359V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv A.D. "VODOVOD | KANALIZACIJA " BIJELJINA
Adresa: HAJDUK STANKA 20, BIJELJINA

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE , uzorak br.14
Proizvodad/adresa: P-1 VANJSKI PIJEZOMETAR

Mjesto uzorkovanja:

P-1 VANJSKI PIJEZOMETAR

Datum uzorkovanja:

29.12.2020.

Uzorkovanie izvr$io:

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Napomene: PERIODICN!I PREGLED

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja gine sliededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
lzvjestaj o rezultatima fiziCkih, fiziCko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (1)

Stru¢no misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)

1
2.
3. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1)
4
5

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja podugovara¢(2)
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Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na |spitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika

uzorka rezultati se primjenjuju na uzora
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti.

k onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
- Tel: 051/232-420
177 Faks: 051/216-510, 215-751
z I 1*’ RS E-mail: info@phi.rs.ba 2090
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 09. 02. 2021.
ID broj: 9359/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzorka vode i

strunog razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 9359/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SluZbeni

glasnik RS, br. 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

"‘--_.‘
Qoo LJLKAR SPE EISTA
/ &v \w'(\ H:; AT
) J |
f’:}\f (‘”Y»(()am i ‘r ‘- .',

F 5 o Drag, hed. \obda Rudié Grujié
. spec._,:ﬁ_rg Jjene i zdravstvene ekologije

= ) Wi

Struéno misljen; je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
o Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015

Strana 1 od 1




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

o 78000 Banjaluka, JovanaDuciéa 1
| Tol: 051/491-600 0270

tz ‘. j'/.:RS Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja HH- 9359/V/12/20

Identifikacioni brojuzorka 9359/V

Naziv uzorka Voda za pi¢e, uzorak br.14

Datum uzorkovanja 29.12.2020. ]
Datum zavrsetka lzvjestaja 30.12.2020.

Uslovi okoline

] o BAS EN ISO 5667-1:2008¢, BAS EN I1SO 5667-3:20144,BAS EN
Metoda uzorkovanja/konzervisanja ISO 19458:2008¢, BAS EN I1SO 5667-5:2007 ¢

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu isl.) Sunéano
MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost
Temperatura 14,3 Temperatura °C SM 2550B APHA AWWA
vode izvorista ili nize WEF 2012¢

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Ocjena rezultata ispitivanja

Ocjena rezultata nije zahtijevana.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju Sl. glasnik RS br.

88/17
THU |
t.:r:‘ Sty
\\YKA f{,.e -'5 wera IZVje jx
L g ',

der. oSt

BAS EN ISQIEC 17025 | $Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije

A LI- 40-01
' Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov. ba
lzvjestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti

AprwERr R 1% | samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
L1-40-01 u reklamne svrhe. Ukoliko se primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena Izvjestaja o
uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog podrugja.

ACCRERITATION
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Gradski zavod za javno zdravlje
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
SRS 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
3%585“%‘2%5 tel: 011 20 78 620; fa'ks: 011 32 35 080 0 301
SO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 21-12-0028
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum: 19.01.2021

Naziv: Republika Srpska Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo
Adresa: Jovana Dutiéa 1 78000 Banja Luka

Zahtev / Ugovor:  506-208/20

Telefon / Fax:

Naziv: Sirova voda
ID uzorka: 21-12-0028
Objekat:

Lokacija:

Adresa:

Proizvodaé - Vlasnik:

Uzorkovanje izvrio: Stranka

Vreme uzorkovanja:

Vreme prijema uzorka  15.01.2021 10:50:00
Metod uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku: Oznaka uzorka:lD 9359/V

Mineralna ulja

Normativ: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju
("Sluzbeni glasnik RS", br. 88/17 i 97/18).

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Odricanje od odgovornosti:
Ne preuzima se odgovornost za ta&nost i potpunost dobijenih Enformaclja
Za uzorak dobijen od korisnika, rezultati se primenjuju na uzorak onakéfg.,,lm

log e

Cp'

Report H

lzdanje/izmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 1 0d 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u celosti. Ne sme se upotrebljavali u reklamne svrhe.



Gradski zavod za javno zdravlje
e Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
01-036 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A NCNUTUBAHE ] O 301
IS0/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 21-12-0028
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum: 19.01.2021

LTATI FIZICKO-HEM

Parametar Vrednost DK® Standard/Metod

Smesa organskih jedinjenja

Ugljovodonici poreklom iz benzina C6-C10 [mg/l] <0.01 VDMO0132 *
Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28 [mg/(] <0.05 VDM 0133 2
Indeks ugljovodonika C10-C40 [mg/l] <0.050 VDM 0267 ¥

W/l;DK - maksimalno dozvoljena koncentracijja
(#¥) Za vodovode do 5000 ES, MDK za mutnodu Je do 5 NTU, a MDK za amonijak do 1 mg/L

Nalaz:
Datum zavr$etka ispitivanja: 18.01.2021
Odobrio: Vesna Milutinovié¢,spec. toksikoloke hemije

Nace|nik lab '}atorije HEE
p
"

y ]
Prim. dr Ma&;ina Mandi¢-Miladinovié, spec. higijene

Standard Opis
(29 vDM 0132 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID
EPA metoda 3810A - staticki ,head space” metod
Izmene u delu koji se odnosi na kolonu, sredstvo za ekstrakciju | temperaturni program
kolone.
122 yDM 0133 EPA Method 8015 D nonhalogenated organics using GC/FID

EPA Method 3510 separatory funnel liquid-liquid extraction
Izmene u delu koji se odnosi na injektor, temperaturni program, kolonu sredstvo za
ekstrakciju | pripremu uzorka

@7 DM 0267 Modiflkovana metoda/Modificated method SRPS EN ISO 9377-2:2009 Kvalitet vode —
Odredivan|e ugljovodoniénog indeksa - Deo 2: Metode gasne hromatografije nakon
ekstrakclje rastvaratem - modifikovana u delu ispitivanja

[ Kraj izvestaja |

Report H

Izdanje/izmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 2 od 2
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 9359/V

Broj izvjestaja

H-9359/V/01/2021

Naziv uzorka

Voda za pice, uzorak br.14

Identifikacioni broj uzorka 9359/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.12.2020.

Datum zavrsetka ispitivanja 11.01.2021,

Parametar \:Jr:}:g:::t I\R/‘:iszrde:;:: :e:ji::: Metoda ispitivanja

Boja <25 prih;:tzllirs%zﬁi%ﬁgéa' °§k<;-||:t UMH 053

Miris Bez M ez nauobicaonin | - UMH 054

promjena

Mutnoéa < 0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
aﬁ_"‘f,erirj‘é?:g:t)" e one 7,33 65-95" | D | BASENISO 105252013 &
UtroSak KMnOs (oksidativnost) <056 <5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002 ¢
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 234 / mg/L SMEWW 22" 2540 B:2012 ¢
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 358 < 2500* MSem- BAS EN 27888:2002 ¢
Amonijum, NH4* <0,10 <0,5 mg/L | SMEWW 227 4500-NHs D:2012 ¢
Hloridi <5,0 < 250* mg/L BAS I1SO 9297:2002 ¢
Nitriti, NO2 < 0,01 < 0,50* mg/L | SMEWW 227 4500-NO2" B:2012 ¢
Nitrati, NO3 2,3 <50 mg/L | SMEWW 227 4500-NOs B:2012 ¢
GvoZde, Fe <50 <200 pg/L | SMEWW 227 3500-Fe B:2012 ¢
Mangan, Mn <10 <50 Mg/L BAS IS0 6333:2003 ¢
Pesticidi-ukupni <05 <056 pg/L EP AE:()':.sﬁfé%s .
p.p'-DDD < 0,025 <01 Mg/l EPA 508.1:1995 ¢
p,p'-DDE < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 &
p,p'-DDT < 0,025 0,1 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Atrazin <0,05 <0,1 pg/L EPA 525.2

Endrin < 0,025 0,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan < 0,05 <01 pg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan | < 0,025 50,1 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Endosulfan Il < 0,025 0,1 Mg/l EPA 508.1:1995 &
Dieldrin < 0,025 <0,030 pg/L EPA 508.1:1995 &
BASENIBGIEC TR | @ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

B Sp!sak gkreditovan[h podryéja dost.qpa.n na yu_vww._ba_ta.gov.ba o . . ' o )

lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

_“‘_1"&%_:}_111 Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko

izvan akreditovanog podrugja.

se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
J Tel: 051/491-600
7 Faks: 051/216-510, 215-751 0125
] :RS E-mail: info@phi.rs.ba
- Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 9359/V

Aldrin < 0,025 0,030 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Lindan < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Methoxychlore < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
Heptachlor < 0,025 <0,030 Hg/L EPA 508.1:1995 &
Heptachlor-epoxide ( Izomer B ) < 0,025 <0,1 Mo/l EPA 508.1:1995
gama - Chlordane < 0,025 <01 pg/L EPA 508.1:1995
alpha - Chlordane < 0,025 <0,1 Hg/L EPA 508.1:1995
Metazachlor < 0,05 <0,1 pg/L EPA 525.2
Metolachlor <0,05 s0,1 Mg/l EPA 525.2
Prometryn <0,05 <0,1 Mg/l EPA 525.2
Propazine < 0,05 <01 pg/L EPA 525.2
Simazin <0,05 <0,1 pg/L EPA 525.2
Terbuthylazine <0,05 <01 Hg/L EPA 525.2
Terbutryne < 0,05 <0,1 Hg/L EPA 525.2
alpha- BHC < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
delta- BHC < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢
beta- BHC < 0,025 <0,1 Mo/l EPA 508.1:1995 ¢
Endrin Aldehyde < 0,025 <01 Mg/L EPA 508.1:1995 ¢
Endosulfan sulfate < 0,025 <01 Hg/L EPA 508.1:1995 ¢

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy’) i nitrite
(NOy), pri éemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br.88/17).

,/ b ‘_Beiim? ovjerili hemijski analiti¢ari:

! ‘. { "'.. ity /’ )] ] I'\ .
ll( (()1&,8."!";3 -,\{&///‘
\ By, ll’fflhlzr‘ 1LXH

i py o : .“ - | | I‘.-._,.f.f

DASERISOEC U | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
B A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Accutoirarion | pokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko

LI1-40-01 se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je
izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dutica !
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0088

I1ZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja:

| M-9359/V/1/2021

Naziv uzorka:

i Voda za pice, uzorak br. 14

Identifikacioni broj uzorka:

9359/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 30.12.2020.

Datum zavr$etka ispitivanja:

| 04.01.2021,

Stanje uzorka pri prijemu:

| Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere

*Ukupne koliformne bakterije - MPN<I <10 100ml UMMO090
*Escherichia coli * MPN<1 <10 100ml UMMO090
*Broj kolonija na 37°C 0 <100 Iml BAS EN ISO 6222 +
*Broj kolonija na 22°C 0 <300 Iml BAS EN ISO 6222 ¢
*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2 .
*Sulfitoredukujuce klostridije 0 <l 100 ml UMMO089

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (Sl. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepreciscene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrognju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, za nepre¢iscene vode).

Napomena: - MPN- most probable number (najvjerovatniji broj)

ELAS EN ISQIES 17025

B AWN:

ALLMLEBITATIDY
L1-40-01

Dokument se moZe reprodul

g

ol

viesta, g liezultatima ispitivanja ovjerava

ijalista med. mikrobiologije sa, _
parazitologijom:

A
NP
R LRG)
.0‘,\}//; /U/

Stanka Tomié, dr med.

g

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podrucja dostupan na wwiw bata gov.ba

lzvjedtaj o rezultatima mikrobioloskin ispitivan|a je sastayni dio lzvje
kavati | umnozavati iskljucivo u cijelosti.

$taja o uzorku | mogu se koristitl samo zajedno.
Nije dozveljena upolreba u raklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125, 056 232127 0086
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

B IZVJESTAJ O UZORKU
| Broj izvjestaja o uzorku HHZ/134/V/02/2021
Datum izdavanja izvjeStaja 15.02.2021.
Datum prijema uzorka 10.02.2021.
 Identifikacioni broj uzorka 1341V B
PODNOSILAC ZAHTJEVA! ]
Naziv AD ,VODOVODII KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podnosenja zahtjeva: | Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv: Adresa: Telefon:
[ PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
Proizvodat/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA® Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Bunar B-15
Datum uzorkovanja. 10.02.2021.
Uzorkovanje izvrsio: Klijent
Napomene:

|zvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku &ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Lazi¢ dr Vesna
igfijene zdravstvene ekologije

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalviasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primijen. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: rc. zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIE

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 134/V

Broj izvjestaja:

MZ-134/Vv/02/2021

Naziv uzorka:

Voda za piée - centraini vodovod

Identifikacioni broj uzorka: 134/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.02.2021.
Datum zavr8etka ispitivanja: 15.02.2021,

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 10 100 ml [BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 10 100 ml |[BAS EN ISO 9308-1:2015/A12018
Broj kolonija na 22 + 2°C 30 300 1ml [BAS EN IS0 6222:2003 -
Broj kolonija na 36 + 2°C 10 100 1ml |BAS EN ISO 6222:2003
Enterococci 0 0 100 ml |[BAS EN 1S07899-2:2003
*Sulfitoredukujuée kiostridije 0 0 100 ml |[BAS EN I1SO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S!. Glasnik R.Srpske 88 /17 za

neprecidcene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za nepreti§éene vode).

Napomena;

Izvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerava:

Tehni€ki rukovodilac laboratorije

dr Zana Biréakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Izvjedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 134/V

Broj izvjestaja HZ/134/V/02/2021
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 134NV
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 12.02.2021.
Utvrdena | Referentna | Jedinica s Eem
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 13,7 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potrodaca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobidajenih
promjena
prihvatljiv za
potrosaca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobi¢ajenih
promijena
Mutnoc¢a 0,03 max 1 NTU BAS EN 1SO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor 0,0** 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(oH-vrijednost) (20,0 °C) 6,91 6,5-9,5 isdiniea BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 445 max 2500 pS/icm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnQO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO,) 0,00 max 0,5 mgl/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 14,2 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI) 6,7 max 250 mgl/l BAS IS0 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja
** voda se ne hlorise

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj

ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

lzvjestaj ovjerio
Hemijski analiti¢ar

lzvjedtaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje3taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

dipl. ing. tehnologij%@i i€
0.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
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Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
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ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/133/V/02/2021
Datum izdavanja izvjeStaja 15.02.2021.

Datum prijema uzorka 10.02.2021.
Identifikacioni broj uzorka 133V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

| Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodat/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA® Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

Koviljusa, Osnovna 8kola

Datum uzorkovanija:

10.02.2021.

Uzorkovanije izvrsio:

Klijent

Napomene:

lzvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljedeci
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)
2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Lazi¢ dr Vesna
ne zdravstvene ekologije

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljuivo u cjelosti.

Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

REPUBLIKE SRPSKE

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax; 056/232-126
E-mall: rc.zvomik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

0088

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 133V

Broj izvjestaja:

MZ/133/v/02/2021

Naziv uzorka:

Voda za pic¢e — centralni vodovod

Identifikacioni broj uzorka: 133/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.02.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja: 15.02.2021,

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml [BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml [BAS EN 1S09308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml |BAS ENISO 6222:2003
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1ml |BAS EN ISO 6222:2003
Enterococci 0 0 100 ml |BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujude klostridije 0 100 ml |[BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

za prediséene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za prei§éene vode).

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnic¢ki rukovodilac laboratorije

dr Zana Biréakovi¢

spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D.

specijalista T}
pec i pare

ircakovié

Izvjedtaj o rezultatima mikrabiolo3kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se Kkoristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1



JAVNA ZBRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvormnik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

0125

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 133V

Broj izvjestaja

HZ/133/V/02/2021

Naziv uzorka

Voda za pi¢e

Identifikacioni broj uzorka 133V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.02.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja 12.02.2021.

Utvrdena | Referentna | Jedinica C
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 10,1 °C UMHZ052
prihvatijiva za
potrosaca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobitajenih
promjena
prihvatljiv za
potro$aca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobicajenih
promjena
Mutnocéa < 0,02 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hior * 0,25 0,1-0,5 mg/I UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona } pH )
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 460 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrodak KMnQ, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/! UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 15,0 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hioridi (CI) 7.4 max 250 mg/I BAS |1SO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj

ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio
Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢

acs.

lzvjeétaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/132/V/02/2021
Datum izdavanja izvjestaja 15.02.2021.

Datum prijema uzorka 10.02.2021.
Identifikacioni broj uzorka 132/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA®

Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI! O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI! O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodac/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

Buster stanica, Hase

Datum uzorkovanja:

10.02.2021.

Uzorkovanje izvr§io:

Klijent

Napomene;

|

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Cine sljededi
Izvjestaiji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Lazié dr Vesna

= - 3 .?{1»1 "‘; > -

: -0y, ~ v

2V S Hi

5 b‘(};rw“‘ﬁe:-g 3 :..
< R sk

vjestaj o uzorku odobrila:
ovodilac odjeljenja za higijenu

ijene zdravstvene ekologije

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

Q REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126
_”Z}{_S E-mail: rc.zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 132/V
Broj izvjetaja: MZ/132/V/02/2021
Naziv uzorka: Voda za pie — centralni vodovod
Identifikacioni broj uzorka: 132/Vv
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.02.2021.
Datum zavidetka ispitivanja: 16.02.2021,
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolaoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml [BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml [BAS EN ISO9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml |BAS EN ISO 6222:2003
Broj kolonija na 36 t 2°C 0 20 1ml  |BAS ENISO 6222:2003
Enterococci 0 100 ml |BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujue klostridije 0 100 m! |BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrdnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17, za
preiene vode)

Utviiene vrijednosti JESU u granicama referentnin vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrdinju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za3 praéiene vode).

Napomena:

lzvjelaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehntki rukovodilac laboratorije
drZana Bikakovi
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

o % b Ui
dr Zﬂﬂ“.?; ukiﬂ 4
.'speci“-'qll‘”B

lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
Q 75400 Zvornik, Karakaj bb
K( [ /Rg Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
J RO Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 132/V
Broj izvjestaja HZ/132/V/02/2021
Naziv uzorka Voda za piée
Identifikacioni broj uzorka 132/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 12.02.2021.
Utvrdena | Referentna | Jedinica o
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 12,2 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobitajenih
promiena
prihvatljiv za
potro$aca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobitajenih
promiena
Mutnoéa 0,06 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vrijednost) (19.9 °C) 6,78 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 513 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnQ, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO5) 0,00 max 0,5 mg/I UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 18,7 max 50 mg/l SMEWW 23" 4500 NO5™-B
Hioridi (CI7) 9,9 max 250 mg/| BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

lzvjestaj ovjerio

Hemijski analiti€ar

dipl. ing. tehnologije Sanja GJisi¢
ana s

Izvje$taj o rezultatima fizisko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjes$taja o uzorku HHZ/131/V/02/2021
Datum izdavanja izvjestaja 15.02.2021.
Datum prijema uzorka 10.02.2021.
Identifikacioni broj uzorka 131V
[ PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv:

Adresa.

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za piée — centraini vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina

Mijesto uzorkovanja:

Donje Crnjelovo, Osnovna $kola

Datum uzorkovanja:

10.02.2021.

Uzorkovanije izvrsio;

Klijent

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove 1zvjestaja o uzorku Cine sliededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja s
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak

informacija.

zvjesétaj o uzorku odobrila:
ovodilac odjeljenja za higijenu

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

e odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
onakav kako je primijen. Institut ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost dobijenih
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

E-mail: re.zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 131/V

=

[ Broj izvjestaja:

MZ/131/Vv/02/2021

Naziv uzorka:

Voda za piée - centralni vodovod

Identifikacioni broj uzorka: 131/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.02.2021.
Datum zavr3etka ispitivanja: 15.02.2021.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi J

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml [BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml [BAS EN 1S09308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22+2C 0 100 1ml  [BAS EN ISO 6222:2003
Broj kolonija na 36+2C 0 20 1ml |BAS EN ISO 6222:2003
Enterococci 0 0 100 ml |BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml |BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namij

za pretis¢ene vode)

enjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za preti§cene vode).

Napomena:

lzviedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio Iz
moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti.

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije

dr Zana Bir&akovié

spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

vjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
O 75400 Zvornik, Karakaj bb
T7Po Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
UZRS Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 131V
Broj izvjestaja HZ/131/V/02/2021
Naziv uzorka Voda za piée
Identifikacioni broj uzorka 131V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 12.02.2021.
Utvrdena | Referentna | Jedinica e
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 8,4 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potros$ada i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobigajenih
promjena
prihvatljiv za
potro$ada i
Miris prihvatijiv bez UMHZ054
neuobi€ajenih
promjena
Mutnoéa 0,03 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mgl/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH }
(pH-vriiednost) (20.0 °C) 6,83 6,5-9,6 jedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 480 max 2500 HS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3) 15,5 max 50 mg/| SMEWW 23" 4500 NO;™-B
Hloridi (CI7) 7,6 max 250 mg/l BAS 1SO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologijeﬁSﬂja %[léw

lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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[ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA B

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
Q 75400 Zvornik, Karakaj bb
= Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
L I/RS Fax: (+387) 056 232 126
e Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU
Broj izvjestaja o uzorku HHZ/130/V/02/2021
Datum izdavanja izvjestaja 15.02.2021.
Datum prijema uzorka 10.02.2021.
Identifikacioni broj uzorka 130/V |
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:
L

PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: Voda za piée — centraini vodovod
Proizvodac/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Vodotoranj
Datum uzorkovanja: 10.02.2021.
Uzorkovanje izvrsio: Klijjent
Napomene:

L

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Gine sljedei
lzvjestaiji o rezultatima ispitivanja :

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

/i “"ﬁ?f?? sA2\jestaj o uzorku odobrila:

7 fréhnicki ridkgvodilac odjeljenja za higijenu

b o, 2 Lazi¢ dr Vesna

-4 &, “"Ungpec:higfiene zdravstvene ekologije
2 D

lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalviasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

5 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126
IJZBS E-mail: rc.zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 130/V
Broj izvjestaja: MZ/130/v/02/2021
Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Identifikacioni broj uzorka: 130/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.02.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja: 15.02.2021.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml [BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml |BAS EN 1S09308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml  |BAS EN ISO 6222:2003
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml  |BAS EN ISO 6222:2003
Enterococei 0 0 100 ml |BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujude klostridije 0 0 100 ml |BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,
za pretiscene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potronju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17 za prediséene vode).

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Izvje$taj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
17D C Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
U ARS Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 130/V
Broj izvjesStaja HZ/130/Vv/02/2021
Naziv uzorka Voda za pi¢e
Identifikacioni broj uzorka 130/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 12.02.2021.

Utvrdena | Referentna | Jedinica e
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 12,2 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatijiva bez UMHZ053
neuobiéajenih
promjena
prihvatljiv za
potro$aca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobi¢ajenih
promjena
Mutnocéa 0,02 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona ] pH )
(pH-vrijednost) (20,0 °C) 6,79 6,5-9,6 jedinica BAS I1SO 10523:2013
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 480 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 15,8 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI) 7,6 max 250 mg/l BAS IS0 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

lzvjestaj ovjerio

Hemijski analiticar

dipl. ing. tehnologije Sanja Glilé'(:

lzvjesta) o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

1ZVJESTAJ O UZORKU

| Broj izvjestaja o uzorku HHZ/129/V/02/2021
Datum izdavanja izvjestaja 15.02.2021.
Datum prijema uzorka 10.02.2021.
Identifikacioni broj uzorka 129V
PODNOSILAC ZAHTJEVA.
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: \oda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Gimnazija

Datum uzorkovanja: 10.02.2021.

Uzorkovanije izvrsio: Klijent

Napomene:

Izvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku cine sljededi

lzvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. lzvjedtaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)
2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

= P RECT/ 3}
4 -',’:l.«'o i ”%o_ o
e el AL, M

jeStaj o uzorku odobrila:

Lazié dr Vesna

- » -' - \“).‘
Gy L e

1150488

s ',ngmick{’éik vodilac odjeljenja za higijenu

jene zdravstvene ekologije

Izvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126

E-mail: rc.zvornik@phi.rs.ba 0083

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 129/V
| Broj izvjedtaja: MZ/129/V/02/2021
Naziv uzorka: Voda za pi¢e - centralni vodovod
Identifikacioni broj uzorka; 129/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.02.2021,
Datum zavr$etka ispitivanja: 15.02.2021.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi |

F Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere _)

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi (BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018

Escherichia coli 0 0 100 ml |BAS EN ISO9308-1:2015/A1:2018

Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml  |BAS EN ISO 6222:2003

Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml |BAS ENISO 6222:2003

Enterococci 0 100 ml |BAS EN ISO 7899-2:2003

Sulfitoredukujuée klostridije 0 100 ml |BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

za pretiséene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vri
vode namijenjene za ljudsku potro&nju (

Napomena:

lzvie$taj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sa
mozZe reprodukovati i umnozavati iskljudivo u cijelosti.

potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

jednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17 za pretiséene vode).

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnigki rukovodilac laboratorije

dr Zana Biréakovié

spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

stavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno. Dokument se
Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

%IZRE

0125

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 129/V

Broj izvjestaja HZ/129/V/02/2021

Naziv uzorka Voda za pice

Identifikacioni broj uzorka 129V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.02.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja 12.02.2021.
Utvrdena | Referentna | Jedinica S
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 12,2 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobi€ajenih
promjena
prihvatljiv za
potro3aca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobicajenih
promjena
Mutnocéa 0,04 max 1 NTU BAS EN [SO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona ] pH .
(pH-vrijednost) (19,9 °C) 6,82 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 478 max 2500 puS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnOQ, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO,) 0,00 max 0,5 mgl/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 15,8 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI") 8,1 max 250 mg/l BAS IS0 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).
Izvjestaj ovjerio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologijegfﬂa Glisi¢
d1e'>

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)066 232 125; 056 232 127 0086
JRS Fax: (+387) 056 232 126
P St e Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web.: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/128/V/02/2021
Datum izdavanja izvjestaja 15.02.2021.
Datum prijema uzorka 10.02.2021.
_ldentifikacioni broj uzorka 128/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podnosenja zahtjeva: Ugovor
PODAC! O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Balatun, Osnovna gkola

Datum uzorkovanja: 10.02.2021.

Uzorkovanie izvrsio: Klijent

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove Izvjedtaja o uzorku é&ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

(7)) Lazu’: dr Vesha
.-. ne zdravstvene ekologije

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju&ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvomik, Karakaj bb

TellFax: 056/232-126 0088

E-mail: re.zvornik@phi.rs.ba

Web: www.phi,rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Ion izvjestaja: MZ/128/Vv/02/2021
Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Identifikacioni broj uzorka: 128/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju; 10.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja: 15.02.2021,
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna [Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml [BAS EN 1SO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml [BAS EN 1S09308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml  [BAS EN ISO 6222:2003
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml  |BAS EN ISO 6222:2003
Enterococei 0 100 ml [BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuée klostridije 0 100 ml |BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj is
za preciscene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

pravnosti vode namijenjene za ljudsku

vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za precicene vode).

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastav

Izviestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovi¢
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoliena upolreba u reklamne svrhe.
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potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

ni dio lzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
' 17D C Tel- (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
. l]/ :R_S Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 128/V
Broj izvjesStaja HZ/128/V/02/2021
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 128V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.02.2021.
Datum zavrs$etka ispitivanja 12.02.2021.

Utvrdena | Referentna | Jedinica R
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 8,7 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potrodaca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobi¢ajenih
promjena
prihvatljiv za
potrosaca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobicajenih
promjena
Mutnoca 0,03 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/I UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(DH'VrlleanSt) (20'0 oC) 6|77 6.5‘9.5 jedlnlca BAS |SO 105232013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 468 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NHs") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 15,6 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO,™-B
Hloridi (CI") 7.9 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

lzvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢

LiaeS

Izvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/127/V/02/2021
Datum izdavanja izvjestaja 15.02.2021.

Datum prijema uzorka 10.02.2021.
Identifikacioni broj uzorka 127/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!.

| Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podnos$enja zahtjeva:

‘Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodac¢/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

Velino selo, Osnovna skola

Datum uzorkovanija:

10.02.2021.

| Uzorkovanje izvrsio:

Klijent

Napomene;

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku cine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzviestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

vjestaj o uzorku odobrila:
dpvodilac odjeljenja za higijenu

Lazi¢ dr Vesna

fliene zdravstvene ekologije

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju&ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

TellFax: 056/232-126
_UZ_IQ‘S E-ma?l: rg.);vumik@ghi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 127/V
Broj izvjestaja: MZ/127/V/02/2021
Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Identifikacioni broj uzorka: 127/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja: 15.02.2021.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna [Jedinica Metoda ispitivanja —‘
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi [BAS EN 1SO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml |BAS EN 1S09308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 1ml |BAS ENISO 6222:2003
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml  |BAS ENISO 6222:2003
Enterococci 0 100 ml |BAS EN iSO 7899-2:2003
Sulfitoredukujude klostridije 0 100 ml [BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namij

za precidéene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentni
vode namijenjene za ljudsku potro&nju (

Napomena:

Izvje$taj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavi
moZe reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cijelosti.

enjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

h vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17 za pre&i&éene vode).

|zvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije

spe

dr Zana Bir&akovié
c.med.mikrobiologije sa parazitologijom

. ic
e Jana b. oul

specijalista
ip

f

ni dio Izvjedtaja o uzorku. Mogu se Koristiti samo zajedno. Dokument se
Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
\( k[ I7RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
) J_ Fax: (+387) 056 232 126

Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 127V
Broj izvjestaja HZ/127/\//02/2021
Naziv uzorka Voda za piée
Identifikacioni broj uzorka 127V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 10.02.2021.
Datum zavrs$etka ispitivanja 12.02.2021.
Utvrdena | Referentna | Jedinica PR
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 7.1 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobi€ajenih
promiena
prihvatljiv za
potrosaca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobiéajenih
promjena
Mutnoca 0,09 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,15 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH ]
(pH-vriiednost) (19.9 °C) 6,72 6,5-9,5 e niea BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 486 max 2500 pS/em BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO, (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 16,1 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI7) 8,6 max 250 mg/l BAS SO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj

ispravnosti vode namijenjene za ljudsktr potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).
' ! Izvjestaj ovjerio

Hemijski analitiar
dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢
0S|

lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVINA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

O 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
‘( /RS Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/110/Vv/02/2021

Datum izdavanja izvjeStaja 05.02.2021.

Datum prijema uzorka 02.02.2021.

Identifikacioni broj uzorka 110/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
| Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: - 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv; Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka; Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodac¢/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA® Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Batkovi¢, Osnovna $kola

Datum uzorkovanja: 02.02.2021.

Uzorkovanje izvr§io: Klijent

Napomene:

lzvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvje$taja o uzorku cine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

uzorku odobrila:
, ’ ékl rukoﬁo SF odjeljenja za higijenu
S92 %% Lazi€ dr Vesna
spec hlguene zdravstvene ekologije

7 Z\(Ies

IzvieStaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za ta¢nost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



o

“{ZRs

JAVNA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

E-mail: re.zvornik@phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

ZDRAVSTVENA USTANOVA

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 110/V
Broj izvjestaja: MZ/110/V//02/2021
Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda }
Identifikacioni broj uzorka: 110/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju; 02.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja: 05.02.2021.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

[ Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 mi | BAS EN SO 9308-1:2015/A1:2018

Escherichia coli 0 0 100 ml | BAS EN IS09308-1:2015/A1:2018

Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222:2003

Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN iSO 6222:2003

Enterococci 0 100 ml BAS EN ISO7899-2:2003

Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

za pretiscene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za pretidéene vode).

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnigki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Izviedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
\( T 7'/ RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
] ZINO Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 110/V
Broj izvjestaja HZ/110/V/02/2021
Naziv uzorka Voda za pi¢e
Identifikacioni broj uzorka 110V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 02.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 05.02.2021.
Utvrdena | Referentna | Jedinica - B
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 7.2 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro8aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobigajenih
promiena
prihvatljiv za
potroSada i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobicajenih
promiena
Mutnoca 0,04 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/| UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vriiednost) (19.9 °C) 6,73 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 510 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnO, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NOg ) 18,3 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI") 9,2 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

lzvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Gli§i¢

allae>

lzvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

0 75400 Zvornik, Karakaj bb
- Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
‘( ITZRS Fax: (+387) 056 232 126

S Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/111/\102/2021

Datum izdavanja izvjesStaja 05.02.2021.

Datum prijema uzorka 02.02.2021.

Identifikacioni broj uzorka 1M1V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno&enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodac/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeliina
Mjesto uzorkovanja: Pilana ,Eri¢" Dazdarevo

Datum uzorkovanja: 02.02.2021.

Uzorkovanje izvrsio: Klijent

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvjeStaja o uzorku ¢&ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

lzvjestaj o uzorku odobrila:

PlprOKE & ;_J “M.azi¢ dr Vesna
-spec.higijéne zdravstvene ekologije

lzviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

% JZRS

E-mail: rc.zvornik@phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

75400 Zvornik, Karakaj bb

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID: 1111V

Broj izvjestaja: MZ/111/V/02/2021

Naziv uzorka: Voda za pic¢e iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 111NV

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 02.02.2021,

Datum zavr8etka ispitivanja: 05.02.2021.

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 mi | BAS EN 1SO9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 Tml BAS EN ISO 6222:2003

Broj kolonija na 36 = 2°C 0 20 1ml BAS EN IS0 6222:2003
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN IS07899-2:2003
Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

za preci$éene vode)

potrodnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI.

Napomena:

Glasnik R.Srpske 88 /17 za pregiséene vode).

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnigki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir8akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

eranaB'Bm s

gpect i po

lzvjedtaj o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio |zvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnoZavati isklju&ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 1 od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
L( '[ YRg Tel- (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
4Q ] LD Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 111V
Broj izvjestaja HZ/111/V/02/2021
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 111V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 02.02.2021.
Datum zavrs$etka ispitivanja 05.02.2021.

Utvrdena | Referentna | Jedinica D ———
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 6,3 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobi¢ajenih
promjena
prihvatljiv za
potro$aca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobicajenih
promjena
Mutnoca 0,07 max 1 NTU BAS EN SO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (20,2 °C) 6,71 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 504 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnOy, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,5 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI") 9,2 max 250 mg/l BAS IS0 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Glisi¢

AL .

lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/112/\V/02/2021
Datum izdavanja izvjestaja 05.02.2021.

Datum prijema uzorka 02.02.2021.
Identifikacioni broj uzorka 112/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA® Bijeljina

Mijesto uzorkovanja:

Obarska, Osnovna $kola

Datum uzorkovanija:

02.02.2021.

Uzorkovanije izvrsio:

Klijent

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku &ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezuitatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fiziko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Lazié¢ dr Vesna

jene zdravstvene ekologije

lzvie$taj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

%MRS

E-mail; re.zvamik@phi.rs. ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID: 112/vV

Broj izvjestaja: MZ/112/V102/2021 -

Naziv uzorka: B Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 112IV

Datum prijema uzorka u laboratoriju; 02.02.2021.

Datum zavr$etka ispitivanja: 05.02.2021.

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml | BAS EN 1SO9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222:2003

Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 1 ml BAS EN IS0 6222:2003
Enterococci 0 0 100 ml BAS EN 1SO7899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. Glasnik R.Srpske 88 /17,

za prediséene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti

vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI.

Napomena:

Glasnik R.Srpske 88 /17 za preci$éene vode).

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnigki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzvjeStaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati | umnoZzavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
\( ]—/ @ Tel- (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
] AN Fax: (+387) 056 232 126

Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 112/V
Broj izvjestaja HZ/112/V/02/2021
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 112V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 02.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 05.02.2021.

Utvrdena | Referentna | Jedinica & e
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 8,1 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobicajenih
promjena
prihvatljiv za
potrosaca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobicajenih
promjena
Mutnoéa 0,02 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH_vri.leanst) (20'5 OC) 6174 6|5-9|5 Jed'nlca BAS ISO 105232013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 507 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnO, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO3 ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,7 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI) 9,2 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Gl}éé’
@Ufﬂc :

lzviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/113/Vv/02/2021

Datum izdavanja izvjestaja 05.02.2021.

Datum prijema uzorka 02.02.2021.

Identifikacioni broj uzorka 113/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina
Mijesto uzorkovanja: Ljelienta ,Strumpfograd"

Datum uzorkovanja: 02.02.2021.

Uzorkovanje izvrsio: Klijent

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
|zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizitko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvjestaj o uzorku odobrila:
“rehnicki rukovodilac odjeljenja za higijenu

7z
At -z
AN Lazié dr Vesna

lzvje$taj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126

E-mail: rc.2vornk@phirs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
1IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 113/V
Broj izvjestaja: MZ/113/v/02/2021
Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 113/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 02.02.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja: 05.02.2021.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 mi | BAS EN 1S09308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222:2003

Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 mi BAS EN ISO 6222:2003
Enterococci 0 100 ml BAS EN ISO7899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

za preiSéene vode)

potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za predidéene vode).

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije

dr Zana Biréakovié

spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zana D Bi

spec

ovié

sinlista ™
Y i paro'.ﬂ.

Izviedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
\-( ——1 17RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
. J £ Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 113/V
Broj izvjestaja HZ/113/V/02/2021
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 113NV
Datum prijema uzorka u laboratoriju 02.02.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja 05.02.2021.

Utvrdena | Referentna | Jedinica e
Parametar vrijednost | vrijednost mijere Metoda ispitivanja
Temperatura * 7.8 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potrodaca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobicajenih
promjena
prihvatljiv za
potro$ada i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobiGajenih
promjena
Mutnocéa < 0,02 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (20,4 °C) 6,66 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 487 max 2500 uS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnQ, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO3 ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 17,9 max 50 mg/l SMEWW 23" 4500 NO;™-B
Hloridi (CI) 9,2 max 250 mg/l BAS IS0 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja G!i'ic’:
Alacs

lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
@ 75400 Zvornik, Karakaj bb
- Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
11/ Fax: (+387) 056 232 126
: ] ZRS Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU
Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/114/\V/02/2021
Datum izdavanja izvjeStaja 05.02.2021.
Datum prijema uzorka 02.02.2021.
Identifikacioni broj uzorka 1141V
PODNOSILAC ZAHTJEVA!:
Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podno$§enja zahtjeva: Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Vrti¢ ,Zoran i Dragan®

Datum uzorkovanja: 02.02.2021.

Uzorkovanje izvrsio; Klijent

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

‘ \\CT LTT[

\Izwestaj o uzorku odobrila:
'f'ehn‘lﬁkl Ty kovodllac odjeljenja za higijenu

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za ta¢nost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
0 REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
Sy 75400 Zvornik, Karakaj bb
b Tel/Fax: 056/232-126
! ! J/’RS E-mail: re.zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 114/V
Broj izvjestaja; MZ/114/V/102/2021
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 114/V |
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 02.02.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja: 05.02.2021.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC

1 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml | BAS EN 1S09308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 ml BAS EN ISO 6222:2003

Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 ml BAS EN IS0 6222:2003
Enterococci 0 100 ml BAS EN 1S07899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,
za pretiSéene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za predidéene vode).

Napomena:

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

Izvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
O 75400 Zvornik, Karakaj bb
;( l /—RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
| J g1\ Fax: (+387) 056 232 126

Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 114/V
Broj izvjestaja HZ/114/Vv/02/2021
Naziv uzorka Voda za piée
Identifikacioni broj uzorka 114V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 02.02.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja 05.02.2021.

Utvrdena | Referentna | Jedinica o Eewm—
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 10,3 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobigajenih
promjena
prihvatljiv za
potrosaca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobicajenih
promijena
Mutnoc¢a 0,02 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vrijednost) (20,3 °C) 6,70 6,5-9,5 edinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 474 max 2500 puS/cm BAS EN 27888:2002
Utro§ak KMnQ, (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/! UMHZ038
Nitriti (NOzh) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 15,6 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI") 7,2 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologije Sanja Gligi¢

AL S

lzvjestaj o rezultatima fizisko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju&ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

@ 75400 Zvornik, Karakaj bb
= Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
[ l /‘ RS Fax: (+387) 056 232 126
I Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/115/\V//02/2021

Datum izdavanja izvjestaja 05.02.2021.

Datum prijema uzorka 02.02.2021.

Identifikacioni broj uzorka 115/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodac¢/adresa: AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Prodavnica ,Roj komerc* Amaijlije

Datum uzorkovanja: 02.02.2021.

Uzorkovanije izvrSio: Klijent

Napomene:

lzvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove |zvjeStaja o uzorku ¢ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

o lzvjestaj o uzorku odobrila:

/ ép;}}flf_él;qnu,éki; wukovodilac odjeljenja za higijenu
I;:“*‘; e Lazi¢ dr Vesna

ijene zdravstvene ekologije
o

o

_a&(_,ﬂ./ﬁ_z‘\

lzvje$taj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126
E-mail: re.zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

[ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 115/V
[ Broj izvjestaja: MZ/115/V/02/2021
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 115/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 02.02.2021.
Datum zavretka ispitivanja: 05.02.2021.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi _]

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml | BAS EN I1SO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml | BAS EN IS09308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1 mi BAS EN IS0 6222:2003

Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1ml BAS EN IS0 6222:2003
Enterococci 0 0 100 mi BAS EN 1S07899-2:2003
Sulfitoredukujude kiostridije 0 0 100 ml BAS EN I1SO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

za preciséene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potronju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za pretiséene vode).

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zona D.B
specijalista m

L paraZ

lzviedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
: Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
I JLRS Fax: (+387) 056 232 126

Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 115V
Broj izvjestaja HZ/115/\V/02/2021
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 115/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 02.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 05.02.2021.

Utvrdena | Referentna | Jedinica PR
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 6,8 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobiéajenih
promjena
prihvatljiv za
potros$aca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobi¢ajenih
promjena
Mutnoc¢a < 0,02 max 1 NTU BAS EN I1SO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona ) pH :
(pH-vriiednost) (20.1 °C) 6,77 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 464 max 2500 HS/cm BAS EN 27888:2002
Utrogak KMnO, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH4") 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038
Nitriti (NO; ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 15,3 max 50 mg/l SMEWW 23" 4500 NO,™-B
Hloridi (CI7) 7,6 max 250 mg/I BAS ISO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analitiéar

dipl. ing. tehnologijeéajz%(;li' ic
i3

lzviedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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IJZRS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku

HHZ/116/V/02/2021

Datum izdavanja izvjeStaja 05.02.2021.

Datum prijema uzorka

02.02.2021.

Identifikacioni broj uzorka 116/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv AD ,,VvODOVOD | KANALIZACIJA*
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv;

Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka.

Voda za piée — centralni vodovod

Proizvodac¢/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

Nova Janja, Osnovna $kola

Datum uzorkovanja:

02.02.2021.

Uzorkovanje izvrsio:

Klijent

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvje$taja o uzorku Cine sljiedeCi
Izviestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizitko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

220 SVHHN. L . .
';c-'f‘\'-{._:\""!'”_!’f‘.-[;%e\sta] o uzorku odobrila:

@"T‘ehhu“;ki vt Q,v\odilac odjeljenja za higijenu
> W G Lazi€ dr Vesna

jene zdravstvene ekologije

o 1S5 Y w1t
— RYLIR L :

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. institut ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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IJZRS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

E-mail: rc.zvomik@phirs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

75400 Zvornik, Karakaj bb

Tel/Fax: 056/232-126 0088

Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

ID: 116/V

Broj izvjestaja: MZ/116/V/02/2021

Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda

Identifikacioni broj uzorka: 116/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 02.02.2021.

Datum zavr$etka ispitivanja: 05.02.2021,

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISOQ/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 100 ml | BAS EN 1SO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 100 ml | BAS EN ISO9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 1ml BAS EN ISO 6222:2003

Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 1 mi BAS EN 1SO 6222:2003
Enterococci 0 0 100 m! BAS EN 1S07899-2:2003
Sulfitoredukujuce kiostridije 0 0 100 ml BAS EN ISO 26461-2:2003

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17,

za pretiséene vode)

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17 za precidéene vode).

Napomena:

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava:
Tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovié
spec.med.mikrobiologije sa parazitologijom

lzviestaj o rezuitatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku. Mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se
moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upolreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
\( ——]-- 7RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
J £ Fax: (+387) 056 232 126

Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 116/V
Broj izvjestaja HZ/116/\V/02/2021
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 116/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 02.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 05.02.2021.
Utvrdena | Referentna | Jedinica o
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 8,7 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potrosaca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobicajenih
promiena
prihvatljiv za
potrosaca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobi&ajenih
promijena
Mutnoéa 0,02 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor * 0,20 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vrijednost) (20,3 °C) 6,79 6,5-9,5 sdinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 424 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnOQ, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 13,1 max 50 mg/l SMEWW 23™ 4500 NO;™-B
Hloridi (CI") 6,2 max 250 mg/l BAS IS0 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing. tehnologﬁem Gléié

lzvjestaj o rezultatima fizicko- hemusklh ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju&ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JZRS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HHZ/117/V/02/2021

Datum izdavanja izvje$Staja 05.02.2021.

Datum prijema uzorka

02.02.2021.

Identifikacioni broj uzorka 117NV

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina

Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,VODOVOD | KANALIZACIJA" Bijeljina

Mjesto uzorkovanja: Bunar B — 17
Datum uzorkovanja: 02.02.2021.
Uzorkovanje izvr§io: Klijent

Napomene:

Izviestaj o uzorku sadrzi ukupno 3 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku Cine sliedeci
|zvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. lzviestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima fizitko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

PENTAON Izvjeétaj o uzorku odobrila:
“Tehni¢ki rukovodilac odjeljenja za higijenu
; Lazi¢ dr Vesna
spec.higijene zdravstvene ekologije

7

A

Izvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
0 75400 Zvornik, Karakaj bb
\( ]_—ZRS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
] L] Fax: (+387) 056 232 126

Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 117V
Broj izvjesStaja HZ/117/\//02/2021
Naziv uzorka Voda za piée
Identifikacioni broj uzorka 117N
Datum prijema uzorka u laboratoriju 02.02.2021.
Datum zavrsetka ispitivanja 05.02.2021.
Utvrdena | Referentna | Jedinica I
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
Temperatura * 13,5 °C UMHZ052
prihvatljiva za
potroSaca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053
neuobitajenih
promijena
prihvatljiv za
potro$aca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054
neuobi€ajenih
promjena
Mutnoéa 0,03 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Slobodni rezidualni hlor 0,0** 0,1-0,5 mg/l UMHZ039
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vriiednost) (20,2 °C) 6,88 6,5-9,56 iedinica BAS I1SO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 417 max 2500 puS/iem BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO, (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O, UMHZ005
Amonijak (NH,") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038
Nitriti (NO, ) 0,00 max 0,5 mgl/l UMHZ041
Nitrati (NO3 ) 12,9 max 50 mgl/l SMEWW 23™ 4500 NO;™B
Hloridi (CI") 59 max 250 mg/l BAS I1SO 9297:2002

* na mjestu uzorkovanja
** yoda se ne hloride
Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. glasnik RS br. 88/17).
lzvjesStaj ovjerio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing. tehnologije Sanja G(I@é
AU

Izviedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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