AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel, 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANIU br 162/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjeStaju za fizicko-hemijska i mikrobioloSka ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1529-1536

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
25.08.2023 Mladen Gligi¢ 150 5667 (1,2,3,11)
Datum prijema uzorka : Datum zavrsetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
25.08.2023 30.08.2023 UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANIA D: SVRHA ISPITIVANJA:
Osnovna analiza prema Pravilniku Sl. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu
m Fizicko-hemijska ispitivanja 0O Po zahtjevu
m Mikrobioloska ispitivanja 0 Po Zalbi
0 Toksikoloska ispitivanja 0 Vanredna ispitivanja
Napomene:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnozavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
O Korisnik
0O Arhiva
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fiziCko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVJESTAJ O ISPITIVANJIU br 161/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjestaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1519-1528

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
24.08.2023 Mladen GIii¢ 502507 (1a20E0)
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
24,08.2023 29.08.2023 UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANIA D: SVRHA ISPITIVANJA:

Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17
m Fizicko-hemijska ispitivanja
m MikrobioloSka ispitivanja
0O Toksikoloska ispitivanja

Za internu upotrebu
Po zahtjevu

Po Zalbi

Vanredna ispitivania

Oo0O0Om

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnoZavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
O Korisnik
O Arhiva
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0 }Lae Slufbe ze Iaboraton&u i laboratorijske poslove
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobiolo$ka ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 160/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreZe) i nehlorisana voda (iz bunara)
Mjesto uzorkovanja: Data u izvjeStaju za fiziCko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja
Identifikacioni broj uzorka: 1510-1518
Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
23.08.2023 Mladen GIi%i¢ IS0 5667 (1,2,3,11)
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvréeno prema
23.08.2023 28.08.2023 UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:
Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu
m Fizicko-hemijska ispitivanja 0 Po zahtjevu
m Mikrobioloska ispitivanja O Po zalbi
0 Toksikoloska ispitivanja 0 Vanredna ispitivanja
Napomene:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjedtaj se smije umnoZavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
0 Korisnik
O Arhiva

§4aborato ju i laboratorijske poslove

tu\zheﬁ

cl'l I, heélcar—master
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizitko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel, 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 159/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreZe) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mijesto uzorkovanja: Data u izvjeStaju za fizicko-hemijska i mikrobiolo3ka ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1501-1509

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
22.08.2023. Mladen Gligi¢ 158 5667 (1i22/15)
Datum prijema uzorka : Datum zavrsetka analize: Uzorkovanje izvrseno prema
22.08.2023. 27.08.2023. UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:

Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17
m Fizicko-hemijska ispitivanja
m Mikrobioloska ispitivanja
0O Toksikoloska ispitivanja

Za internu upotrebu
Po zahtjevu

Po zalbi

Vanredna ispitivanja

OO0O0Om

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo nha ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnozavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
O Korisnik
O Arhiva

"u
\"‘ ) by
AdlA

A
7 _hzyaﬁmratorp
Joviinka 1§ *E{pq' e

laboratorijske poslove

(
1c?%master
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizi¢ko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 158/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax: J

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreZe) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjeStaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja
Identifikacioni broj uzorka: 1491-1500

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
21.08.2023. Mladen Gligic 150 5667 (1,2,3,11)

Datum prijema uzorka : Datum zavrsetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
21.08.2023. 26.08.2023. UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:

Za internu upotrebu
Po zahtjevu

Po Zalbi

Vanredna ispitivanja

Osnovna analiza prema Pravilniku Sl. GL. RS 88/17
m Fizicko-hemijska ispitivanja
m Mikrobioloska ispitivanja
0 Toksikoloska ispitivanja

OCO0Om

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnoZavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
O Korisnik
O Arhiva

a laboratoriju i laboratorijske poslove

A0 7 e ¥ () |
S20G, £ O _'.f_ r},’ “n / 4
= _;, 4 oﬁl(‘ﬁcf pl.hemicar-master
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizitko-hemijska i mikrobiolo3ka ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJIU br 157/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjeStaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja
Identifikacioni broj uzorka: 1482-1490

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
18.08.2023. Mladen Gligi¢ ISO 5667 (1,2,3,11)
Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
18.08.2023. 23.08.2023. UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:
Osnovna analiza prema Pravilniku Sl. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu
m Fizicko-hemijska ispitivanja O Po zahtjevu
m MikrobioloSka ispitivanja 0 Po zalbi
O Toksikoloska ispitivanja O Vanredna ispitivanja

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjedtaj se smije umnozavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
0 Korisnik
0 Arhiva
Rukovodila ‘z\'ﬁ@q oratoriju i laboratorijske poslove
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel. 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANIU br 156/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANIJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjestaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1472-1481

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
17.08.2023. Mladen Gligi¢ 150456671d:2}3a11)
Datum prijema uzorka : Datum zavrsetka analize: Uzorkovanje izvrSeno prema
17.08.2023. 22.08.2023. UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:

Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 m Zainternu upotrebu
m Fizicko-hemijska ispitivanja 0O Po zahtjevu
m Mikrobioloska ispitivanja O Po Zalbi
O Toksikoloska ispitivanja O Vanredna ispitivanja

Napomene:
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnozavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:

O Korishik
O Arhiva

Rukovodil “ be.g riju i laboratorijske poslove

OB-LAB-510-07-B Strana 1/1
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice
Hajduk Stanka 20, Bijeljina

Tel, 055-226-460

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 155/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjestaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1462-1471

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
16.08.2023, Mladen GIigi¢ 158 SO0/ e2D)
Datum prijema uzorka : Datum zavrsSetka analize: Uzorkovanje izvrseno prema
16.08.2023. 21.08.2023. UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANJA D: SVRHA ISPITIVANJA:
Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 m Za internu upotrebu
m Fizicko-hemijska ispitivanja O Po zahtjevu
m Mikrobioloska ispitivanja 0 Po zalbi
O Toksikoloska ispitivanja O Vanredna ispitivanja
Napomene:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnoZavati samo kao cjelina.

Dostavljeno:
O Korisnik
O Arhiva

‘ IboratonJu i laboratorijske poslove

%c, dii(l hemicar-master
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AD "Vouovod i kanalizacija"
Y Labaoraworija za fizicko-hemijska i mikrobioloSka ispitivanja vode za pice
e A, o e
o b f :‘IHdJOLE‘;\ stanka 20, Bijeljina
el Tel, (55226~
ki) [l 035-226:460

- e

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU br 154/23

A: PGDACI O PODNGSIOCU ZAHTIEVA ZA ISPITIVANJE:

Pounosiiac zantjeva: AD “Vodovod i kanalizacija®

Adresé: Hajduk Stanka 20 Bijeljina Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predimet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

| Miesto uzorkovanja: Data u izviedtaju za fizicko-hemijska i mikrobiolodka ispitivanja

| Tdentifikacioni b_roj usorka: 1453-1461

| Datum uzorkovahja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
15.08.2023. Mladen Glisi¢ 15075667 (172:8:11)
| Datuim prijema uzorka Datum zavrsetka analize: Uzorkovanje izvrseno prema
15.08.2023. 20.08.2023. UP-LAB-510-01
C: VRSTA ISPITIVANIA D: SVRHA ISPITIVANJA:
Osnoviia analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17 m Zainternu upotrebu
= Fizicko-hemijska ispitivanja 0 Po zahtjevu
=~ Mikrobioloska ispitivanja (1 Po zalbi
]

Toksikoloska ispitivanja

Vanredna ispitivanja

Napomiene:
Rezuitat ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
Izvjestaj se smije umnozavati samo kao cjelina.
Dostaviieno:

Korisnik

Arhiva

Rukovodilac Sluzbe za laboratoriju i laboratorijske poslove

Jovanke( : (V%é}{’dgp%miéar-master

OB-L.AB-110-07-B Strana 1/1
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AD "Vodovod i kanalizacija"

Hajduk Stanka 20, Bijeljina
Tel. 055-226-460

Laboratorija za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja vode za pice

IZVIESTAJ O ISPITIVANIU br 153/23

A: PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE:

Podnosilac zahtjeva: AD “Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Hajduk Stanka 20 Bijeljina

Tel / Fax:

B: PODACI O UZORKU

Predmet ispitivanja: Hlorisana voda za pice ( iz mreze) i nehlorisana voda (iz bunara)

Mjesto uzorkovanja: Data u izvjeStaju za fizicko-hemijska i mikrobioloska ispitivanja

Identifikacioni broj uzorka: 1444-1452

Datum uzorkovanja: Uzorkovao: Metoda uzorkovanja :
14.08.2023. Mladen Gligi¢ 10 5667 (1,2,3,11)

Datum prijema uzorka : Datum zavrSetka analize: Uzorkovanje izvrseno prema
14.08.2023. 19.08.2023. UP-LAB-510-01

C: VRSTA ISPITIVANIA

D: SVRHA ISPITIVANJA:

Osnovna analiza prema Pravilniku SI. GL. RS 88/17
m Fizicko-hemijska ispitivanja
m Mikrobioloska ispitivanja
O Toksikoloska ispitivanija

Za internu upotrebu
Po zahtjevu

Po Zalbi

Vanredna ispitivanja

OO00Om

Napomene:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.

Izvjestaj se smije umnozavati samo kao cjelina.
Dostavijeno:

O Korisnik
O Arhiva

0B-LAB-510-07-B

NI
.t

Ji'be %ﬁmé@ u i laboratorijske poslove

f. é*&‘f(a P
fiplihemi fmaster

Q’n kémi ﬂif,

Nip st
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

Q 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel- (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
‘f( 17/RS Fax: (+387) 056 232 126
e Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjesStaja o uzorku HHZ/991/\V/09/2023

Datum izdavanja izvjestaja 08.09.2023.

Datum prijema uzorka 04.09.2023.

Identifikacioni broj uzorka 991/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!:

Naziv AD ,Vodovod i kanalizacija
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: | Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,Vodovod i kanalizacija” Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Bunar B-12

Datum uzorkovanja: 04.09.2023. 04.09.2023.
Uzorkovanje izvr§io: Klijent

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvjestaj o uzorku odobrila:
Tehnicki rukovodilac odjeljepjd;za higijenu
/kazic dr Vesna

jstyehe ekologije\\

€ L W Y
g f S o 2 =4
) » b -

spec.higijene zdra

WLy Hop s SN
Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnoEib.EaliéhhljeuaN asnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost patpuintist enih
informacija.
DAS EN ISOMEC 17029
B A L 0 Metoda nije akreditovana odstrane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
BCCRESITATIV Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Li-40-01




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

3 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0090
_ RS Fax: (+387) 056 232 126
: - Email: re.zvornik@phi.rs. ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 8.9.2023
ID broj: 991/V

Broj stru¢nog misljenja: 970/23

Na osnovu struénog razmatranja Izvestaja o rezultatima mikrobioloskih i fizicko-
hemijskijh laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da je ispitivani uzorak 991/V

ZDRAVSTVENO
ISPRAVAN

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potros$nju (Sl. Glasnik RS br. 88/17) sa aspekta ispitanih parametara.

Voda sa ovog vodnog objekta je zdravstveno ispravna i mozZe se koristiti za pice.

Lazi¢ dr Vesna
higijenolog-zdr. ekolog

Stru¢no misljenje odnosi si se na analizirani uzorak. Struéno mislienje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

Q REGIONALN| CENTAR ZVORNIK
——= S 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax; 056/232-126
” /‘R E-mail: rc.zvormik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 991V
Broj izvjestaja: MZ/991/v/09/2023
Naziv uzorka: Voda za pi¢e iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 991V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 07.09.2023.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere

Ukupne koliformne bakterije | MPN<10 10 100 ml UMMZ085
Escherichia coli MPN<10 10 100 ml UMMZ085

Broj kolonija na 22 + 2°C 0 300 cfu/1t ml BAS EN ISO 6222:2003 ¢
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 100 cfu/t ml BAS EN ISO 6222:2003 ¢
Enterococci 0 0 ¢fu/100 ml BAS EN 1S07899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 100 ml umMMZ041 ¢

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik Republike
Srpske broj 88/17 za nepreci$cene vode).

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SluZbeni glasnik Republike Srpske broj 88/17 za neprediséene
vode).

Napomena: MPN — most probable number (najvjerovatniji broj)

Rezultate ispitivanja ovjerava:
tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birtakovi¢
spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom

opu
ir Zﬂng,ttt io
s pan

BAS EH ISOMEC 17045
B A A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
AGCREDITATIO lzvjedtaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
L1-40-01 Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

) 75400 Zvornik, Karakaj bb
1ZRS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
_ ] M\ Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 991V
Broj izvjestaja HZ/991/V/09/2023 N
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 991V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.09.2023.

Datum zavr$etka ispitivanja 08.09.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica .
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053 0
neuobicajenih
promjena
prihvatljiv za
potro$ada i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054 ¢
neuobiéajenih
promjena
Mutnoca 0,05 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
Koncentracija vodonikovih jona | pH )
(pH-vrijednost) (21,3°C) 7,28 6,5-9,5 jedinica BAS |SO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 489 max 2500 pS/ecm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO4 (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O2 UMHZ005 ¢
Amonijum (NH4*) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038 ¢
Nitriti (NO2) 0,00 max 0,5 mal/l UMHZ041 0
Nitrati (NO3) 15,5 max 50 mg/l SMEWW 23 4500 NOa™-B:2017
Hloridi (CI) 6,1 max 250 mg/l BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing.prehrambene tehn.
Dus$anka Lazi¢

(g ha

LINBQWCI®E | () waoo s nifo akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17026; Spisak akreditovanih podrutja

; A dostupan na www bata.gov ba; registarski broj akreditacije L1-40-01

CARBITATIS Izvjestaj o rezultatima fiziéko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo
Ta001 zajedno. Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe. Ocjena lzvjestaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog
podrudja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA j
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
Fax: (+387) 056 232 126
Email; rc.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/990/V/09/2023

Datum izdavanja izvjeStaja 08.09.2023.

Datum prijema uzorka 04.09.2023.

Identifikacioni broj uzorka 990/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,Vodovod i kanalizacija
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva; | Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU;

Naziv uzorka: Voda za piée — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,Vodovod i kanalizacija” Bijeljina
Miesto uzorkovanja: Janja—0S

Datum uzorkovanja: 04.09.2023.

Uzorkovanije izvrsio. Klijent

Napomene;

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjedtaja o uzorku &ine sliededi
lzvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)

3. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

/lsazie drVesna)
swerie ekologije

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosiota zah'tj'é\f,'ai}{'\?laé‘-pi a
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
informacija.
OAE EM IBONEC 17023 *
B A IV | 0 Metoda nije akreditovana odstrane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

' Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
rccnrninatia | Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

‘m 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0090
RS Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs. ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 8.9.2023
ID broj: 990/V
Broj struénog misljenja: 969/23

Na osnovu struénog razmatranja Izvestaja o rezultatima mikrobioloSkih i fizi€ko-
hemijskijh laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da je ispitivani uzorak 990/V

ZDRAVSTVENO
ISPRAVAN

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju (SI. Glasnik RS br. 88/17) sa aspekta ispitanih parametara.
Voda sa ovog vodnog objekta je zdravstveno ispravna i moze se koristiti za pice.

LJEKAR SPEGIJALISTA

7 i

e
Lazié dr Vesna
higijenolog-zdr. ekolog

Struéno misljenje odnosi si se na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio lzvjedtaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
= 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126
” [’RE E-ma?l: ré);vumlk@phl‘rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 990/V
Broj izvjestaja: MZ/990/V/09/2023
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 990/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2023.
Datum zavr3etka ispitivanja: 07.09.2023.

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolokoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 cfu/100 mi | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 cfu/100 ml| BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 cfu/1 ml BAS EN ISO 6222:2003 ¢
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 cfu/1 ml BAS EN IS0 6222:2003 ¢
Enterococci 0 0 cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 cfu/100 ml UMMZ041 O

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik Republike
Srpske broj 88/17 za prei$éene vode).

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik Republike Srpske broj 88/17 za preCiscene

vode).

Napomena:

BAS EN ISDFEC 17055

Rezultate ispitivanja ovjerava:
tehni&ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom

0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17026;

B A - Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
reensnitariof|  lzvjedtaj o rezultatima mikrobioloskin ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
L1-40-01 Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
o 75400 Zvornik, Karakaj bb
\z [17RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
J__ AY Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 990/V
Broj izvjestaja HZ/990/v/09/2023
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 990/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.09.2023.
Datum zavrs$etka ispitivanja 08.09.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica PR
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
prihvatljiva za
potrodada i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053 ¢
neuobicajenih
promjena
prihvatljiv za
potrodada i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054 ¢
neuobiéajenih
promjena
Mutnoda 0,08 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ©
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost)  (20,9°C) 7.26 6,595 | jedinica BASISO1I852812043
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 485 max 2500 pS/em BAS EN 27888:2002
Utro8ak KMnOa4 (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O2 UMHZ005 ¢
Amonijum (NH4*) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038 ¢
Nitriti (NO2) 0,00 max 0,5 mgl/l UMHZ041 ¢
Nitrati (NO3) 15,5 max 50 mg/l SMEWW 231 4500 NO3™-B:2017
Hloridi (CI") 6,3 max 250 mgl/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

lzvjes$taj ovjerio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing.prehrambene tehn.

Dusanka Lazi¢

LENBOEEEE | () Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podru&ja

; A dostupan na www,bata.gov.ba; registarski broj akreditaclje L1-40-01

Izvjestaj o rezultatima fizi€ko-hemijskih Ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo
zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. Ocjena Izvjestaja o uzorkovanju | rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog
podruéja

CRIBITATION

L1-40-01
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

_ Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
117RS Fax: (+387) 056 232 126
= s Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU
1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/989/V/09/2023
Datum izdavanja izvjeStaja 08.09.2023.
Datum prijema uzorka 04.09.2023.
Identifikacioni broj uzorka 989/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA!:
Naziv AD ,Vodovod i kanalizacija
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460
Broj i datum podnosenja zahtjeva: | Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pice — centralni vodovod

Proizvodacd/adresa:

AD ,Vodovod i kanalizacija” Bijeljina

Mjesto uzorkovanja:

Koviljuse — 0S

Datum uzorkovanja:

04.09.2023.

Uzorkovanje izvrsio:

Klijent

Napomene;

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Cine sljededi

lzvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. Stru&no mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja

informacija.
DAS EN IBONEC 17025

BAW,

ACCREDITATIOT

Li-40-01

se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podh
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost dobijenih

lzvjestaj o
Tehnicki rukovodilac o
o

t. d - -
spec.higijene

0 Metoda nije akreditovana odstrane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti.

. Q.{:_é-

!
il

[ taz
ravstverie ekologjje
cin S ¥ -"'.wl

www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

i€ dr Vesna



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

“» 75400 Zvomik, Karakaj bb
" Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0090
RS Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvomik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 8.9.2023
ID broj: 989/V
Broj struénog misljenja: 968/23

Na osnovu struénog razmatranja lzvestaja o rezultatima mikrobioloskih i fizicko-
hemijskijh laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da je ispitivani uzorak 989/V

ZDRAVSTVENO
ISPRAVAN

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosSnju (Sl. Glasnik RS br. 88/17) sa aspekta ispitanih parametara.

Voda sa ovog vodnog objekta je zdravstveno ispravna i moze se koristiti za pice.

4 Lazié dr Vesna
higijenolog-zdr. ekolog

Stru¢no misljenje odnosi si se na analizirani uzorak. Stru&no misljenje je sastavni dio Izvjetaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
=— 75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax; 056/232-126
I]@_S E-ma?l: re.zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 989/V
Broj izvjestaja: MZ/989/v/09/2023
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 989/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2023,
Datum zavr$etka ispitivanja: 07.09.2023.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi
Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost mjere
Ukupne koliformne bakterije 0 0 cfu/100 ml| BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 cfu/100 mi | BAS EN I1SO 9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 cfu/t ml BAS EN IS0 6222:2003 ¢
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 cfu/1 ml BAS EN 1SO 6222:2003 ¢
Enterococci 0 0 cfu/100 ml BAS EN 1SO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 cfu/100 ml umMMZo041 ¢

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroSnju (Sluzbeni glasnik Republike

Srpske

broj 88/17 za preti$éene vode).

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SluZbeni glasnik Republike Srpske broj 88/17 za preciscene

vode).

Napomena:

BAS EN ISONEC 97048

BA

ACERENITATION
LI-40-01

Rezultate ispitivanja ovjerava:
tehniéki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom

Q0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
izvje$taj o rezultatima mikrobiolo8kih ispitivanja je sastavni dio izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

9 75400 Zvornik, Karakaj bb
[ / RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
J & Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 989/V
Broj izvjestaja HZ/989/VI109/2023
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 989/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.09.2023.
LDatum zavrsetka ispitivanja 08.09.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica TR
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
prihvatljiva za
potrosada i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053 ¢
neuobicajenih
promjena
prihvatljiv za
potrodada i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054 ¢
neuobicajenih
promjena
Mutnoéa 0,06 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost) (20.8°C) 7,18 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 500 max 2500 HS/cm BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnO4 (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O2 UMHZ005 ¢
Amonijum (NH4*) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038 ¢
Nitriti (NO2) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041 ¢
Nitrati (NO3) 16,4 max 50 mg/l SMEWW 231 4500 NO3™-B:2017
Hloridi (CI") 6,9 max 250 mg/t BAS IS0 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio
Hemijski analitiCar
dipl. ing.prehrambene tehn.

Dusanka Lazi¢

WX

Q0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podruéja

AT dostupan na www batn zov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

FR——. lzvje$ta] o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjetaja o uzorku i mogu se koristiti samo

Tig001 zajedno. Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. Ocjena lzvjetaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog

podruéja

LEN ISOAEC 17029
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ‘ZVORNIK

m 75400 Zvornik, Karakaj bb
\—- - Tel: (+387)056 232 125, 056 232 127 0086
ZRS Fax: (+387) 056 232 126
: Email: re.zvomik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/988/V/09/2023

Datum izdavanja izvjestaja 08.09.2023.

Datum prijema uzorka 04.09.2023.

Identifikacioni broj uzorka 988/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,Vodovod i kanalizacija
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva: | Ugovor

PODACI! O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodad/adresa: AD ,Vodovod i kanalizacija” Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Donje Crnjelovo — OS

Datum uzorkovanja: 29.08.2023.

Uzorkovanije izvrsio: Klijent

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢&ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)

3. lzvjestaj o rezultatima fizi¢ko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

TV INS T
20 v, 70N

lzvjetaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tanost i potpunost dobijenib
informacija.
BAS BN ISONEC 17029
B A A 0 Metoda nije akreditovana odstrane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
. Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

sccucariatiofy | Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

Li-40-01



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
’, 75400 Zvomik, Karakaj bb

Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0090
RS Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvomik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 8.9.2023
ID broj: 988/V

Broj stru¢nog misljenja: 967/23

Na osnovu struénog razmatranja lzvestaja o rezultatima mikrobiolo$kih i fizi¢ko-
hemijskijh laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da je ispitivani uzorak 988/V

ZDRAVSTVENO
ISPRAVAN

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju (SI. Glasnik RS br. 88/17) sa aspekta ispitanih parametara.
Voda sa ovog vodnog objekta je zdravstveno ispravna i moze se koristiti za pice.

LJEKAR SPECIJALISTA

w7

Lazié dr Vesna
higifenolog-zdr. ekolog

Struéno mislienje odnosi si se na analizirani uzorak. Stru¢no misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

) REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

HZRS Tel/Fax: 056/232-126 0088

E-mail; rc.zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 988/V
Broj izvjestaja: MZ/988/V/09/2023
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 988/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 07.09.2023.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 cfu/100 ml | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 cfu/100 ml | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 cfu/t ml BAS EN ISO 6222:2003 ¢
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 cfu/1 ml BAS EN ISO 6222:2003 0
Enterococci 0 0 cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 cfu/100 mi UMMZ041 ¢

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik Republike
Srpske broj 88/17 za preti$éene vode).

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik Republike Srpske broj 88/17 za preciscene

vode).
Napomena:
Rezultate ispitivanja ovjerava:
tehni¢ki rukovodilac laboratorije
dr Zana Birgakovi¢
spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom
BAS EN ISOAEC 17025
B A {0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
ACEREDITATIO Izvjedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
LI40-01 Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
) 75400 Zvornik, Karakaj bb
I‘ 7RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
_] Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 988/V
So— ol ]
Broj izvjestaja HZ/988/V/09/2023
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 988/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.09.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja 08.09.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica o Tr—
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053 ¢
neuobicajenih
promjena
prihvatljiv za
potrodaca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054 ¢
neuobiéajenih
promjena
Mutnoéa 1,30 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
Koncentracija vodonikovih jona } pH )
(pH-vrijednost) (20,6°C) 7,12 6,5-9,5 iedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 522 max 2500 pS/icm BAS EN 27888:2002
Utrosak KMnO4 (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l O2 UMHZ005 ¢
Amonijum (NH4*) <01 max 0,5 mg/l UMHZ038 ¢
Nitriti (NO2) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ041 ¢
Nitrati (NO3) 18,2 max 50 mg/l SMEWW 231 4500 NO3™-B:2017
Hioridi (CI") 9,0 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara nisu u granicama referentnih vrijednosti

prema Pravilniku o zdravstvenoj

ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br. 88/17), zbog povisene mutnoce.

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing.prehrambene tehn.
Dus$anka Lazi¢

/

LEMISOME U038 | yrovoqa nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrucja

s A dostupan na www.bata.goy by; registarskl broj akreditacije LI-40-01

R Izvjesta] o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo
a0l zajedno. Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe. Ocjena lzvjestaja o uzorkovanju | rezultatima mjerenja na terenu jo izvan akreditovanog
podruéja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HHZ/987/V/09/2023

Datum izdavanja izvjesStaja 08.09.2023.

Datum prijema uzorka 04.09.2023.

Identifikacioni broj uzorka 987/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,Vodovod i kanalizacija
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodac/adresa:

AD ,Vodovod i kanalizacija” Bijeljina

Mijesto uzorkovania: Obarska — OS
Datum uzorkovanja: 04.09.2023.
Uzorkovanje izvrsio: Klijent

Napomene:

lzvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove lzvjestaja o uzorku ¢ine sljededi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)
3. Izvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.
BAS EN ISOHEC 17028

BAW;

ACCREBITATION

L140-01

0 Metoda nije akreditovana odstrane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI! CENTAR ZVORNIK

j 75400 Zvomik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0090
l{S Fax: (+387) 056 232 126

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 8.9.2023
ID broj: 987/V

Broj struénog misljenja: 966/23

Na osnovu struénog razmatranja lzvestaja o rezuitatima mikrobiolo$kih i fizicko-
hemijskijh laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da je ispitivani uzorak 987/V

ZDRAVSTVENO
ISPRAVAN

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrosnju (SI. Glasnik RS br. 88/17) sa aspekta ispitanih parametara.
Voda sa ovog vodnog objekta je zdravstveno ispravna i moZe se koristiti za piée.

Lazi¢ dr Vesna
higijenolog-zdr. ekolog

Stru¢no misljenje odnosi si se na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

y TellFax: 056/232-126
IJZ‘—M E-mail: re.zvomik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

iZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 987/V
Broj izvjestaja: MZ/987/V/09/2023
Naziv uzorka: Voda za piée iz centrainog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 987/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 07.09.2023.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 cfu/100 ml| BAS EN 1SO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 cfu/100 mi | BAS EN I1SO 9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 cfu/t ml BAS EN ISO 6222:2003 ¢
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 cfu/1 ml BAS EN ISO 6222:2003 ¢
Enterococci 0 0 cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 cfu/100 ml UMMZ041 O

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik Republike
Srpske broj 88/17 za preti$cene vode).

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik Republike Srpske broj 88/17 za pretiscene
vode).

Napomena:

Rezuitate ispitivanja ovjerava:
tehniéki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom

BAS EN ISOREC 17035
B A A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 1702§;
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
ACEREBITATIO Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
L1-40-01 Dokument se moze reprodukovali | umnoZavati iskljucivo u cljelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 987/V
Broj izvjestaja HZ/987/v/09/2023
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 987/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.09.2023.
Datum zavrsetka ispitivanja 08.09.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica PR
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
prihvatijiva za
potrodada i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053 0
neuobicajenih
promijena
prihvatljiv za
potrodada i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054 ¢
neuobicajenih
promjena
Mutnoda 0,07 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
Koncentracija vodonikovih jona pH .
(pH-vrijednost) (20.7°C) 7,09 6,5-9,5 jedinica BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 522 max 2500 HS/em BAS EN 27888:2002
Utro$ak KMnOs4 (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l Oz UMHZ005 ¢
Amonijum (NH4*) 0,00 max 0,5 mg/| UMHZ038 ¢
Nitriti (NO2) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041 ¢
Nitrati (NO3) 18,5 max 50 mg/l SMEWW 237 4500 NO3™B:2017
Hloridi (CI") 9,4 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

lzvjestaj ovjerio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing.prehrambene tehn.

usanka Lazié¢

e { Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podruéja

; A dostupan na www.bata gov ba; registarski broj akreditacije Li-40-01

CRESFTATIS Izvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku | mogu se koristiti samo
“Ta0aT zajedno. Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe. Ocjena lzvjestaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog
podruéja
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR’ ZVORNIK

O 75400 Zvornik, Karakaj bb
Co e Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
‘z [JZRS Fax: (+387) 056 232 126

= Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/986/V/09/2023

Datum izdavanja izvjeStaja 08.09.2023.

Datum prijema uzorka 04.09.2023.

Identifikacioni broj uzorka 986/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,Vodovod i kanalizacija
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podnos$enja zahtjeva: | Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,Vodovod i kanalizacija” Bijeljina
Mijesto uzorkovanja: Knez lvo — OS

Datum uzorkovanja: 04.09.2023.

Uzorkovanije izvrsio: Klijent

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja
1. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
inforlmac'ié'a.
BAS EN IBOSEC 17025
B A A 0 Metoda nije akreditovana odstrane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
1 Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

accaeoiTatiott | Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

Li-40-01



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

“>» 75400 Zvomik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0090
RS Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvomik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 8.9.2023
ID broj: 986/V

Broj struénog misljenja: 965/23

Na osnovu struénog razmatranja lzvestaja o rezultatima mikrobioloskih i fizi¢ko-
hemijskijh laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da je ispitivani uzorak 986/V

ZDRAVSTVENO
ISPRAVAN

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrodnju (Sl. Glasnik RS br. 88/17) sa aspekta ispitanih parametara.

Voda sa ovog vodnog objekta je zdravstveno ispravna i moze se koristiti za pice.

IJALISTA

Lazi¢ dr Vesna
higijenolog-zdr. ekolog

Stru¢no misljenje odnosi si se na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126 0088

E-mail: rc.zvornik@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 986/V
Broj izviestaja: MZ/986/V/09/2023
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 986/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 07.09.2023.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 cfu/100 ml| BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 cfu/100 ml | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 + 2°C 0 100 cfu/1 ml BAS EN SO 6222:2003 ¢
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 cfu/t ml BAS EN ISO 6222:2003 ¢
Enterococci 0 0 cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 cfu/100 ml UMMZ041 ¢

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (Sluzbeni glasnik Republike
Srpske broj 88/17 za preciScene vode).

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SluZbeni glasnik Republike Srpske broj 88/17 za preti§cene
vode).

Napomena:

Rezultate ispitivanja ovjerava:
tehnigki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié
spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom

ir Z“’“‘t. Lt)g biplog
cljalts -
spﬁ J i parog

BASEN ISQ/EC 17035
B A A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bala.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
acentniTatiot]  lzvjeStaj o rezultatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio [zvjestaja o uzorku i mogu se Kkoristiti samo zajedno.
Li-30-01 Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
Fax: (+387) 056 232 126
Email: rc.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 986/V
Broj izvjestaja HZ/986/V/09/2023
Naziv uzorka Voda za piée
Identifikacioni broj uzorka 986/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.09.2023.
Datum zavréetka ispitivanja 08.09.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica .
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
prihvatljiva za
potro$aca i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053 ¢
neuobicajenih
promijena
prihvatljiv za
potro$aca i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054 ¢
neuobigajenih
promjena
Mutnoéa 0,19 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
Koncentracija vodonikovih jona g pH .
(pH-vrijednost) (20,5°C) 00 G953 jedinica BAS 1SO 10523:2013
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 500 max 2500 pHS/ecm BAS EN 27888:2002
Utro8ak KMnO4 (oksidativnost) 0,16 max 5,0 mg/l O2 UMHZ005 ¢
Amonijum (NH4*) 0,00 max 0,5 mg/i UMHZ038 ¢
Nitriti (NO2) 0,00 max 0,5 mgl/| UMHZ041 ¢
Nitrati (NO3) 17,0 max 50 mg/l SMEWW 231 4500 NO3™-B:2017
Hloridi (CI) 8,0 max 250 mg/l BAS 1SO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S!. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio
Hemijski analiti¢ar
dipl. ing.prehrambene tehn.

\I&Eianka Lazi¢
LEN ISOMEC 1Ta2E w

0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podru¢ja
; A dostupan na www.batasov ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih Ispitivanja je sastavni dio Izvjetaja o uzorku i mogu se koristiti samo
zajedno. Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. Ocjena Izvjestaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog
podrucja

CRIDITATION

L1-40-01
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA ]

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

o 75400 Zvornik, Karakaj bb
_ Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0086
‘( 117ZRS Fax: (+387) 056 232 126
— Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/985/V/09/2023

Datum izdavanja izvjestaja 08.09.2023.

Datum prijema uzorka 04.09.2023.

Identifikacioni broj uzorka 985/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,Vodovod i kanalizacija
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva. | Ugovor
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODAC! O UZORKU:

Naziv uzorka: Voda za pi¢e — centralni vodovod
Proizvodaé/adresa: AD ,Vodovod i kanalizacija” Bijeljina
Mjesto uzorkovanja: Gornje Crnjelovo — OS

Datum uzorkovanja: 04.09.2023.

Uzorkovanje izvr§io: Klijent

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Cine sljededi
lzvjedtaji o rezultatima ispitivanja

1. Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja ( 1 stranica )

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1 stranica)

3. lzvjestaj o rezultatima fiziko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primfjen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih
informacija.
BAS EN IBOMEC 17023
B A A\ 0 Metoda nije akreditovana odstrane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

teentaranio®l | Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

Li-40-01



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

“» 75400 Zvomik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0090
RS Fax: (+387) 056 232 126
' Email: rc.zvomik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 8.9.2023
ID broj: 985/V
Broj struénog misljenja: 964/23

Na osnovu struénog razmatranja lzvestaja o rezuitatima mikrobiolo$kih i fiziko-
hemijskijh laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da je ispitivani uzorak 985/V

ZDRAVSTVENO
ISPRAVAN

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potros$nju (SI. Glasnik RS br. 88/17) sa aspekta ispitanih parametara.

Voda sa ovog vodnog objekta je zdravstveno ispravna i moZe se koristiti za pice.

Lazié dr Vesna
higijenolog-zdr. ekolog

Stru¢no misljenje odnosi si se na analizirani uzorak. Stru€no misljenje je sastavni dio Izviestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskijuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JZRS

JAVN

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIE

A ZDRAVSTVENA USTANOVA

REPUBLIKE SRPSKE

75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel/Fax: 056/232-126

E-mail: re.zvornik@phi.rs.ba 0088
Web: www.phi.rs.ba

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 985/V
Broj izvjedtaja: MZ/985/V/09/2023
Naziv uzorka: Voda za piée iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 985/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 07.09.2023.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 cfu/100 mi | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 cfu/100 mi | BAS EN 1SO 9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 cfu/l ml BAS EN 1SO 6222:2003 ¢
Broj kolonija na 36 + 2°C 0 20 cfu/t ml BAS EN 1SO 6222:2003 ¢
Enterococci 0 0 cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 cfu/100 ml UMMZ041 ¢

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroSnju (Sluzbeni glasnik Republike
Srpske broj 88/17 za preti$¢ene vode).

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik Republike Srpske broj 88/17 za preciscene

vode).

Napomena:

BAS EN [SOFEC 17058

Rezultate ispitivanja ovjerava:
tehnicki rukovodilac laboratorije
dr Zana Bir&akovi¢
spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom

B A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;r
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
acencoiration  lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
L140-01 Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
'l- 7RS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125

1 ] A Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 985/V
Broj izvjestaja HZ/985/Vv/09/2023
Naziv uzorka Voda za pice
Identifikacioni broj uzorka 985/
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.09.2023.
Datum zavrsetka ispitivanja 08.09.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica e
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
prihvatljiva za
potro$ada i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053 ¢
neuobiéajenih
promijena
prihvatljiv za
potro$ada i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054 ¢
neuobi¢ajenih
promjena
Mutnoc¢a 0,22 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost)  (20,2°C) 6,96 6,595 | jedinica R
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 518 max 2500 pS/em BAS EN 27888:2002
Utro8ak KMnOa4 (oksidativnost) 0,32 max 5,0 mg/l O2 UMHZ005 ¢
Amonijum (NHs*) 0,00 max 0,5 mgl/l UMHZ038 ¢
Nitriti (NO2) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041 ¢
Nitrati (NO3) 18,5 max 50 mg/! SMEWW 231 4500 NO3™-B:2017
Hloridi (CI") 9,6 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing.prehrambene tehn.
Dusanka Lazié¢

— Ny

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrugja
; dostupan na www.buta zov.ba; reglstarski broj akreditacije L1-40-01
aeaTrATIN lzvjedtaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo

zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuélvo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. OcJena lzvjestaja o uzorkovanju | rezuitatima mjerenja na terenu Je izvan akreditovanog
podruéja

L1-40-01
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[JZRS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125, 056 232 127
Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvornik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0086

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHZ/984/V/09/2023

Datum izdavanja izvjestaja 08.09.2023.

Datum prijema uzorka 04.09.2023.

Identifikacioni broj uzorka 984/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv AD ,Vodovod i kanalizacija“
Adresa: Hajduk Stanka br. 20, Bijeljina
Tel: 055/226-460

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

Ugovor

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

Voda za pi¢e — centralni vodovod

Proizvodad/adresa:

AD ,Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina

Mjesto uzorkovanja: Hase — OS
Datum uzorkovanja: 04.09.2023.
Uzorkovanije izvrSio: Klijent

Napomene:

lzvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranice. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku Eine sljedeci
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja

1. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja ( 1 stranica )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1 stranica)
3. lzvjestaj o rezultatima fizicko — hemijskih ispitivanja (1 stranica)

lzvjestaj ¢
Tehniékj_irukovodilac odj

‘uzorku‘od ol’aﬁjé-‘;"
iehu

eljefja zahigilenl

= Lazj¢ dr

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost dobijenih

iﬂformaci[ja.
BAE EN IBOMET 17023

B A

ACCNTOITATIOY

Li-40-01

0 Metoda nije akreditovana odstrane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI1-40-01
Dokument se moze reprodukovati i umnoZzavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

o 75400 Zvomnik, Karakaj bb
Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0090
RS Fax: (+387) 056 232 126
Email: re.zvomik@phi.rs.ba;
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 8.9.2023
ID broj: 984/V

Broj struénog misljenja: 963/23

Na osnovu struénog razmatranja Izvestaja o rezultatima mikrobiolo3kih i fizicko-
hemijskijh laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da je ispitivani uzorak 984/V

ZDRAVSTVENO
ISPRAVAN

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namenjene za ljudsku
potrodnju (Sl. Glasnik RS br. 88/17) sa aspekta ispitanih parametara.
Voda sa ovog vodnog objekta je zdravstveno ispravna i moze se koristiti za pice.

LJEKAR SPECIJALISTA

" Lazié dr Vesna
higijenolog-zar. ekolog

Strugno misljenje odnosi si se na analizirani uzorak. Stru&no misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

REGIONALNI CENTAR ZVORNIK
75400 Zvornik, Karakaj bb

*)
Tel/Fax: 056/232-126
IJ _ZBS E-mail; re.zvornik@phi.rs.ba 0088

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA ID: 984/V
Broj izvjestaja: MZ/984/V/109/2023
Naziv uzorka: Voda za pice iz centralnog vodovoda
Identifikacioni broj uzorka: 984/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2023.
Datum zavréetka ispitivanja: 07.09.2023.
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost| vrijednost mjere

Ukupne koliformne bakterije 0 0 cfu/100 ml | BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Escherichia coli 0 0 cfu/100 mI| BAS EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Broj kolonija na 22 £ 2°C 0 100 cfu/1 mi BAS EN ISO 6222:2003 0
Broj kolonija na 36 £ 2°C 0 20 cfu/t ml BAS EN ISO 6222:2003 ¢
Enterococci 0 0 cfu/100 ml BAS EN 1SO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije 0 0 cfu/100 mi UMMZ041

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (Sluzbeni glasnik Republike
Srpske broj 88/17 za preti$éene vode).

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik Republike Srpske broj 88/17 za preciséene
vode).

Napomena:

Rezultate ispitivanja ovjerava:
tehniéki rukovodilac laboratorije
dr Zana Biréakovié
spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom

dr Zang_ . rZ iolog
SATEIAL :
SI]E'* J i. pﬂmz'l,ﬂl
BAE EM ISONEC 17035
B A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISONEC 17025;
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
aceneniraTion|  Izvjedtaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
LI-40-01 Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

o 75400 Zvornik, Karakaj bb
[1ZRS Tel: (+387)056 232 125; 056 232 127 0125
1 J _ Fax: (+387) 056 232 126

Email: re.zvomik@phi.rs.ba;

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 984/V
Broj izvjestaja HZ/984/\V/09/2023
Naziv uzorka Voda za pice
ldentifikacioni broj uzorka 984/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.09.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja 08.09.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica PP
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
prihvatljiva za
potrodada i
Boja prihvatljiva bez UMHZ053 ¢
neuobiéajenih
promijena
prihvatljiv za
potrosada i
Miris prihvatljiv bez UMHZ054 ¢
neuobic¢ajenih
promjena
Mutnoéa 0,35 max 1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017 ¢
Koncentracija vodonikovih jona pH )
(pH-vrijednost)  (20,0°C) 666 6595 | jedinica SASISEFOBEs SUIS
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 609 max 2500 pS/cm BAS EN 27888:2002
Utro8ak KMnOs4 (oksidativnost) 0,24 max 5,0 mg/l Oz UMHZ005 ¢
Amonijum (NH4*) 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ038 ¢
Nitriti (NO2") 0,00 max 0,5 mg/l UMHZ041 ¢
Nitrati (NO3’) 24,0 max 50 mg/l SMEWW 231 4500 NO3™-B:2017
Hloridi (CI") 16,1 max 250 mg/l BAS ISO 9297:2002

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. glasnik RS br. 88/17).

Izvjestaj ovjerio

Hemijski analiti¢ar

dipl. ing.prehrambene tehn.
Dusanka Lazi¢

N\ogue-
Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Splsak akreditovanih podruéja
; A dostupan na www.bata pov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemi)skih Ispitivan]a je sastavni dio lzvjes$taja o uzorku | mogu se koristiti samo
zajedno. Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljuivo u cijelosti. Nlje dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. Ocjena Izvjestaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog
podrutja

L EN I300EC iTo28
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